
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２３年１２月　１日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

1   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 1号機

試料採取系放水口モニターにおいて、「流量異常」警報が発生し試料採取ポンプが自動停止した
ことから現場を確認したところ、フィルターの水位計に取り付けられたＯ（オー）リングより空気の混
入（インリーク）が認められたため、待機側のフィルターを使用し試料採取ポンプを再起動した。
今後、当該フィルターのＯ（オー）リングの取替を実施する。

ＧⅢ 11月28日

２０２３年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２３年１２月　１日（金）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
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