
 
 

 

非常用ディーゼル発電機（１Ａ）および当該しゃ断器の概略図 

当該しゃ断器外観 

系統概略図 

電源母線 

②過大な電流 

③損傷、発煙 

①誤動作による「入」 
 （図は「入」の状態）

発電機 ディーゼル機関 

発電機側と電源母線側とで電圧

などの整合（バランス）がとれ

ていない状態で接続され、発電

機側に過大な電流が流れた 

しゃ断器内部の部品が逆向きで組

み立てられたことにより誤動作し、

しゃ断器が「入」になった 

過大な電流が流れ、発電機のコイ

ル等が損傷、発煙したと推定 

正常に組み立てた状態 逆向きで組み立てられた状態 

削り面 

削り面 

逆向きで組み立て 
られた当該部品 

当該部品との干渉

により打痕・曲がり

のあった他の部品 

干渉 


