
 

柏崎刈羽原子力発電所  １号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（３階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別
紙
２
－
１

斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
約１，５００リットル 

使用済み 
燃料プール 

機器仮置
ピット

■赤線：壁 
■緑線：堰（カーブ含む） 

機器仮置 
ピット 

使用済 
燃料プール 

原子炉ウェル 

N 

約４２ｍ 

約５３ｍ 

約３４ｍ 

１４．１ｍ 

１２．２ｍ 



 
 
 

機器仮置 
ピット 

柏崎刈羽原子力発電所２号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（３階）  

使用済み 
燃料プール 

   

別
紙
２
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２

斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
 約１，０００リットル 

■赤線：壁 
■緑線：堰（カーブ含む） 

使用済 
燃料プール 

N 

約５１ｍ 

約４２ｍ 

約８ｍ 

約１８ｍ 

約３７ｍ 

１３．６ｍ 

１２．２ｍ 



 
 
 

 

機器仮置 
ピット 

使用済 
燃料プール 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ３号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（３階）
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斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
 約１，５００リットル 

■赤線：壁 
■緑線：堰（カーブ含む） 

使用済 
燃料プール 

N 

約４２ｍ 

約５１ｍ 

約３４ｍ 

１３．６ｍ 

１２．２ｍ 



 
 
 

 

機器仮置 
ピット 

使用済み 
燃料プール 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所４号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（３階）  
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４

斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
 約１，０００リットル 

使用済 
燃料プール 

約４２ｍ 

約５１ｍ 

■赤線：壁 
■緑線：堰（カーブ含む） 

約９ｍ 

約５ｍ 

N 

１３．６ｍ 

１２．２ｍ 



 
 
 

柏崎刈羽原子力発電所５号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（４階）

 

使用済み 
燃料プール 
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２
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５

斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
 約５００リットル 

■赤線：壁 
■緑線：堰（カーブ含む） 

使用済 
燃料プール 

N 

約４２ｍ 

約５１ｍ 約１８ｍ 

約８ｍ 
１３．６ｍ 

１２．２ｍ 
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柏崎刈羽原子力発電所６号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（４階） 

斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
 約１，２００リットル 

 

 

  

  

 

使用済み燃料プール 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

■赤線：壁 
■緑線：堰（カーブ含む） 

使用済 
燃料プール 

N 
約３１ｍ 

約３７ｍ 

約４８ｍ 

約９ｍ 

１７．９ｍ 

１４．０ｍ 
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柏崎刈羽原子力発電所７号機 原子炉建屋 オペレーティングフロア（４階） 
 

 

使用済み燃料プール 

 

 

 

 
 
使用済 

燃料プール 

■緑線：堰（カーブ含む） 

斜線部：漏えいエリア 
回収量： 
 約１，８００リットル 

N 

約３１ｍ 

約３７ｍ 

約４８ｍ 

約９ｍ 

１７．９ｍ 

１４．０ｍ 




