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号機（運転状況） 項目 高圧タービン 低圧タービン（Ａ） 低圧タービン（Ｂ） 低圧タービン（Ｃ）

内部状況確認 地震発生時車室開放状態 地震発生時車室開放状態
地震発生時仮組込状態
軽微な接触痕あり
［H19/11/30完了］

地震発生時車室開放状態

詳細点検

内部状況確認
軽微な接触痕あり
［H19/12/21完了］

軽微な接触痕あり
［H19/12/21完了］

詳細点検

内部状況確認
軽微な接触痕あり
［H19/12/14完了］

摩耗箇所あり（公表区分Ⅲ）
［H19/12/14完了］

詳細点検

内部状況確認
軽微な接触痕あり
［H19/12/14完了］

摩耗箇所あり（公表区分Ⅲ）
［H19/12/14完了］

詳細点検

内部状況確認
軽微な接触痕あり
［H19/12/14完了］

軽微な接触痕あり
［H19/12/14完了］

詳細点検

内部状況確認
軽微な接触痕あり
[H19/10/25完了]

軽微な接触痕あり
[H19/10/25完了]

詳細点検

内部状況確認
軽微な接触痕あり
[H19/11/30完了］

摩耗箇所あり（公表区分Ⅲ）
［H19/11/30完了］

摩耗箇所あり（続報） 軽微な接触痕あり
詳細点検

[H19/12/１～H20/３末]

１号機（定検中）

２号機（起動中）

３号機（運転中）

４号機（運転中）

５号機（停止中）

６号機（定検中）

７号機（運転中）

点検時期調整中

点検時期調整中

点検時期調整中

点検時期調整中

対象外
＊

対象外
＊

対象外
＊

対象外
＊

対象外
＊

点検時期調整中

点検時期調整中

対象外
＊

■運転状況については、地震発生時の状態を表す。また、網掛け部は点検中もしくは点検が完了したものを表す。
＊タービン点検作業の進め方は、全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。
・「内部状況確認」では、高圧タービンおよび低圧タービン（Ａ）を開放。車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。
　（１号機は、定期検査中で既に高圧タービン、低圧タービン（Ａ）（Ｃ）を開放していたため、未開放の低圧タービン（Ｂ）の確認を実施）
・「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、損傷があった場合には修理を実施。


