
手動操作用ハンドル

回転棒

レバー

タービン駆動原子炉
給水ポンプの
蒸気加減弁へ

 グリス劣化の推定メカニズム

かさ歯車

モータ

グリスが粘着または
固着していた部分

回転棒

グリス（油）が粘着または固着

グリスが劣化する。 油分が低下し油膜が切れ，
ねじ表面が摩耗する。

摩耗粉の混入，基油の酸化により
潤滑性能が低下し粘着する。

粘着したグリスがねじ間隙に
堆積する。

 制御装置概略図

レバー

回転棒とレバーの間

回転棒とレバーの間


