
～　柏崎刈羽原子力発電所　新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況　～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合　号機別審議件数】（１２月３１日現在）
１号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 ６号機 ７号機

運転状況

グレード

総計 689 443 467 473 472 275 246 732 3,797

Ａｓ 1 1 2 1 1 3 1 0 10

Ａ 7 5 3 3 2 2 3 9 34

Ｂ 6 4 6 3 3 2 5 7 36

Ｃ 73 108 84 111 21 29 31 94 551

Ｄ 601 305 368 314 445 239 206 613 3,091

対象外 1 0 0 0 0 0 0 8 9

GⅠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GⅡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GⅢ 0 20 4 41 0 0 0 1 66

対象外 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【新潟県中越沖地震に係わる不適合　号機別処理状況※】（１２月３１日現在）
グレード １号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 ６号機 ７号機 その他 総計

完了率 100.0% 53.7% 77.5% 61.3% 100.0% 100.0% 100.0% 93.4% 85.8%

総計 689 238 362 290 472 275 246 684 3,256

Ａｓ 1 1 1 1 1 3 1 0 9

Ａ 7 2 2 2 2 2 3 8 28

Ｂ 6 3 5 1 3 2 5 7 32

Ｃ 73 25 32 29 21 29 31 77 317

Ｄ 601 201 322 232 445 239 206 584 2,830

対象外 1 0 0 0 0 0 0 8 9

GⅠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GⅡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GⅢ 0 6 0 25 0 0 0 0 31

対象外 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。
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