
 

福島第二原子力発電所１号機　発火概略図
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発火が確認された照明用分電盤

高圧炉心スプレイ系電源盤室
（１号機 原子炉建屋付属棟地下１階）
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発火した配線用しゃ断器（予備）

照明用分電盤

しゃ断器はOFFの状態

５月19日に絶縁抵抗測定
を実施した箇所

＜参考＞照明用分電盤設置場所


