
公開資料 II．管理対象区域内外の測定（随時測定）につきましては、以下の通り一部記載内容に誤りがござい 

ましたので、ここに訂正しお詫び申し上げます。 

 

 

○ 概要 

 II．管理対象区域内外の測定（随時測定）の公開データのうち、作業件名「福島第一原子力発電所タンク除染・ 

保管委託」の表面汚染密度、換算定数、最大値などにおきまして、約３倍高い数値で記載されております。 

つきましては、下記（１）～（４）項目のファイル（データ）の各数値に、「０．３４」を乗じてご訂正頂きますようお願い 

致します。 

ファイル名称【Ⅱ－０２８】【20XXXXXX-X-XX】福島第一原子力発電所タンク除染・保管委託Ｍ．pdf 

（１）放射線管理記録（測定目的：汚染状況の把握）･･･ 表面汚染密度（Ｂｑ／ｃｍ２） 

（２）放射線管理記録（測定目的：汚染状況の把握）･･･ 換算定数（Ｂｑ／ｃｍ２・ｃｐｍ）（Ｓｒ－９０） 

   （３）放射線管理記録（測定目的：環境測定）１／２ ･･･ 表面汚染（スミア）およびダストの最大値 

（４）放射線管理記録（測定目的：環境測定）２／２ ･･･ Ｋｓ，Ｋｄ，ＬＴＤ，および各ポイントの 

表面汚染密度（Ｂｑ／ｃｍ２）ならびに空気中放射性物質濃度（Ｂｑ／ｃｍ3） 

 

○ 対象公開期間 ： ２０１８年７月２０日 ～ ２０２０年１月２４日 

 

  訂正箇所ならびに訂正方法の詳細については、次ページ以降をご確認ください。 



サンプルデータ

ファイル名称：【Ⅱ-028】【20XXXXXX‐X‐XX】福島第一原子力発電所 タンク除染・保管委託M.pdf

赤枠内の表面汚染密度の数値に0.34を乗じて下さい。
計算例①）表面汚染密度（162 Bq/cm2）の場合 ･･･ 162×0.34＝55.08 ⇒ 55.1Bq/cm2

計算例②）換算定数（8.10E-03Bq/cm2・cpm）（Sr-90）：（GM直接法からの表面汚染密度算出）の場合 ･･･

8.10E-03×0.34＝2.754E-03 ⇒ 2.76E-03Bq/cm2・cpm
※なお，換算定数の【当該測定場所Ｎｏ．】は放射線管理記録毎に異なります。



サンプルデータ
ファイル名称：【Ⅱ－028】【２０XXXXXX－X－XX】福島第一原子力発電所タンク除染・保管委託Ｍ.pdf

こちらの数値に０．３４を乗じて下さい。

計算例①）表面汚染(ｽﾐｱ) 最大値 (4.5E+00Bq/cm2)の場合・・・4.5E+00×0.34=1.53E+00 ⇒ 1.6E+00Bq/cm2

計算例②）ダスト 最大値 (1.8E-05Bq/cm3)の場合・・・1.8E-05×0.34=6.12E-06 ⇒ 6.2E-06Bq/cm3



サンプルデータ
ファイル名称：【Ⅱ－028】【２０XXXXXX－X－XX】福島第一原子力発電所タンク除染・保管委託Ｍ.pdf

赤枠内の数値に０．３４を乗じて下さい。

計算例①）Ks(3.24E-03Bq/cm2・cpm)の場合 ・・・ 3.24E-03×0.34=1.1016E-03 ⇒ 1.11E-03Bq/cm２・cpm
計算例②）LTD(5.22E-01Bq/cm2)の場合・・・5.22E-01×0.34=1.7748E-01 ⇒ 1.78E-01Bq/cm２

計算例③）No.⑥(2.6E+00Bq/cm2)の場合・・・2.6E+00×0.34=8.84E-01 ⇒ 8.9E-01Bq/cm２


