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1.6 電源の確保 

○ 重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及び機器に対し，外部電源

又は非常用所内電源のいずれからも電力を供給でき，かつ，十分に高い信頼性を確保，

維持しうる構成とする。（Ⅱ.2.7，Ⅱ.2.32 参照） 

○ 外部電源，非常用所内電源，その他の関連する電気系統設備の故障によって，必要とさ

れる電力の供給が喪失することがないよう，異常を検知し，異常箇所を切り離すことに

よりその拡大及び伝播を防止する。（Ⅱ.2.7，Ⅱ.2.32 参照） 


