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1.7 電源喪失に対する設計上の考慮 

○ 原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1参照）は，代替電源として電源車（Ⅱ.2.7

参照）及び発電機を備えるとともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪

失に対して冷却を確保し，かつ復旧できる設計とする。 

○ 使用済燃料プール設備（Ⅱ.2.3参照）は，代替電源として発電機を備えるとともに，代

替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，かつ復旧でき

る設計とする。 

○ 使用済燃料共用プール設備（Ⅱ.2.12参照）は，代替電源として電源車（Ⅱ.2.7参照）

を備えるとともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を

確保し，かつ復旧できる設計とする。 

○ ５・６号機については，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な

設備の代替電源として電源車(Ⅱ.2.32 参照)を備えるとともに，代替給水設備として消

防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，かつ復旧できる設計とする。 


