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 ２⽉19⽇にお知らせした１号機および３号機原⼦炉格納容器（以下、PCV）⽔位が低下傾向にある件
について、その後の状況をお知らせいたします。

 燃料デブリの冷却状態に関する確認は、ＰＣＶの⽔位によらず、主に注⽔量、原⼦炉圧⼒容器底部温
度および、PCV温度により判断しており、最終的にはPCVガス管理設備のダスト濃度も併せて確認を
⾏っております。

 １、３号機については、現状、上記パラメータに有意な上昇がないことから、ＰＣＶ内の燃料デブリ
を安定して冷却できていることを確認しており、温度やダスト放出量といったパラメータに有意な上
昇はありません。

 ⼀⽅で、ＰＣＶの⽔位については、⽔位計（接点式）による監視を確保するため、最下端にある接点
式⽔位計「Ｌ１」を下回らないよう、念のため⽔位計「L1」の上部にある⽔位計「Ｌ２」を下回った
段階で原⼦炉注⽔量を増やす運⽤としています。

 ２⽉18⽇に⽔位が低下傾向にあると判断して以降、⽔位計および関連パラメータについて慎重に監視
を続けておりますが、１号機のＰＣＶ内の⽔位は、緩やかな低下が続き、本⽇（５⽉７⽇）午前11時
11分、⽔位計Ｌ２の設置位置を下回ったと判断しました。（前回（３⽉22⽇）、⽔位計「L2」の設
置位置を⽔位が下回り、⼀時的に注⽔量を増加した時と⽐べ、現時点で⽔位低下傾向が強まる状況は
確認されておりません。）

 同⽇午後０時43分、1号機原⼦炉注⽔量を以下のとおり変更しました。
●●約3.0m3/h → 約4.0m3/h 

 注⽔量増後は、PCV⽔位上昇の状況や関連パラメータの状況を慎重に監視しつつ、⽔位が温度計「T2
」の設置位置を上回ったことを確認した後には、原⼦炉注⽔量を約4.0m3/hから約3.0m3/hに戻す予
定です。

 また3号機については、計算値ではPCV⽔位は概ね安定した状況にあると考えておりますが、引き続
き、傾向を監視してまいります。 1



1号機 原⼦炉格納容器温度計・⽔位計の設置⾼さ
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設置⾼さの記載は標⾼で記載（T.P.）

2/13の地震前の水位

5/7の水位
（水位計L2 T.P.+5,664 ）



1号機 原⼦炉格納容器⽔位
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2/18にL3からL2に低下

L2⾼さ（TP.5664）

L3⾼さ（TP.6264）
(参考) T2⾼さ（TP.5964）

L1⾼さ（TP.5364）

(参考)T3⾼さ（TP.6564）

5/7 11:113/22 20:24



1号機 原⼦炉格納容器温度等
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2/15 以降 T3が低下

2/26以降 T2が低下

3/23 注⽔量増加
3/26 注⽔量減少

5/7 注⽔量増加



1号機 原⼦炉格納容器圧⼒
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※ 3号機はPCV⽔位低下の事象発⽣前後を通して，概ね⼀定（0.4kPa程度）で推移。

2/21 圧⼒が約1ｋPa低下
ベント管ベローズの漏洩⼝が気相露出していると判断
（原⼦炉注⽔停⽌試験においても同様の事象を確認）



1号機 原⼦炉格納容器⽔位

L2-OFF
（3/22 20:24）

L2-ON
（3/23 3:57）

注⽔増加（約3.0→約4.0m3/h）
(3/22 22:42)

T2付近にあると判断
（3/31 9:00）

注⽔減（約4.0→約3.0m3/h）
(3/26 10:43)

L2を下回ったと判断
（5/7 11︓11）

注⽔増加（約3.0→約4.0m3/h ）
（5/7 12:43）
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1号機 原⼦炉注⽔量を増加させる⽅法・⼿順について
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 判断基準と対応
 PCV⽔位が⽔位計Ｌ２⾼さを下回った時点で注⽔量を＋１ｍ３/ｈ増加させる

 ⽬的
 ⽔位計による⽔位監視を確保するため，接点の最下端であるＬ１をＰＣＶ⽔位が下回

らないよう，念のためＬ２を下回った段階で注⽔量を増加することを⽬的とする。

 ⼿順
 PCV⽔位がＬ２⾼さを下回った時点で，速やかに注⽔量増加操作を開始する。

＜１号機＞
給⽔系 １．５ｍ３/ｈ ⇒ ２．５ｍ３/ｈ（＋１ｍ３/ｈ）
炉⼼スプレイ系 １．５ｍ３/ｈ ⇒ １．５ｍ３/ｈ（変更なし）

（参考）
＜３号機＞

給⽔系 １．５ｍ３/ｈ ⇒ １．５ｍ３/ｈ（変更なし）
炉⼼スプレイ系 １．５ｍ３/ｈ ⇒ ２．５ｍ３/ｈ（ ＋１ｍ３/ｈ）



3号機 原⼦炉格納容器温度計・⽔位計の設置⾼さ
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2/13の地震前の水位
現在(5/7)の水位（推定）



3号機 原⼦炉格納容器⽔位
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（S/C圧力から水頭圧換算で計算した評価値）

PCV⽔位 L3（接点式） L3⾼さ（TP.10064）

L2⾼さ（TP.9264）

L4⾼さ（TP.10714）

L1⾼さ（TP.8264）

3号炉注停⽌試験
のため⽔位低下



3号機 原⼦炉格納容器温度等
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2/17 以降 T3温度が低下

3号炉注停⽌試験のため，
・注⽔停⽌
・注⽔温度低下
・PCV温度上昇


