
不適合管理状況（８月審査分）

１．Ａグレード　　　　２件

発見日 号  機 件  名

2005/08/01 1号機

プールゲート連絡通路で発見された異物の回収について

《概　要》
　第１４回定期検査中、８月１日午後５時２０分頃、原子炉建屋３階オペレーティングフロアにてプール
ゲート連絡通路に仕切り版を取り付ける作業を行っていたところ、当該水路にワッシャー状の金属（直
径約１８mm）１個を発見し、回収した。

《ホームページ掲載》　2005/8/2
【プレス情報(区分Ⅱ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080201.pdf）

2005/08/02 2号機

原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について

《概　要》
　定格出力運転中のところ８月２日午前１０時頃、原子炉建屋１階において、作業員が同建屋に出入り
するための二重扉を操作していたところ、２つの扉が一時的に両方開く事象が発生した。ただちに当該
作業員が閉操作を実施し、この状況は解消された。
　このため、当該事象の連絡を受けた当直長は、午前１０時０１分、保安規定に定める「運転上の制
限」からの逸脱を宣言するとともに、即時に状況が改善されていることから、「運転上の制限」の逸脱
から復帰していることをあわせて確認した。
　なお、８月２４日にインターロックの改修を完了した。

《ホームページ掲載》　2005/8/2
【プレス情報(区分Ⅱ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080203.pdf）

２．Ｂグレード　　　　２件

発見日 号  機 件  名

2005/08/09 1号機 Ｒ／Ｂ出入り用二重扉の不具合について

2005/08/22 5号機 サンプリングプローブ修理工事における作業許可前の弁開放事象について

３．Ｃグレード　　　　３１件

発見日 号  機 件  名

2005/07/11 1号機 Ｎ２２系液位指示コントローラＲＯＭデータエラーについて

2005/07/21 2号機 「搬出物品申請書・確認書（Ａ）」の整理番号誤認による「搬出確認記録」の間違いについて

2005/07/22 5号機 ＳＧＴＳチャコールフィルタ点検工事におけるカッタナイフの紛失について

2005/07/22 5号機 第一給水加熱器ベント弁における内部形状不良について

2005/07/26 2号機 燃料プ－ル内の異物発見について

2005/07/27 1号機
第１４回定期事業者検査　主要弁検査（その２）Ｃ１２系主要弁検査対象台数変更時の不適合につい
て



発見日 号  機 件  名

2005/07/29 1号機 改造ソフトウェア不備によるＲＭＣＳ全制御棒診断バイパス操作不可について

2005/08/01 1号機

作業用仮設配管からの回収物について

《ホームページ掲載》　2005/8/2
【運転・定検状況（区分Ⅲ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080202.pdf）

2005/08/01 1号機 真空検出配管サポート・Ｕボルト欠落について

2005/08/01 5号機 ＡＬＰダイヤフラムパッキン手配の不適合について

2005/08/05 その他 №１・２純水タンク基礎ボルト減肉について

2005/08/06 1号機 ＰＬＲ配管Ｂ系異物発見について

2005/08/06 1号機 Ｓ／Ｃ内ＡＣ系排気口への保安装備品混入について

2005/08/08 1号機 ＷＮＳ－５ＲＢ０１開先形状の最小値割れについて

2005/08/08 5号機 ギアドリミットスイッチのギア破損について

2005/08/08 7号機 Ｔ／Ｂサンプポンプ運転記録計の欠側について

2005/08/09 3号機 Ｒ／Ｂ他躯体補修工事におけるＡＰＤ不携帯による管理区域への入域について

2005/08/09 5号機 ＲＣＷ（Ｂ）サージタンク補給弁自動開によるファンネルへのオーバーフローについて

2005/08/10 5号機 ＲＣＷ（Ｂ）ブロー水流入先の誤判断について

2005/08/11 5号機 Ｄ／Ｗ内常設遮蔽材接続用ボルト・ナット紛失について

2005/08/11 5号機 ＣＵＷ系水張り時当該弁スプリングケース部からの漏えいについて

2005/08/12 5号機 標準抵抗器精度の逸脱について

2005/08/14 7号機 過渡現象記録装置トリガ（ＲＦＰ－Ｔ加減弁開度高）の不具合について

2005/08/15 3号機 プロセス放射線モニタ軽ＡＮＮ発生について

2005/08/17 1号機 ＬＰＲＭ識別番号札未確認について

2005/08/18 2号機 ＨＥＣＷ冷凍機（Ｄ）潤滑油圧力確立不良について

2005/08/21 1号機 ＣＲＤスタブチューブ溶接部他予防保全工事における異物の確認及び回収について

2005/08/22 1号機 ＰＬＲ配管（Ａ／Ｂ）系配管内部再確認における異物確認について

2005/08/24 2号機 ＲＢＭ（Ｂ）の不具合について

2005/08/25 その他 小物搬出モニターからの搬出可能物品以外の物品搬出について

2005/08/28 5号機 ＨＣＷ収集タンク（Ｂ）液位計異常指示について



４．Ｄグレード　　　４３８件

発見日 号  機 件  名

2005/06/08 1号機 Ｎ７１系　液位指示コントローラディスプレーサ指示模様について

2005/06/30 1号機 Ｎ７２系　差圧発信機キャピラリー部劣化について

2005/06/30 1号機 Ｎ１１－ＬＳ００２システム、ラビリンスリング、スイッチユニット不良について

2005/07/06 その他 大湊側焼却炉冷凍機（Ｂ）故障(圧縮機吸込み圧力低)ＡＮＮ発生について

2005/07/07 1号機 ＲＩＷ旋回弁、配管側シート面傷について

2005/07/11 1号機 Ｅ５１系 ＣＡＬＵディジタル表示異常について

2005/07/12 7号機 漏電遮断器（ＥＬＰ－７Ｔ３１　ＣＫＴ－３）負荷側回路絶縁抵抗値低下について

2005/07/12 7号機 漏電遮断器（ＥＬＰ－７Ｔ３１　ＣＫＴ－９）負荷側回路絶縁抵抗値低下について

2005/07/12 7号機 漏電遮断器（ＥＬＰ－７Ｔ３１　ＣＫＴ－１０）負荷側回路絶縁抵抗値低下について

2005/07/12 7号機 漏電遮断器（ＮＬＰ－７Ｅ１２　ＣＫＴ－２３）負荷側回路絶縁抵抗値低下について

2005/07/12 その他 貝処理 砂ろ過水タンク液位計指示不良について

2005/07/13 1号機 Ｃ１２系 電気式指示計指示不良について

2005/07/13 1号機 Ｃ１２系 電気式指示計指示不良について

2005/07/13 1号機 Ｃ１２系 電気式指示計指示不良について

2005/07/13 5号機 ＭＯ弁駆動部、油にじみについて

2005/07/14 5号機 発電機内置換用窒素ガス系統弁シートリークについて

2005/07/14 7号機 ＨＮＣＷ補助冷凍機、全体機密試験及び真空乾燥試験時の漏えいについて

2005/07/15 5号機 Ｄ２３－Ｏ２Ｓー６０３Ａ－２電源スイッチ動作不良について

2005/07/15 5号機 Ｅ５１－Ｆ００９スイッチカバーひびについて

2005/07/18 1号機 主発電機とＩＰＢとの接続用フレキ導体の素線切れについて

2005/07/18 5号機 デクラッチレバーシャフトロールピン曲がりについて

2005/07/18 その他 大湊側焼却設備燃焼用空気調節弁のハンチングについて

2005/07/19 1号機 シュラウドヘッドボルト窓部磨耗について

2005/07/19 5号機 Ｍ／Ｄ給水流量調節弁後２次ドレン弁 弁体シート面ステライト境界部腐食について

2005/07/19 5号機 ＡＯ復水器真空破壊弁弁体シート面クラックについて

2005/07/19 5号機 ＥＳ系第２給水加熱器（Ａ） 抽気逆止弁弁体シート内周部傷について



発見日 号  機 件  名

2005/07/20 1号機 Ｅ１１－Ｆ０１１Ｂケーブル被覆の不具合について

2005/07/20 1号機 Ｅ１１－Ｆ０２７Ｂケーブル被覆の不具合について

2005/07/20 1号機 蛍光灯の破損について

2005/07/20 1号機 Ｂ２１系 電気式指示計不良について

2005/07/20 2号機 燃料取替機リプレース用足場材の汚染について

2005/07/20 5号機 Ｎ３５－ＬＴ－０１１Ａ計器止弁(L)側当り不良について

2005/07/20 5号機 低圧（Ａ）ロータレーシングワイヤー銀口一部浸食について

2005/07/20 5号機 フィルター付減圧弁エアーリークについて

2005/07/20 5号機 ＲＦＰ－Ｔ電磁弁油にじみについて

2005/07/20 5号機 ＲＦＰ－Ｔ前側軸受箱内油にじみについて

2005/07/20 7号機 ＲＳＷポンプ（Ｃ）刻印Ｆシャフト下振れ計測値許容値逸脱について

2005/07/20 その他 大湊側焼却設備 焼却炉バーナリークコントローラ異常について

2005/07/21 1号機 アラームランプ点滅について

2005/07/21 1号機 温度指示スイッチのチャタリング発生について

2005/07/21 1号機 渦巻きストレーナ入口弁切換弁ハンドル操作不良について

2005/07/21 5号機 ＨＣＵスクラム弁リークテスト装置減圧弁不具合について

2005/07/21 5号機 Ｔ／Ｄ　ＲＦＰ出管２次ベント弁弁体シート面ステライト境界部腐食について

2005/07/21 5号機 ＲＦＰ－Ｔ高圧蒸気入口弁元弁リークオフ弁弁棒曲り及び弁箱内にスラッジ滞留について

2005/07/22 1号機 ＲＦＰ－Ｔ高圧蒸気入口弁ロールピン破損について

2005/07/22 1号機 モニタリングポスト（ＭＰ－９）低線量率計ＳＣＡ２出力不良について

2005/07/22 1号機 シリンダヘッド冷却水出口配管フランジシート面の傷について

2005/07/22 3号機 スクリーン装置門型クレーンガーダ上点検歩廊の腐食について

2005/07/22 5号機 スクリーン装置門型クレーン走行レール食違い　レール側面摩耗許容値超えについて

2005/07/22 5号機 Ｄ／Ｇ（Ｈ）燃料弁腐食について

2005/07/24 5号機 プロセス計算機磁気ディスク装置軽故障発生について

2005/07/25 1号機 ＲＨＩＷ熱交換器 ＃Ｂ伝熱管減肉について

2005/07/25 1号機 Ｎ７１系 循環水管取水側サイホンブレーク弁･テスト弁　駆動部接続ボルト他腐食について



発見日 号  機 件  名

2005/07/25 1号機 Ｃ／Ａ冷凍機（Ｂ）用ボルト類劣化について

2005/07/25 1号機 主タービン油フィルターポンプ電動機反負荷側ブラケットハウジング内径管理基準逸脱について

2005/07/25 1号機 Ｐ５２系 圧力指示スイッチスパン伸びについて

2005/07/25 1号機 固定子冷却水圧力調整弁弁体･配管 エロージョンについて

2005/07/25 1号機 ＣＲＤ自動交換機脱着機台車走行車輪不良について

2005/07/25 1号機 ＣＲＤ自動交換機昇降台車ガイドローラ（ベアリング）不良について

2005/07/25 5号機 ＣＦ／ＣＤ制御盤シーケンスコントローラバッテリー劣化について

2005/07/25 5号機 Ｎ２６系計器（ディストリビュータ）の計器電源ＳＷの不良について

2005/07/25 5号機 プロセス計算機ＣＥキュービクル３実装のフロッピーディスク　リードライト不可現象発生について

2005/07/25 5号機 Ｎ２６、２７系計器（アイソレータ）の計器電源ＳＷの不良について

2005/07/25 5号機 ＣＷＰ(B)電動機空気冷却細管上端部及び下端部の発錆について

2005/07/25 5号機 ＶＧＬ配管ユニオンネジ部損傷について

2005/07/25 5号機 ＨＥＣＷ冷凍機（Ａ）コントロールサーボモーター内ポテンションメータ抵抗値の基準値外れについて

2005/07/25 5号機 スクリーン装置門型クレーン山側係留アンカー腐食について

2005/07/25 その他 焼却炉トリチウム回収装置 サンプリングポンプＡ用ヒータ断線について

2005/07/26 1号機 ＣＲＤサクションフィルターエレメント傷について

2005/07/26 1号機 ＰＬＡＤＩＳ計算機ＭＴ装置故障について

2005/07/26 1号機 Ｎ７１－ＬＳ０１２Ａ－１フランジ面腐食について

2005/07/26 5号機 電源スイッチ動作不良について

2005/07/26 5号機 Ｃ４１－ＰＳ－００８Ｂの設定調整軸折損について

2005/07/26 5号機 Ｇ３１－Ｉ／Ｏ－０１７Ａ電源スイッチ動作不良について

2005/07/26 7号機 ＣＡＭＳ保守ツール故障について

2005/07/26 その他 大港側焼却ソフト改造後のインターロック試験実施時の不具合について

2005/07/26 その他 水処理建屋での足場解体作業中の天井ボード破損について

2005/07/27 1号機 ＲＨＩＷ補給水ポンプ（Ｂ）駆動用Ｖベルト調整用ジャッキボルトかじりについて

2005/07/27 1号機 ＨＣＵ１０３弁 ボンネットボルト変形について

2005/07/27 1号機 Ｃ１２系 ＨＣＵアキュムレータ圧力計不良について



発見日 号  機 件  名

2005/07/27 1号機 ＲＦＰ－Ｔ振動・偏心記録計のレスポンス不良について

2005/07/27 1号機 復水器#Ｃ系冷却細管(0.5t)の閉塞について

2005/07/27 1号機 Ｃ／Ａ冷凍機（B）空冷コンデンサ(Ｂ)モータ・スペースヒータ端子箱腐食について

2005/07/27 1号機 Ｃ／Ａ冷凍機圧縮機モータ移動用ジャッキボルトベース損傷について

2005/07/27 1号機 ＲＣＩＣタービン前部軸受けオイルゲージ油にじみについて

2005/07/27 5号機 ＳＪＡＥ空気出口弁弁体シート面クラックについて

2005/07/27 5号機 Ｐ１３－ＦＱ－ＦＯ１９伝道歯車部磨耗について

2005/07/27 5号機 ＴＣＷ熱交換器＃Ａ号機冷却管減肉について

2005/07/27 5号機 低圧（Ａ）下半ヒートバッフルワッシャ浸食について

2005/07/27 5号機 ステムジスク曲りについて

2005/07/27 5号機 ペン式記録計のバランシングモータギヤゆるみについて

2005/07/27 5号機 ＲＳＷポンプ刻印Ｂ、Ｆインペラにおける腐食について

2005/07/27 5号機 ＡＯ弁付属電磁弁制御用ＩＡミニチュアバルブグランドリークについて

2005/07/27 6号機 ＣＣ系ブースタポンプＢ１吐出圧力計スティックの不具合について

2005/07/27 7号機 ジブクレーン横行ゴムストッパー、ケーブルブッシングの劣化について

2005/07/28 1号機 ＨＣＵ１０３弁 ボンネットボルト変形について

2005/07/28 1号機 ＨＣＵ室（北側）壁コンセントカバ－破損について

2005/07/28 1号機 ＲＨＩＷ熱交換器 ＃Ｄ伝熱管減肉について

2005/07/28 1号機
第１４回定期事業者検査（非常用ディーゼル発電機分解検査）でのＰＴ確認・評価における当社検査
員の確認行為について

2005/07/28 1号機 Ｐ５２系 圧力スイッチ本体破損について

2005/07/28 2号機 ＣＲＤポンプ（Ｂ）油圧スイッチ元弁グランドにじみについて

2005/07/28 5号機
ＤＧ（Ａ）非常用送風機（Ａ）電動機負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング内径寸法許容値超過に
ついて

2005/07/28 5号機 ヨークブッシュナット腐食及びかじりについて

2005/07/28 5号機 ＲＦＰ－Ｔ前側軸受箱端子台油にじみについて

2005/07/28 5号機 ＡＳ　ＲＦＰ－Ｔ　ＨＰＣＶシート前ドレン弁ギアドリミットスイッチカートリッジ不良について

2005/07/28 5号機 ＤＧ（Ａ）非常用送風機（Ａ）インペラボス及び当該機器用電動機シャフトかじり傷について

2005/07/28 その他 大湊側焼却設備不足電圧継電器警報出力接点不良について



発見日 号  機 件  名

2005/07/28 その他 大湊側焼却設備操作変圧器ユニットのミックコネクタ接続不良について

2005/07/29 1号機 ＨＳＣＲ凝縮水移送ポンプ移送ラインＰＣＶ動作不良について

2005/07/29 1号機 Ｎ２６－Ｆ０２１Ａ リミットスイッチフレキコネクタ折損について

2005/07/29 1号機 Ｇ４１－Ｆ０５７下部ふたフランジ部からの漏えいについて

2005/07/29 1号機 ＣＷＰシール水自滑水元弁弁体ゴムライニング亀裂について

2005/07/29 1号機 循環水管Ｂ系取水側サイホンブレーク弁ゴムライニング劣化について

2005/07/29 1号機 スイッチボックス内継手油にじみについて

2005/07/29 1号機 ＷＰ－１排水水中ポンプ水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－４排水水中ポンプ水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－５排水水中ポンプ水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－６排水水中ポンプ（Ｐ－２Ｂ）水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－６排水水中ポンプ（Ｐ－３Ａ）水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－７排水水中ポンプ（Ｐ－１Ａ）水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－７排水水中ポンプ（Ｐ－１Ｂ）水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＰ－７排水水中ポンプ（Ｐ－４Ａ）水漏れについて

2005/07/29 1号機 ＣＶガイドローラ溝部磨耗について

2005/07/29 3号機 スクリーン装置門型クレーン走行レール継ぎ目食違い許容値超えについて

2005/07/29 3号機 スクリーン装置門型クレーン横行レールスパン、真直度許容値超えについて

2005/07/29 5号機 復水器#Ａ系第１水室出口弁弁箱内ライニング損傷について

2005/07/29 5号機 ＣＲＤ№４６－３０－０５０ピストンヘッドのネジ部かじり発生について

2005/07/29 5号機 計算機用ＣＶＣＦ電解コンデンサ劣化現象について

2005/07/29 5号機 Ｄ２３－Ｉ／Ｏー６３１Ａ電源スイッチ動作不良について

2005/07/29 5号機 電源スイッチ動作不良について

2005/07/29 5号機 復水器＃Ｂ系冷却細管（０．５t）の閉塞について

2005/07/29 7号機 水素ガス（ａ）系ボンベ元弁リークについて

2005/07/29 その他 大湊側焼却設備プロパンガス供給ライン圧力下降について

2005/07/30 4号機 ＨＰＣＰミニフロー弁駆動エアライン、フィルター付減圧弁マメゲージの不具合について



発見日 号  機 件  名

2005/07/30 5号機 Ｄ／Ｇ清水加熱器ポンプ漏えい検査通常圧力について

2005/07/30 5号機 電源スイッチ動作不良について

2005/07/30 5号機 蒸気式空気抽出器中間冷却器伝熱管ＥＣＴ不具合について

2005/07/30 5号機 主変圧器における二次ウォールブッシング油面計用配管からの油滴下について

2005/07/30 5号機 Ｐ９１－５２１－ＲＢ０３－Ｇ１の出口側継手のかじりについて

2005/07/30 5号機 Ｐ４１－Ｆ０２１Ｃ一次側配管フランジ腐食について

2005/07/30 6号機 ＲＣ＆ＩＳ軽故障発生について

2005/07/31 4号機 Ｒ／Ｂ　ＭＳトンネル室空調機ドレンライン詰まりについて

2005/08/01 1号機 ＬＰＣＰ　Ｂ号機 ケーシング案内羽根クラックについて

2005/08/01 1号機 Ｎ６２系 温度指示計不良について

2005/08/01 1号機 バー回転式スクリーンモーターファンカバー発錆について

2005/08/01 1号機 バー回転式スクリーン（Ｄ）モータファンカバー発錆について

2005/08/01 1号機 Ｎ６２系 温度指示計不良について

2005/08/01 1号機 主タービン スプレー配管ユニオン部からの水のにじみについて

2005/08/01 1号機 圧力指示計精度３倍越えについて

2005/08/01 1号機 圧力指示計テスト弁グランド部リークについて

2005/08/01 1号機 復水器（Ａ）ソラセ板ダクトドレン管サポート部の割れについて

2005/08/01 2号機 Ｄ／Ｇ（Ｈ）排気ガス温度（Ｒ４４－ＴＩ－３６４）の不具合について

2005/08/01 2号機 エンジニア用システム入出力装置ＣＰＵ＃２モニタの表示不良について

2005/08/01 3号機 第８回定検工事報告書 タービン配管点検 の不備について

2005/08/01 4号機 金属銘板外れについて

2005/08/01 4号機 電解鉄イオン注入装置（ＦＥＩ）減肉について

2005/08/01 5号機 Ｃ１２－Ｆ０１１Ａ弁体、弁座エロージョンについて

2005/08/01 5号機 ＭＳＩＶリミットスイッチ接点不良について

2005/08/01 5号機 密封油真空ポンプ（Ｂ） シャフト振れについて

2005/08/01 5号機 スミアろ紙の原子炉ウェル内への落下について

2005/08/01 5号機 内面ＷＪＰ装置高圧ホース損傷について



発見日 号  機 件  名

2005/08/01 5号機 湿分分離器（Ｂ） ＰＴ指示について

2005/08/01 5号機 取水路内部（Ｃ系）のコンクリートひび割れについて

2005/08/01 5号機 Ｎ７１－Ｆ００４弁体テーパーピン部ＧＥセメント剥離について

2005/08/01 5号機 復水器＃C－２入口配管部電気防食装置電極体の脱落について

2005/08/01 5号機 スクリーン装置門型クレーン走行南北限ＬＳ絶縁不良について

2005/08/01 5号機 打点式記録計の温度指示精度不具合について

2005/08/01 5号機 主復水器内部構造物点検不具合について

2005/08/01 5号機 ＩＰＢ建屋貫通部における溶接部のクラックについて

2005/08/01 6号機 ＲＩＰ ＭＧセット室空調ダクト油滴下について

2005/08/01 6号機 スクリーン装置門型クレーン主巻上用ＬＳＢＯＸボルト破損について

2005/08/01 6号機 スクリーン装置門型クレーン点検用コンセントについて

2005/08/02 1号機 ＣＷＰ吐出弁弁箱ゴムライニング膨れについて

2005/08/02 1号機 ＥＨＣアキュームレータ・チャージバルブについて

2005/08/02 1号機 Ｅ１１－Ｆ６０４Ｂ弁棒傷について

2005/08/02 1号機 Ｄ２３系 アース端子割れについて

2005/08/02 1号機 Ｎ７１系  サイホンブレーク弁･テスト弁   駆動部油にじみについて

2005/08/02 3号機 復水脱塩塔出入口導電率計の不具合について

2005/08/02 3号機 復水器ホットウェル出口導電率計の不具合について

2005/08/02 3号機 Ｒ／Ｂ天井クレーンタコジェネ異常振動について

2005/08/02 5号機 ＦＣＳ（Ａ）室空調ダクト不具合について

2005/08/02 5号機 ＨＣＵ手動弁弁体指示模様について

2005/08/02 5号機 ＨＣＵ手動弁弁体ＰＴ指示模様について

2005/08/02 5号機 Ｄ／Ｇプライミングポンプ吸込温度スイッチ不良について

2005/08/02 5号機 ＩＲＭ　Ａ安全保護系設定値確認検査時の模擬信号の変動について

2005/08/02 5号機 主タービン第３軸受温度検出器フレキシブルチューブ接合部剥離について

2005/08/02 5号機 中央制御室非常用循環系設備検査手順書の記載漏れについて

2005/08/02 6号機 Ｃ１１－ＦＤ９０用ＦＤコントローラ冷却ファン異音発生について



発見日 号  機 件  名

2005/08/02 7号機 Ｐ６１－ＰＩ－１０１元弁グランドリークについて

2005/08/02 7号機 レイダウン用天井クレーン ケーブルブッシング劣化について

2005/08/02 その他 大湊側焼却設備 廃棄物投入ボックス連続運転時、投入扉・耐火扉リミットスイッチ動作異常について

2005/08/03 1号機 発電機密封油Ｗストレーナフランジボルトのネジ山損傷について

2005/08/03 2号機 ＨＣＷ濃縮装置（Ｂ）加熱蒸気入口流量計指示不良について

2005/08/03 3号機 ＲＦＰ－Ｔ軽故障コントローラ１系異常　警報発生について

2005/08/03 5号機 大湊側Ｈ／Ｂ４Ｃサンプリングラック入口配管フランジ部析出について

2005/08/03 5号機 給水加熱器Ｃ水位調節弁のエアセットブリード過多について

2005/08/03 5号機 湿分分離器ＰＴ指示模様について

2005/08/03 5号機 第5給水加熱器Ｃ水位調節弁(加熱器側)Ｎ２２－Ｆ００８Ｃ弁のエアセット　ブリード量過多について

2005/08/03 5号機 ５号ＤＷＣ上部送風機（Ｂ）ファンケーシング点検口取付ボルトのネジ部不良について

2005/08/03 5号機 第５給水加熱器Ａ水位調節弁(加熱器側)Ｎ２２－Ｆ００８Ａ弁のポジショナー部品劣化について

2005/08/03 5号機 ５号ＤＷＣ上部送風機（Ｂ）ファン側カップリング内径寸法許容値逸脱について

2005/08/03 5号機 蒸化器発生蒸気圧力調節弁のポジショナー用小型圧力計（豆ゲージ)の指示不良について

2005/08/03 5号機 ＨＣＵ手動弁弁体指示模様について

2005/08/04 1号機 中温用冷水温度調節弁制御ケーブルの不具合について

2005/08/04 1号機 ＥＥＩＷ熱交換器 ＃Ｂ伝熱管減肉について

2005/08/04 1号機 気体廃棄物処理系ガス冷却機（C）入口弁スタフィンボックス腐食について

2005/08/04 1号機 スクリーン装置門型クレーン ケーブル巻取装置スラスターブレーキ作動不良について

2005/08/04 1号機 Ｎ２２系 液位発信機ベント弁ボンネット側ネジ部（メス）ネジ山擦り減りについて

2005/08/04 1号機 発電機第９軸受メタル内側締付ボルトの材質変化について

2005/08/04 1号機 Ｇ３１－ＭＯ－Ｆ００４ストッパーピン曲がりについて

2005/08/04 3号機 ＴＣＷポンプ（Ｃ）吐出圧力計の不具合について

2005/08/04 4号機 タービン系排ガス流量指示変動について

2005/08/04 5号機 ＳＲＶ安全弁機能検査中における想定事象の不具合について

2005/08/04 5号機 計測器（デジタルマルチメータ）の故障について

2005/08/04 5号機 ＨＤ湿分分離機（Ａ）ドレンタンク水位調節弁（加熱器側）リークオフ弁フタボルトへたりについて



発見日 号  機 件  名

2005/08/04 5号機 ＭＵＷＴ系　ＰＣＶ供給元弁　Ｐ１２－Ｆ０５２　グランドリークについて

2005/08/04 5号機
ＨＰＣＳポンプ室空調機電動機負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング内径寸法許容値超過につい
て

2005/08/04 5号機 ＥＨＣアキュムレータガスポートデバイス不具合について

2005/08/04 6号機 日常点検表データ記入漏れについて

2005/08/04 7号機 ＣＣ系ＤＷラインストレーナ差圧計指示不良について

2005/08/05 1号機 ＲＣＷポンプ（Ａ）吐出ＰＩの不具合について

2005/08/05 1号機 Ｎ６２系 脱湿塔(Ｂ)入口弁ベローズリークについて

2005/08/05 1号機 ＣＵＷＦ／Ｄ出口圧力計不良について

2005/08/05 1号機 ＣＵＷポンプメカシールパージ圧力計不良について

2005/08/05 1号機 高圧油ポンプ（Ｂ）吐出ストレーナ差圧スイッチ動作不良について

2005/08/05 1号機 Ｎ６２系 圧力指示計スパン伸びについて

2005/08/05 1号機 原子炉水位計トランスミッター不良について

2005/08/05 1号機 コレクタ側シールケーシング絶縁ノックネジ山損傷について

2005/08/05 1号機 第１０軸受メタル下半の異物について

2005/08/05 1号機 Ｃ／Ａ空冷コンデンサ（Ｂ）モータシャフトキー損傷について

2005/08/05 1号機 Ｔ４９－Ｆ００３Ｂ弁体シート面クラックについて

2005/08/05 1号機 Ｄ２３系　ＴＥ不良について

2005/08/05 2号機 復水器室空調機（Ａ）結露水排水不良について

2005/08/05 2号機 復水器室空調機(Ｂ)結露水排水不良について

2005/08/05 2号機 ＳＣＲ盤室空調機結露水排水不良について

2005/08/05 2号機 ＬＣＷ・ＨＣＷ脱塩塔導電率（Ｐ９１－ＣＲ０１４）打点動作不良について

2005/08/05 5号機 ＩＲＭ ＣＨ．Ｂ高高ＡＮＮ発生について

2005/08/05 5号機 オイルスナッバー 摺動傷について

2005/08/05 5号機 電動機シャフトジャーナル外径管理基準逸脱について

2005/08/05 5号機 Ｎ２１系ＦＤＷ第２給水加熱器ドレン冷却器（Ｂ）給水入口弁モーターベアリング異音について

2005/08/05 6号機 ＣＣ系ブースタポンプＢ１吐出圧力計配管詰まりについて

2005/08/05 6号機 ＦＰＣ Ｆ／Ｄ出入口導電率計 流量調整弁の不具合について



発見日 号  機 件  名

2005/08/05 7号機 ＩＡ空気圧縮機中間冷却器Ａ安全弁動作不具合について

2005/08/05 その他 荒浜側補助ボイラー ブロー水ポンプ（Ｂ）電動機はめ合い値の超過について

2005/08/06 5号機 電源スイッチ動作不良について

2005/08/06 5号機 低圧ロータレーシングワイヤー･スリーブ銀口一部不具合について

2005/08/06 6号機 ＲＩＰモータケーシング振動Ｘ方向下限逸脱警報発生について

2005/08/07 5号機 大湊側補助ボイラー４Ｂ清缶剤ライン缶体側フランジ部析出について

2005/08/07 5号機 ＨＣＷ濃縮装置加熱器（Ｂ）蒸気圧力調整弁設定不良について

2005/08/07 7号機 ＃２　ＣＲＴブラックアウトについて

2005/08/07 その他 大湊側焼却設備 焼却炉底部スクリュー歯車の位置ずれについて

2005/08/08 1号機 Ｃ１２系 制御棒充填水ヘッダ圧力計不良について

2005/08/08 1号機 Ｄ／Ｇ（Ｈ）排気弁弁座溶接部の浸透指示模様について

2005/08/08 1号機 ＬＰＲＭ用水中テレビカメラ装置ＶＴＲ作動不良について

2005/08/08 1号機 Ｐ／Ｃ１　Ｄ－１（２Ａ）ポジションスイッチ動作不良について

2005/08/08 2号機 ＣＷＰ(Ａ)自滑水流量低下について

2005/08/08 5号機 ＤＷＣ下部送風機（Ｂ）ファンケーシング点検口取付ボルトネジ部不良について

2005/08/08 5号機 ＲＣＷ Ｈｘ＃Ｂゴムライニング劣化について

2005/08/08 5号機 第５給水加熱器（Ｂ）水位調節弁（復水機側）前２次ドレン弁 ふたボルトの頭部変形について

2005/08/08 5号機 第３Ｂ給水加熱器 伝熱管ＥＣＴ判定値超えについて

2005/08/08 7号機 ＤＣ２５０Ｖ蓄電池室シンク排水ライン水にじみについて

2005/08/08 7号機 排ガス分析系（高感度オフガスモニタ）トレンド表示不能について

2005/08/08 その他 コールドランドリー水洗器（B)制御回路の不具合について

2005/08/08 その他 貝処理設備 脱水機ろ布蛇行調整器脱落について

2005/08/09 1号機 ヒューズパネル（ＦＰ－Ｒ－２）扉開閉金具破損について

2005/08/09 1号機 バー回転式スクリーン（Ｆ）電線管腐食について

2005/08/09 1号機 トラベリングスクリーン（C）モーターベースボルト損傷について

2005/08/09 1号機 ＣＶ油筒ユニオンロッキング用コマ外れについて

2005/08/09 1号機 ＣＶ＃３ガイドローラ溝部磨耗について



発見日 号  機 件  名

2005/08/09 1号機 ＬＰＣＰ　Ｂ号機 バーレル内廻り止め溶接部欠陥について

2005/08/09 2号機 ＬＣＷ通水ポンプ（Ｂ）出口ラインベント弁 弁棒バックシート部腐食について

2005/08/09 2号機 スクリーンストレーナー自動空気抜弁シートパスについて

2005/08/09 2号機 燃料取替機組合わせ試験時、着脱機（Ａ）下限値リミットスイッチ不適合について

2005/08/09 3号機 オンライン回転体診断装置ＥＷＳハードディスク交換に伴うソフト復元作業再実施について

2005/08/09 4号機 ＣＷＰ過酸化水素注入装置（Ａ）注入不良について

2005/08/09 5号機 Ｒ４３－ＰＩＳ－０３１Ｂ接点動作不良について

2005/08/09 5号機 Ｃ１２－ＤＰＳ－６０７の電源スイッチ不良について

2005/08/09 5号機 第３給水加熱器(Ａ)ドレン水位計器止弁Ｈ弁座シート面不良について

2005/08/09 6号機 ＨＳＤ収集槽Ａカナル放出完了液位の化学管理システム誤記入について

2005/08/09 7号機 プロセス計算機　予測計算機能の不備について

2005/08/10 1号機 ５００ＫＶ開閉所巡視通路陥没について

2005/08/10 1号機 常用照明分電盤　回路不良について

2005/08/10 1号機 復水器連続洗浄装置#Ａ･Ｃ系ボール循環配管ライニング損傷について

2005/08/10 1号機 補機スクリーン装置#Ａ･Ｂ系ハウジング及び後面カバー点検口腐食について

2005/08/10 1号機 主タービンロースピード用リミットスイッチ接点抵抗増大について

2005/08/10 1号機 前置非常用ガス処理装置（Ｂ）点検口蝶番ボルト・ナットかじりについて

2005/08/10 1号機 ＰＣＶＳ／Ｃストレーナ素線切れについて

2005/08/10 1号機 バー回転式スクリーン（C）モーターベースボルト損傷について

2005/08/10 1号機 Ｄ１１系 温度指示設定器ＳＥＴ　ＬＯＣＫ不良について

2005/08/10 1号機 Ｄ１１系 温度指示設定器ＬＯＣＫ不良について

2005/08/10 1号機 Ｄ１１系 温度指示設定器カバー破損について

2005/08/10 1号機 ＬＰＣＰ Ｂ号機 ２段目インペラ羽根入口先端部欠陥について

2005/08/10 1号機 ＬＰＣＰ Ｂ号機 ３段目インペラ出口チップ近傍部欠陥について

2005/08/10 1号機 復水器（Ａ）補強管の割れについて

2005/08/10 1号機 ＲＩＷ（Ｂ）高圧ケーブルにおけるシールドアースの絶縁抵抗値低下について

2005/08/10 2号機 ＦＰＣ Ｆ／Ｄ（Ｂ）入口弁（Ｇ４１－Ｆ００７Ｂ）弁ボンネットハメ輪損傷について



発見日 号  機 件  名

2005/08/10 3号機 Ｐ６１－Ｆ４５４Ｂシートパスについて

2005/08/10 3号機 ＣＦ積算流量高警報設定値確認及び警報発生について

2005/08/10 4号機 ＨＥＣＷ冷凍機(Ｄ)油タンクヒーターＮＦＢトリップについて

2005/08/10 4号機 Ｍ／Ｄ反ＣＰ側シール水戻温度ＴＩＣ表示消灯について

2005/08/10 5号機 試料採取系ＮＯ２校正不良について

2005/08/10 5号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）クランクピンボルト腐食について

2005/08/10 5号機 Ｐ４１－Ｆ００３Ｂ／Ｄ／Ｆゴムライニング部の膨れについて

2005/08/10 5号機 ＭＳＩＶ予備弁体パイロットシート及びスタンション廻り止め溶接部ＰＴ指示について

2005/08/10 5号機 Ｎ７２系 ボール捕集器（Ａ）出口弁他 （６台）  弁塗装剥離について

2005/08/10 5号機 Ｎ７２系  ＣＣボール循環ポンプ封水圧力調節弁廻り  (６台) 配管フランジガスケットの亀裂について

2005/08/10 7号機 密封油真空ポンプ（Ａ）ドレンチャンバのよごれについて

2005/08/11 1号機 圧力計検出元弁（計器元弁）シートパスについて

2005/08/11 1号機 圧力計検出元弁（計器元弁）シートパスについて

2005/08/11 1号機 ノズルプラグ制御盤バックアップ用窒素ボンベ圧力調整器の出口側ホース接続間違いについて

2005/08/11 1号機 セルフエアセット等の年次点検時における陽圧時エア漏れ等について

2005/08/11 1号機 Ｎ７１－ＰＴ００４Ａ－２出力値精度外について

2005/08/11 3号機 主蒸気隔離弁室２ ＩＴＶの不具合について

2005/08/11 3号機 ＨＳ系ドレン弁シートパスについて

2005/08/11 3号機 発電機第９軸受け下部油にじみについて

2005/08/11 4号機 モニタ建屋連絡ダクト内の溜まり水について

2005/08/11 5号機 ＨＰＣＳ速度検出器用専用ケーブルシールドアース線の不具合について

2005/08/11 5号機 電源スイッチ動作不良について

2005/08/11 5号機 電源スイッチ動作不良について

2005/08/11 5号機 Ｐ２１－Ｆ１４１Ｂ、１４３Ｂ／Ｄ弁棒ネジ部磨耗について

2005/08/11 5号機 ＲＣＷ熱交換器 ＃Ｂ伝熱管減肉について

2005/08/11 5号機 ＲＳＷポンプ（Ｂ）（Ｄ） コッタ用ナットの腐食について

2005/08/11 5号機 圧力指示スイッチ(P91-PIS-RB02)の動作不良について



発見日 号  機 件  名

2005/08/11 6号機 原子炉圧力容器温度記録計紙送り不良について

2005/08/11 6号機 デジタルマルチメータ不具合について

2005/08/11 その他 大湊側焼却設備 換気空調系 系統流量（排気風量）不足について

2005/08/11 その他 燃焼空気ブロワ吐出逆止弁チャタリング及び振動発生について

2005/08/11 その他 クーラ灰フィーダ運転時の異音及び振動の発生について

2005/08/11 その他 昇温試験時、底部スクリューの異音･振動発生について

2005/08/12 1号機 Ｐ／Ｃ　１Ｄ－１最大指示計零位調整バー破損について

2005/08/12 4号機 Ｍ／Ｄ反ＣＰ側シール水出口温度ハンチングについて

2005/08/12 5号機 ＳＲＭ（Ｂ）核計測装置機能検査時の測定器不良について

2005/08/12 5号機 ＲＣＷ熱交換器 ＃Ｄ伝熱管減肉について

2005/08/12 5号機 Ｄ／Ｇ（ＨＰＣＳ）排気ガス温度（Ｒ４４－ＴＥ３６４Ｈ－４、６）ケーブルフレキ被覆溶けについて

2005/08/12 5号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）潤滑油プライミングポンプメカニカルシール部より油滴下について

2005/08/12 5号機 ＤＷＣ下部送風機（Ａ）ファンケーシング点検口取付ボルトネジ部不良について

2005/08/12 5号機 ＤＷＣ下部送風機（Ｃ）ファンケーシング点検口取付ボルトネジ部不良について

2005/08/12 5号機 ＲＣＷ熱交換器 ＃Ｆ伝熱管減肉について

2005/08/12 5号機 エリアモニタＲＭＵ盤Ｈ２１－Ｐ０６５伝送不良について

2005/08/12 5号機
Ｎ７１系 ＣＷ復水器（Ａ／Ｂ／Ｃ）水室出口／入口側ドレン弁（６台）配管フランジガスケットの亀裂につ
いて

2005/08/12 6号機
中操裏盤設置の温度レコーダー「原子炉圧力容器温度」（Ｂ２１－ＴＲ６１４）点検後のチャート紙誤設
定について

2005/08/13 2号機 ＰＬＲポンプ(A)ケーシングＸ軸振動計ハンチングの不具合について

2005/08/13 その他 コールドランドリー水洗機（A)からの異臭発生について

2005/08/16 1号機 ＣＵＷ－Ｆ００４弁ＶＧＬ配管閉塞事象確認について

2005/08/16 4号機 Ｔ／Ｂ、Ｈｘ／Ｂ蛍光灯機器コネクター破損について

2005/08/16 5号機 定期事業者要領書の判定基準変更について

2005/08/16 5号機 ＲＳＷポンプ（Ｂ）（Ｄ）（刻印Ａ、Ｃ）インペラにおける腐食について

2005/08/17 1号機 Ｔ／Ｂ１Ｆリフレッシュルーム（Ａ区域）入口のゲートモニタ足裏測定部汚染発生について

2005/08/17 1号機 Ｓ／Ｂ冷凍機油ストレーナー出口弁グランドリークについて

2005/08/17 1号機 常／非常用照明分電盤回路の不具合について



発見日 号  機 件  名

2005/08/17 1号機 補機トラベリングスクリーン（Ｂ）本体フレーム 駆動側ガイドレールの損傷について

2005/08/17 1号機 ＬＰ－１Ｒ６５　ＣＫＴ－絶縁抵抗値不良について

2005/08/17 1号機 ＬＰ－１Ｒ６５　ＣＫＴ－８絶縁抵抗値不良について

2005/08/17 1号機 １Ｄ系ＭＣＣにおけるＭＣＣＢトリップ警報接点復帰不良について

2005/08/17 5号機 ＣＵＷ逆洗水圧力調節弁弁本体リークについて

2005/08/17 5号機 ＣＣボール循環ポンプ（Ｄ）封水入口元弁弁座割れについて

2005/08/17 7号機 Ｃ／Ｂ屋上階給気ルーバ室照明器具劣化について

2005/08/17 7号機 Ｃ／Ｂ屋上階給気ルーバ劣化について

2005/08/18 1号機 ＲＨＳＷポンプ（Ｂ）（Ｄ）（刻印Ｅ、Ｆ） インペラにおける腐食について

2005/08/18 1号機 碍洗変防ポンプ（Ａ）出口ＰＩ指示スティックの不具合について

2005/08/18 1号機 Ｃ／Ａ蒸気発生器蒸気配管Ｙストレーナ入口配管ユニオン部の不具合について

2005/08/18 1号機 Ｒ４３－Ｆ０８９Ｂ他２６台フランジボルト・ナット腐食について

2005/08/18 1号機  Ｒ４３系 Ｂ系軽油タンクレベル計配管腐食について

2005/08/18 1号機 遮断器操作押しボタン破損について

2005/08/18 2号機 ＣＤ制御用コントローラ盤ドアーハンドル不良について

2005/08/18 5号機 ＨＣＵの圧力指示計（Ｃ１２－ＰＩ－１３１）リークについて

2005/08/18 5号機 自動化コンソール「Ｍ／Ｔ切替」ＰＢ接触不良について

2005/08/18 5号機 主発電機(Ｎ０．９軸)振動プローブ下軸受部クリアランス管理値オーバーについて

2005/08/18 6号機
廃棄物処理系サンプリングフード（Ｂ）ＨＣＷ濃縮装置復水器出口手分析用サンプリング配管詰まり発
生について

2005/08/18 6号機 データディスク装置(過渡現象記録装置)＃２故障について

2005/08/19 1号機 燃料移送ポンプ廻りＹ型ストレーナーボルト腐食について

2005/08/19 1号機 ＬＰＣＳ系テスタブルチェッキ弁銅管潰れについて

2005/08/19 5号機 ＣＤ復水補給水圧力調節弁前弁の不具合について

2005/08/19 5号機 ＣＲ１８－２７位置指示の不具合について

2005/08/19 5号機 Ｎ７１－Ｆ００３Ｅ（復水器水室＃Ｃ-１入口弁）手動操作不良について

2005/08/19 5号機 ＨＣＵスクラム弁駆動部ネジ部摩耗について

2005/08/19 その他 第１４回 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 手順書内での実施者記入欄の誤記について



発見日 号  機 件  名

2005/08/19 その他 大湊側焼却設備 排ガスクーラ冷却水（ＲＣＷ）フローグラス動作について

2005/08/21 3号機 Ｔ／Ｂ排気エアフィルター室雨漏れについて

2005/08/22 1号機 所内空気圧縮機（Ｂ）中間冷却器安全弁動作の不具合について

2005/08/22 1号機 Ｅ２２－Ｆ００３トルクスイッチ動作不良について

2005/08/22 1号機  Ｇ４１系ＦＰＣろ過脱塩器出口圧力計指示不良について

2005/08/22 1号機 温度検出器絶縁抵抗値不良について

2005/08/22 2号機 高圧電源コネクタ損傷について

2005/08/22 5号機 ＨＣＵ　Ｐ６プラグネジ部かじりについて

2005/08/22 5号機 発電機脱調分離保護継電器盤自動点検回路の不具合について

2005/08/22 5号機 ＳＲ弁（Ｎ）計算機表示用リミットスイッチケーブル絶縁不良について

2005/08/22 5号機 ＣＷ タービン建屋海水ドレンサンプ水位調節弁（Ｎ７１－Ｆ００７） プラグステライトシート腐食について

2005/08/22 5号機 Ｔ／Ｄ、Ｍ／Ｄ－ＲＦＰ（Ａ）、（Ｂ）シール水温度調節弁 シートリングシート面エロージョンについて

2005/08/22 6号機 Ｈｘ／Ａ北側防護扉（Ｓ６－５５Ｋ）開操作不能について

2005/08/23 1号機 Ｄ／Ｇ 空気圧縮機（Ｈ－２） ブリーザーキャップ損傷について

2005/08/23 1号機 トラベリングスクリーン（Ｄ）モーターブラケットはめ合い差許容値逸脱について

2005/08/23 1号機 第３給水加熱器(B) 水室内ＰＴ指示について

2005/08/23 1号機 トラベリングスクリーン（C）モーターブラケット（負荷側）はめ合い差許容値逸脱について

2005/08/23 1号機 バー回転式スクリーン（C）モーターブラケット（負荷側）はめ合い差許容値逸脱について

2005/08/23 1号機 ＳＷポンプ（Ｂ）吐出圧力計元弁弁体脱落について

2005/08/23 1号機  温度検出器絶縁抵抗値不良について

2005/08/23 2号機 湿分分離器ＢドレンＬＣＶ弁グランド部漏えいについて

2005/08/23 2号機 Ｕ５１系タービンオペフロ上部ＩＴＶ電源不良について

2005/08/23 2号機 Ｃ５１　ＩＲＭ・ｃｈ・Ｅ高圧電源コネクタ損傷について

2005/08/23 5号機 ＣＲＤ交換装置エア供給ホース切断について

2005/08/23 5号機 Ｄ２１－ＲＩＳ－０３１ バイアス電圧可変不良について

2005/08/23 5号機 主スクリーン制御盤室ＩＴＶ旋回範囲調整等について

2005/08/23 5号機 第６Ｂ給水加熱器及び第６Ｂ給水加熱器ドレン冷却器伝熱管ＥＣＴ判定外れについて



発見日 号  機 件  名

2005/08/23 6号機 トランスヤード排水ポンプ汲み上げ不良について

2005/08/23 その他 検査結果報告・通知の遅延について

2005/08/24 1号機 原子炉補機冷却系ポンプ検査（その１）実施における浸透剤ふき取り不良について

2005/08/24 1号機 Ｍ／Ｄ－ＲＦＰ（Ｂ）吸込流量伝送器の出力不良について

2005/08/24 1号機 ＦＥＩ渦巻きストレーナ連続ブローＳＷバイパス隔離弁固着について

2005/08/24 1号機 検出元弁シートパスについて

2005/08/24 2号機 Ｕ５１系 タービンオペフロＩＴＶ絞り不良について

2005/08/24 2号機 Ｕ５１系 タービンオペフロＩＴＶケーブル保護用継手の損傷について

2005/08/24 2号機 ＨＮＣＷ冷凍機（Ｂ）潤滑油圧力低トリップについて

2005/08/24 3号機 ＦＥＩポンプ揚程不足について

2005/08/24 5号機 Ｐ／Ｃ　５Ａ－１（３Ｃ）しゃ断器ラックイン・ラックアウト装置不良について

2005/08/24 5号機 復水器（Ａ）水室入口側マンホールベント弁弁体すり合せ不可能について

2005/08/24 その他 Ｎｏ．１純水タンクノズルフランジの腐食について

2005/08/25 1号機 ドライウェルクーラＣ戻り空気温度熱電対継手部破損について

2005/08/25 1号機 ＣＲＤスタブチューブ溶接部他予防保全 ＷＪＰ装置３号機の昇降位置異常について

2005/08/25 2号機 原子炉圧力容器上ふたフランジ温度熱電対断線について

2005/08/25 2号機 Ｔ／Ｄ　ＲＦＰ　ＳＰＥ　Ｕシールドレン弁シートパスについて

2005/08/25 5号機 主要制御系機能検査（ＦＤＷＣ操作端組合せ試験）時の誤記について

2005/08/26 1号機 ＰＬＲ（Ａ）除染座修理工事６８１－１００－Ｆ０４ＲＴ結果について

2005/08/26 1号機 ＳＷ母管(ＳＷ－４７)入口弁（Ｐ４１－Ｆ０３９）シートパスについて

2005/08/26 1号機 中操ＩＴＶモニタＢ一部映像不良について

2005/08/26 3号機 制御棒駆動機構温度記録計【Ｃ１２－ＴＲＳ６３０】印字不良について

2005/08/26 6号機 ＲＣＷ配管番号の現場シールとＰ＆ＩＤ表記の相違について

2005/08/26 6号機 スクリーン装置門型クレーン上部山側ハッチ蝶番外れについて

2005/08/26 6号機 ＬＰＲＭ ０４－４５Ｃドリフトについて

2005/08/27 2号機 ＳＤ収集タンク出口連絡配管溶接部腐食について

2005/08/27 5号機 大湊側補助ボイラー４Ｂ循環ポンプグランドパッキン消耗について



発見日 号  機 件  名

2005/08/28 4号機 スクリーン洗浄ポンプＡ出口ストレーナオートベント弁の不具合について

2005/08/29 1号機 中操ＩＴＶ操作卓の不具合について

2005/08/29 2号機 燃料交換機 コンプレッサ－からの異音について

2005/08/29 3号機 アラーム・メッセージタイパ自動紙送り時刻遅れについて

2005/08/29 5号機 廃棄物処理計算機ＬＸエラー発生について

2005/08/30 1号機 濃縮廃液系濃縮廃液ポンプ（Ｂ）制御マスタースイッチ操作不能について

2005/08/30 5号機 ＬＤろ過機（Ａ）スラッジ出口三方弁動作不良について

５．不適合管理委員会審議件数

グレード 件　　数

Ａｓ ０

Ａ ２

Ｂ ２

Ｃ ３１

Ｄ ４３８

対象外 ６

総　計 ４７９


