
不適合管理状況（１０月審査分）

１．Ａグレード　　　　１件

発見日 号  機 件  名

2005/10/18 5号機

原子炉隔離時冷却系の不具合について

《概　要》
　平成１７年７月４日より第１１回定期検査を実施し、１０月８日より調整運転中、１０月１８日、原子炉
隔離時冷却系の機能検査を実施していたところ、午後０時11分に原子炉隔離時冷却系のポンプが停
止したことから、午後０時18分、保安規定に定める運転上の制限を満足していないものと判断した。
　調査の結果、ポンプの駆動用タービンに供給している蒸気を急速にしゃ断する弁のラッチ（掛け金）と
機械式非常用トリップ装置との連結部分に、適正な裕度（あそび）がなかったことが確認された。この
ため、原子炉隔離時冷却系のポンプの運転にともなって生じた配管等の熱膨張による変化を連結部
分が吸収できず、当該弁のラッチが外れて弁が閉動作し、ポンプが停止したものと推定した。
　１０月２１日、不具合が確認された連結部分の裕度調整を実施した上で原子炉隔離時冷却系の確認
運転を行い、機能が健全であると判断したため、同日午後８時、運転上の制限を満足していることを確
認し、原子炉隔離時冷却系は正常な運転状態に復旧した。

《ホームページ掲載》　2005/10/18
【プレス情報（区分Ⅱ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17101801.pdf）
《ホームページ掲載》　2005/10/24
【運転・定検状況】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17102401.pdf）

２．Ｂグレード　　　　１８件

発見日 号  機 件  名

2005/08/10 5号機 第１１回定期事業者検査原子炉冷却系統設備検査（その２）の検査要領書の記載不備について

2005/09/21 2号機

海水熱交換器建屋（非管理区域）でのけが人の発生について

《ホームページ掲載》　2005/9/22
【運転・定検状況（区分Ⅲ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17092201.pdf）

2005/09/30 2号機 復水器（Ｂ）前（管理区域）でのたばこ発見について

2005/10/03 3号機

原子炉建屋大物搬入口における通用扉の故障について

《ホームページ掲載》　2005/10/4
【運転・定検状況（区分Ⅲ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17100402.pdf）

2005/10/06 5号機

主蒸気逃がし安全弁の表示ランプの電気回路の点検について

《ホームページ掲載》　2005/10/7
【運転・定検状況（区分Ⅲ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17100701.pdf）
《ホームページ掲載》　2005/10/11
【プレス情報（発表）】
（http://www.tepco.co.jp/cc/press/05101101-j.html)

2005/10/07 1号機 棚卸し連絡の遅延について

2005/10/07 1号機

原子炉建屋でのけが人の発生について

《ホームページ掲載》　2005/10/11
【運転・定検状況（区分Ⅲ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17101102.pdf）

2005/10/10 2号機 管理区域内物品移動時のサーベイ未実施について



発見日 号  機 件  名

2005/10/10 5号機 ＰＴＷ作業に伴うＨＷＨ系統アイソレート時にＣＵＷ系統隔離について

2005/10/11 5号機 共通仕様書の作成・審査・承認についての記載不備について

2005/10/11 5号機
第１１回定期事業者検査要領書における放射線透過測定の判定基準に係る余寿命評価方法の記載
不備について

2005/10/13 1号機 ＳＬＣ機能検査成績書の誤記について

2005/10/13 2号機 第１１回定期事業者検査非常用予備電源装置検査（その１）における不適合について

2005/10/14 5号機 不適合発生時の検査再開判断の記載不備について

2005/10/14 その他 柏崎刈羽原子力発電所放射線管理等報告書の誤記について

2005/10/18 5号機
第１１回定期事業者検査要領書（配管肉厚測定）における放射線透過測定実施方法の記載不備につ
いて

2005/10/21 2号機 Ｃ４１－Ｆ００１Ｂサーマル動作について

2005/10/24 その他 気象観測用ドップラーソーダ取替え後の出力の不具合について

３．Ｃグレード　　　　４９件

発見日 号  機 件  名

2005/08/25 1号機 原子炉補機冷却系ポンプ検査（その１）検査手順書における検査対象範囲の変更について

2005/09/13 2号機 インパクトレンチカプラーからのエアーホース離脱について

2005/09/14 1号機 誘導灯ランプ交換作業時におけるＡＰＤ一時不携帯および不携帯での退域について

2005/09/16 2号機 Ｄ／Ｗ内配管保温他修理工事におけるシャワー洗身後の外部線量測定器未装着について

2005/09/24 2号機 ＲＣＷ　Ｈｘ（Ａ）管穴損傷について

2005/09/27 1号機 ＨＶ系オリフィス配管肉厚測定開始点の不適合について

2005/09/27 1号機 Ｃ／Ｂ　ＬＣＷサンプポンプ（Ｄ）くみ上げ不良について

2005/09/28 1号機 取替炉心設計時における新機能の追加された解析コードの採用可否判断の誤りについて

2005/09/29 1号機 復水器（Ａ）上部本体内減速管の割れについて

2005/09/29 4号機 排気筒モニタＡ（ＳＣＩＮ）サンプリング装置異常警報発生について

2005/10/02 5号機 ＲＣＩＣタービンＴ．T弁動作不良について

2005/10/03 3号機 Ｒ／Ｂ大物搬出入口二重扉の同時開について



発見日 号  機 件  名

2005/10/03 4号機 ＣＣ系（Ａ）系ボール捕集ライン清掃時におけるボール流出について

2005/10/05 1号機 県・市・村提出資料　工事計画の概要実績の記載不備について

2005/10/05 5号機 ＲＷＭ入力用ＦＤ作成の不備について

2005/10/06 1号機 ＦＰＣ　Ｆ／Ｄ（Ａ）空気配管ベント弁（Ｇ４１－Ｆ０８４Ａ）リミット調整依頼について

2005/10/06 1号機 定期事業者検査要領書改訂におけるアイソメ図添付間違いについて

2005/10/07 2号機

シュラウド点検装置の車輪の脱落および回収について

《ホームページ掲載》　2005/10/8
【プレス情報（区分Ⅱ）】
（http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17100801.pdf)

2005/10/07 5号機 プロセス計算機プラント自動化機能不具合について

2005/10/07 5号機 Ｍ／ＤＦＲＦＰ（Ａ）の吐出小弁の作動不良について

2005/10/08 5号機 起動操作におけるＣＲ操作不備について

2005/10/09 5号機 ［ＤＣ１２５V　５Ａ地絡]警報発生について

2005/10/10 5号機 ＣＲ０２－１９引抜動作不良について

2005/10/10 6号機 密封油制御装置室内でのたばこ発見について

2005/10/11 7号機 ＨＮＣＷ冷凍機（Ｄ）制御盤内ヒューズ挿入箇所の間違いについて

2005/10/12 1号機 工具センター棚卸時不明備品発生について

2005/10/12 2号機 ＨＥＣＷ冷凍機（Ｃ）潤滑油ポンプ吐出圧力低下について

2005/10/13 1号機 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査成績書の誤記について

2005/10/13 3号機 ＰＬＲポンプ（Ａ）Ｘ軸振動上昇について

2005/10/13 4号機
プロセスモニタ機能検査：線源校正検査における測定値の有効桁数に関する他号機との相違につい
て

2005/10/13 6号機 ＡＰＤの紛失に気付かず退域処理した事象について

2005/10/14 2号機 ＲＰＩＳ制御電源異常について

2005/10/14 7号機 過渡現象記録装置トリガ　自動スクラム－区分２（オン）調査依頼について

2005/10/15 3号機 ＰＬＲポンプ（Ａ）振動記録計の記録紙の入れ間違いについて

2005/10/17 2号機 Ｎ２７－Ｆ００１Ｂリミトルク調整不備について

2005/10/18 1号機 原子炉保護系インターロック機能検査（その７）　模擬信号投入の不具合について

2005/10/18 2号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）過速度停止装置ギヤケース内の異物について

2005/10/18 その他 区域区分復旧データ届けの書類の不備について



発見日 号  機 件  名

2005/10/19 2号機 監視機能健全性確認検査準備におけるＡ系原子炉自動スクラム誤警報について

2005/10/19 3号機 旧様式による搬入の実施について

2005/10/19 3号機 計器収納先間違いについて

2005/10/19 5号機 パトロ－ルチェックシ－ト重複チェックについて

2005/10/21 2号機 ＡＰＤ一時未着用作業について

2005/10/21 6号機 ＦＨＭ燃料把握機固定装置ベアリング損傷事象について

2005/10/21 7号機 シャッター部転倒式ストッパー損傷について

2005/10/24 5号機 中央制御室照明電源切替盤Ｃ系電源「予備」運転について

2005/10/25 2号機 復水ろ過器エレメント表面破損について

2005/10/27 1号機 補機冷却海水ポンプ（Ｄ）吐出弁【Ｐ４１－Ｆ００２Ｄ】ＭＯ弁結線忘れについて

2005/10/27 2号機 調整弁点検にて要領書不備について

４．Ｄグレード　　　４１６件

発見日 号  機 件  名

2005/08/26 1号機 地震計（Ｃ７１－Ｄ００３Ｄ）付き電圧計指示不良について

2005/08/30 1号機 発電機距離継電器のうちＳ相の継電器動作（位相特性試験）管理値外について

2005/08/30 1号機 発電機距離継電器のうちＴ相の継電器動作（位相特性試験）管理値外について

2005/09/02 1号機 Ｇ３１－Ｆ０５８Ｃ ボール傷、ケースキャップ内部腐食について

2005/09/07 その他 大湊側雑固体焼却設備　雑固体投入重量表示不良について

2005/09/08 その他 雑固体投入数誤カウントについて

2005/09/08 その他 雑固体パレット内での袋残留について

2005/09/09 その他 ＮＳＤサンプポンプ（Ａ）シャフト摩耗について

2005/09/13 1号機 Ｃ８１－Ｆ１０５Ａ，Ｆ１１０Ｂ　Ｏリング欠損について

2005/09/13 1号機 ５００ＫＶ送電盤２　１号母線電圧計の指示値精度外について

2005/09/13 1号機 ５００ＫＶ送電盤２　３号母線電圧計の指示値精度外について

2005/09/13 1号機 ５００ＫＶ送電盤２　４号母線電圧計の指示値精度外について

2005/09/13 1号機 ５００ＫＶ送電盤２　Ｎｏ２ＨＴｒ２次中性点電流計の指示値精度外について



発見日 号  機 件  名

2005/09/13 1号機 ５００ＫＶ　４号母線周波数変換器出力値精度外について

2005/09/14 1号機 Ｃ／Ａ冷凍機（Ａ）アキュームレータタンク腐食について

2005/09/14 1号機 【N２２－Ｆ５０１Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ／Ｅ／Ｆ】弁棒腐食について

2005/09/14 2号機 バー回転式スクリーン（Ｃ）洗浄水配管元弁、弁体腐食について

2005/09/14 5号機 ５００ＫＶ送電線２　同期検定の指示値精度外について

2005/09/14 5号機 ５００ＫＶ送電盤２　無効電力計の指示値精度外について

2005/09/14 その他
大湊側雑固体焼却設備　雑固体供給設備自動モード運転中の停止操作後、手動モード切替時の機
器誤動作について

2005/09/15 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室上半防熱板浸食について

2005/09/15 2号機 主要弁スプリングハウジング、蒸気加減弁ローラーガイド摩耗について

2005/09/16 1号機 給水制御弁Ｎ２１－Ｆ１８６ＡＦ０５９Ｂシールリング損傷について

2005/09/17 2号機 排ガス冷却機（Ｂ）無負荷運転時の冷媒入口温度上昇事象について

2005/09/17 その他 １．２号機Ｓ／Ｂシャワールームにおける装備品忘れについて

2005/09/20 1号機 ＭＧセット（Ａ）入力側軸受メタル剥離について

2005/09/20 1号機 Ｒ４３系　機関付清水ポンプ吐出圧力　Ｒ４３－ＰＳ００１Ａ－１チャタリングについて

2005/09/20 1号機 復水スピルオーバー調節弁（Ｎ２１－Ｆ０５０）　プラグ、シートリング　シート面損傷について

2005/09/20 2号機 ＰＬＲ　ＭＧセット（Ａ）発電機、電動機の楔緩み発生について

2005/09/21 2号機 主排気基礎ボルトナット・ワッシャー劣化について

2005/09/21 2号機 主排気ダクト雨仕舞における雨仕舞側面の発錆、コーキングの劣化について

2005/09/22 2号機 Ｎ１１－ＬＳ０１１Ｂ不良について

2005/09/22 2号機 Ｎ１１－ＬＳ０１１Ａ　スイッチ機構部不良について

2005/09/22 その他 補助ボイラー２Ａ主蒸気管ベント弁　弁体・弁座エロージョンについて

2005/09/23 2号機 Ｄ／Ｇ（Ａ）Ｎｏ１１、１５シリンダー燃料高圧管シート面ロー付け部一部欠損について

2005/09/23 2号機 ＳＲＭ－Ａ 指示値ダウンスケールについて

2005/09/23 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室ＴＢ側溶接部浸透指示模様について

2005/09/26 1号機 ＭＵＷＣポンプ（Ｃ）インペラー浸透指示模様について

2005/09/26 1号機 復水器水室水抜ポンプ水位調節弁（Ｎ７１－Ｆ０１４） シートリング　シート面損傷について

2005/09/26 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室ＧＥＮ側溶接部浸透指示模様について



発見日 号  機 件  名

2005/09/26 2号機 Ｄ１１－ＲＥ００２Ａ　プリアンプの入力信号コネクターについて

2005/09/26 2号機 Ｄ１１－ＲＥ００２Ｂ　プリアンプの入力信号コネクターについて

2005/09/26 2号機 Ｂ２１－ＴＲ６５３　シンクロモーター不良について

2005/09/26 2号機 Ｐ４１－ＰＩ００１Ａ　検出元弁リークについて

2005/09/26 2号機 ＳＪＡＥ（Ｂ）第一段作動蒸気入口弁 【Ｎ３９－Ｆ０１４Ｂ】弁体落込みについて

2005/09/26 2号機 ＳＪＡＥ（Ｂ）第二段作動蒸気入口弁　【Ｎ３９ーＦ０１５Ｂ】弁体・弁座エロージョンについて

2005/09/26 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室上半スプレー配管サポート溶接部の形状不良について

2005/09/26 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室上半水平フランジ面溶接部浸食について

2005/09/27 1号機 ＭＧセット（Ａ）出力側メタル剥離について

2005/09/27 1号機 荒浜側ボイラー建屋ＮＳＤサンプピット塗装剥離について

2005/09/27 1号機 Ｇ３１－ＭＯ－Ｆ０２６用ギアドリミットスイッチ不適合について

2005/09/27 1号機 ＬＰ－１Ｒ３２常用照明分電盤の扉開閉金具の不適合について

2005/09/27 2号機
バー回転・トラベリングスクリーン（Ｅ）電動機ジャーナル部他判定基準逸脱及びファンカバー発錆につ
いて

2005/09/27 2号機 スクリーン装置Ｃ号機フレキコネクタ破損について

2005/09/27 2号機 ＣＷＰ（Ａ）用電動機の楔緩み発生について

2005/09/27 2号機 ＭＳＶ４弁弁体廻り止めピン摩耗について

2005/09/27 2号機 タービン本体ＬＰＣノズルダイヤフラム上半出口端部浸透指示模様について

2005/09/27 2号機 Ｒ４３－ＴＥ３６４Ａ－９端子台内ケーブル被覆磨耗について

2005/09/27 2号機 Ｒ４３－ＴＥ３６４Ａ－２５端子台内ケーブル被覆磨耗について

2005/09/27 2号機 Ｂ３１－ＴＲＳ６１５ シンクロモーター不良について

2005/09/27 2号機 タービン本体ＬＰＣダイヤフラム仕切板に欠損・曲がりについて

2005/09/28 1号機 Ｎ２６系ＩＡジャンクションボックスのエアーリークについて

2005/09/28 1号機 Ｐ６１－Ｆ０４４　弁体シート部割れについて

2005/09/28 1号機 ＰＬＲ－ＭＧセット（Ｂ）発電機および励磁機ローターダンパーバー緩みについて

2005/09/28 2号機 ＣＷＰ（Ａ）用電動機負荷側キーはめ合い部緩みについて

2005/09/28 2号機 ＣＯＮＷシール水ポンプ出口シール水側移送弁動作不良について

2005/09/28 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室上半ＴＢ側浸透指示模様について



発見日 号  機 件  名

2005/09/28 2号機 ＩＡ除湿装置（Ａ）ＣＳの不具合について

2005/09/28 2号機 スクリーンケーブルピット内浸水について

2005/09/28 3号機 トラベリングスクリーン（Ｃ）本体フレームチェーンガイド摩耗について

2005/09/28 5号機 Ｗ３２－Ｆ１０３Ｂ弁体・弁棒腐食について

2005/09/28 5号機 Ｗ３２－Ｆ１３１Ｂ弁棒腐食について

2005/09/29 1号機 ＬＣＷ収集ポンプ（Ａ）インペラーマウスリング部指示模様について

2005/09/29 1号機 Ｐ６１－Ｆ００１Ａ、Ｆ００１Ｂ　２次側弁座シート面割れについて

2005/09/29 1号機 ＰＣＶＬ／Ｔ設備用ケーブル【ＸＷ００９Ｚ０３】アースライン導通不良について

2005/09/29 1号機 Ｄ／Ｗ空調設備他定検工事　ＨＶＨ　３Ａ ファンボス内面の肌荒れについて

2005/09/29 2号機 Ｋ１３－Ｆ４６１Ｂ（ＨＣＷ）濃縮装置加熱器Ｂ上部胴側ベント絞り弁　弁体シート面欠陥について

2005/09/29 2号機 スクリーン洗浄ポンプ（Ｂ）吐出逆止弁　弁体「開」固着について

2005/09/29 2号機 復水器（Ｃ）タービンバイパス管ＰＴ指示模様について

2005/09/29 2号機 Ｐ６１－Ｆ００４　弁体 １次側シート面割れについて

2005/09/29 2号機 Ｍ／Ｂ校正モニタ室空調設備の振動上昇の不具合について

2005/09/29 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室上半ＧＥＮ側浸透指示模様について

2005/09/29 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室上半水平フランジ溶接部浸食について

2005/09/29 2号機 湿分分離器（Ｂ）点付け溶接部割れ･ブローホールについて

2005/09/29 2号機 Ｅ２２－ＦＲ６０７ 動作不良について

2005/09/29 3号機 Ｐ６１－Ｆ００３　弁座２次側シート面割れについて

2005/09/29 3号機 Ｐ６１－Ｆ００４　弁体、弁座１次側シート面割れについて

2005/09/29 4号機 原子炉水サンプリングラック内弁グランド部にじみについて

2005/09/29 5号機 トリチウムサンプルラックアイソレータ（Ｄ１１－Ｉ／Ｏ－０７４）電源スイッチの不具合について

2005/09/29 7号機 スクラムソレノイドヒューズ盤（Ｆ）扉レバーの不具合について

2005/09/30 1号機 ＨＣＵ１１６弁シ－トリ－クについて

2005/09/30 1号機 メカスナ点検に於けるクランプ部緩みについて

2005/09/30 1号機 Ｐ９１－Ｐ４５９－ＲＢ０４Ｂ－Ｓ３ミニチュアバルブグランド部リークについて

2005/09/30 1号機 Ｐ９１－Ｐ４５９－ＲＢ０４Ｂ－Ｗ３ミニチュアバルブグランド部リークについて



発見日 号  機 件  名

2005/09/30 1号機 排ガス循環水ポンプ（Ｂ）シャフト／カップリングはめ合いの隙間について

2005/09/30 1号機 Ｄ／Ｇ（予備品）排気弁弁座溶接部の浸透指示模様について

2005/09/30 2号機 メカニカルスナッバー（ＥＳ－３－Ｓ０２／ＥＳ－１－Ｓ０５Ｚ１）作動不良について

2005/09/30 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室上半防熱板留め金具浸食について

2005/09/30 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室上半防熱板留め金具浸食について

2005/09/30 2号機 ＲＷエリア床漏えい警報発生について（Ａｎ／Ａ　ＨＣＷ濃縮装置加熱器Ｂ室）

2005/09/30 2号機 ＨＣＵ１０３弁　弁体ＰＴ指示模様について（Ｌ／Ｎ：３４－０３）

2005/09/30 2号機 Ｓ／Ｃ内面点検によるゴミの発見について

2005/09/30 2号機 ＰＣＶＳ／Ｃ内面点検におけるＥＣＣＳストレーナメッシュの素線切れおよびへこみについて

2005/09/30 2号機 Ｃ１２－Ｆ０２９Ａ　弁体ＰＴ指示模様について

2005/09/30 2号機 ＣＣ系ボール回収器腐食について

2005/09/30 2号機 タービン本体ＬＰＣダイヤフラム下半仕切板欠損及び曲がりについて

2005/09/30 2号機 主蒸気止め弁＃４ヨーク締付ボルト固着について

2005/09/30 5号機 ＣＲ５０－３５，０２－１９動作不良について

2005/09/30 5号機 消火ポンプ吐出圧力（主管圧力低）ＰＳ設定不良について

2005/09/30 その他 保全部倉庫天井クレーン 　ケーブル滑車ガイドサポートの割れについて

2005/09/30 その他 大湊側雑固体焼却設備　雑固体供給設備操作画面切替えに起因する自動運転停止について

2005/10/01 1号機 ＣＲＤ（Ｓ／Ｎ１１０３）Ｌ／Ｔにおけるインポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について

2005/10/01 5号機 固定子冷却水系バルブ銘板なしについて（４件）

2005/10/01 5号機 軽油タンク（Ｂ）エリア排油元弁ハンドルの不具合について

2005/10/01 6号機 床ドレンファンネル名称および操作注意札のはがれについて

2005/10/01 その他 Ｈ／Ｂ４Ｂブロー水出口弁リミットスイッチ配管フレキの破損について

2005/10/02 1号機 チャンネルファスナー調査作業時のドロップライト破損について

2005/10/02 3号機 「タービン主蒸気止弁室」ＩＴＶ画質不良について

2005/10/02 4号機 Ｒ／Ｂ排風機室空調機ドレンライン詰まりについて

2005/10/03 1号機 ＲＩＷポンプ＃Ｃ号機　線状跡について

2005/10/03 1号機 ＳＧＴＳ（Ａ）湿分除去装置差圧指示計スティックについて



発見日 号  機 件  名

2005/10/03 1号機 軽油タンク（Ａ）補給ライン入口弁グランド部緩みについて

2005/10/03 2号機 Ｎ２７－Ｆ０１３Ｂ／Ｆ０１４Ｂハメ輪（ルーボン）割れについて

2005/10/03 2号機 第６給水加熱器（Ｂ）浸透指示模様について

2005/10/03 2号機 復水器細管清掃不可管について

2005/10/03 2号機 ＣＩＶ１、２弁テーパーボルト、ネック部の打痕について

2005/10/03 2号機
安全保護系検出器要素性能（校正）検査における原子炉水位計（広帯域）検査時の検査成績書の判
定値の誤記について

2005/10/03 2号機 ＰＩＰ絶縁抵抗値判定基準逸脱について

2005/10/03 2号機 ＣＣ系ポンプ腐食について

2005/10/03 2号機 タービン本体ＬＰＢダイヤフラム上半仕切板欠損及び貫通穴について

2005/10/03 2号機 タービン本体ＬＰＢダイヤフラム１３段上半ストリップホルダ位置決めピン先端浸食について

2005/10/03 3号機 「Ｐ６１－Ｆ７０４」シートパスについて

2005/10/03 3号機 「Ｐ６１－Ｆ４０４」シートパスについて

2005/10/03 5号機 ハウジング本体の手摺および手摺取付けラグ腐食について

2005/10/03 5号機 バー及びトラベリングスクリーン（Ａ）頭軸給脂ホース劣化について

2005/10/03 5号機 主変圧器避圧弁部からの油にじみについて

2005/10/03 6号機 ＣＣ系（Ｃ）貝詰まりについて

2005/10/03 7号機 下部中操ラインプリンタの不具合について

2005/10/03 その他 貝処理分級装置ピンホールについて

2005/10/03 その他 化学管理システムによる「放射性液体廃棄物管理月報」の運転管理部長確認フローの欠落について

2005/10/04 1号機 ＣＲＤ（Ｓ／Ｎ１２００、１０９０）Ｌ／Ｔにおけるリーク量不適合について

2005/10/04 2号機 定期事業者検査（ＬＰＣＳ主要弁分解検査）成績書誤記について

2005/10/04 2号機 １１－５７－３Ｂ－Ｒ検査成績書「訂正できない記録」の誤記について

2005/10/04 2号機 ＤＣＳ用コンソールプリンタにて印字ずれ発生について

2005/10/04 2号機 過渡現象記録装置用　コンソールプリンタにて印字ずれ発生について

2005/10/04 2号機 湿分分離器（Ｂ）線状指示模様について

2005/10/04 2号機 貝処理建屋火災報知器　誤動作について

2005/10/04 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室下半ＴＢ側溶接部浸透指示模様について



発見日 号  機 件  名

2005/10/04 2号機 Ｎ２６－Ｆ００４Ａ二次側フランジに打痕傷について

2005/10/04 2号機 復水脱塩塔（Ｂ）のＵボルトネジ山かじりについて

2005/10/04 2号機 Ｇ４１－ＦＲ６１１（Ｒ）サーボ機構不良について

2005/10/04 3号機 ＡＰＲＭ　ｃｈ（Ｃ）（Ｆ）不具合について

2005/10/04 4号機 Ｒ／Ｂ　３Ｆ純水・復水補給水系弁シートリークについて

2005/10/04 5号機 北側ＣＦ－ＣＶ洞道送風機Ｂ　過負荷トリップについて

2005/10/04 5号機 Ｔ／Ｂ　ＭＳ管保温材結露水床面滴下について

2005/10/05 1号機 第１４回定期事業者検査　非常用ディーゼル発電機分解検査における現像面不良について

2005/10/05 1号機 ＣＲＤ（Ｓ／Ｎ１０６３、１１８９）Ｌ／Ｔに於けるリーク量不適合について

2005/10/05 1号機 ＭＳモニタケーブル符番の相違について

2005/10/05 1号機 スキマサージタンク補給水積算流量計動作不良について

2005/10/05 1号機 碍洗変防装置　消火停止ＰＢの不具合について

2005/10/05 1号機 第二抽気ドレントラップ【Ｎ３６－Ｄ００３】フロート変形について

2005/10/05 1号機 空気抽出器起動停止用第２段蒸気入口弁【Ｎ８１－Ｆ０１６】スペースヒータ､ハンダ部断線について

2005/10/05 1号機 Ｇ３１－ＡＯ－Ｆ０５６Ｄ、Ｆ０５８Ｄ電磁弁エアエキゾースト部エアリークについて

2005/10/05 2号機 タービン本体ＬＰＣ内部車室下半ＧＥＮ側溶接部浸透指示模様について

2005/10/05 2号機 復水器真空度低設定値変更工事（ホ）項使用前検査時の事業者検査成績書の誤記について

2005/10/05 4号機 再循環流量制御装置軽故障について

2005/10/05 4号機 ＣＦ逆洗移送ポンプＢメカリークについて

2005/10/05 5号機 制御棒駆動部温度記録計乱点について

2005/10/06 1号機 放水路内部のコンクリートひび割れについて

2005/10/06 1号機 ＲＨＲ主要弁検査のＰＴ作業におけるふき取り不良について

2005/10/06 1号機 ＣＲＤ（Ｓ／Ｎ１１９４）Ｌ／Ｔに於けるアウトポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について

2005/10/06 1号機 エリア放射線モニタ用光ケーブルの汚染について

2005/10/06 1号機 Ｇ３１－ＡＯ－Ｆ０８６Ｂ電磁弁エアエキゾースト部エアリークについて

2005/10/06 1号機 Ｐ５１－Ｆ００９Ａ　弁固着について

2005/10/06 1号機 ＨＣＵスクラム弁リミットスイッチ動作不良について（Ｌ／Ｎ：１４－１９）



発見日 号  機 件  名

2005/10/06 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室下半ＴＢ側溶接部浸透指示模様について

2005/10/06 2号機 タービン開放検査（その１）における定期事業者検査要領書の誤記について

2005/10/06 2号機 放水路内部のコンクリートひび割れおよび目地部吸出しについて

2005/10/06 2号機 ＲＣＷ（Ａ）系水張り時Ｐ２１－Ｆ００８Ａ配管フランジ部より水漏れについて

2005/10/06 2号機 D/G（Ａ）空気圧縮機Ａ－２第３段安全弁吹出しについて

2005/10/06 2号機 Ｃ１２－Ｆ０４３Ａ　弁体シート面ＰＴ欠陥指示模様について

2005/10/06 2号機 Ｃ１２－Ｆ０３１Ｂ　弁棒バックシート部ＰＴ指示模様について

2005/10/06 2号機 ＴＣＷ　Ｈｘ（Ｂ）およびＴＣＷ　Ｈｘトスフィルター（Ｂ）防食亜鉛板消耗について

2005/10/06 2号機 プロセス計算機　ＣＲＴ＃９にて画面表示の文字化けについて

2005/10/06 2号機 ＰＣＶＳ／Ｃ内面点検によるゴミ（追加）の発見について

2005/10/06 2号機 ＭＳＩＶ（Ｂ２１－Ｆ００３Ａ，Ｂ，Ｄ）ガスバルブＡｓｓｙ部漏えい事象について

2005/10/06 2号機 Ｔ／Ｄ　ＲＦＰ　バイパス弁　【Ｎ２１－Ｆ０７７】　グリースにじみについて

2005/10/06 2号機 第１給水加熱器（Ｂ）給水出口弁　【Ｎ２１－Ｆ０２９Ｂ】　グリースにじみについて

2005/10/06 2号機 第１給水加熱器（Ａ）給水出口弁　【Ｎ２１－Ｆ０２９Ａ】　グリースにじみについて

2005/10/06 2号機 第６給水加熱器（Ｃ）ラギングエンドプレート割れについて

2005/10/06 5号機 リテイニングスプリングの接触について

2005/10/06 5号機 Ｎ２２－ＬＴ－０１６Ｂ計装ドレン弁の不具合について

2005/10/06 5号機 ＩＶ♯２　作動不良について

2005/10/06 5号機 ＴＢＶ＃１弁グランド部漏えい確認について

2005/10/06 6号機 Ｓ／Ｂ加湿器（Ａ）シリンダ寿命発生について

2005/10/06 6号機 「ＦＤ４２故障Ｐ７０４」軽故障警報発生について

2005/10/06 その他 雑個体廃棄物焼却設備パイロット蓄電池点検結果の不合格について

2005/10/06 その他 貝処理 シーケンスコントローラー（２）故障について

2005/10/07 1号機 Ｐ４１－Ｆ００４Ａ弁体ライニング部剥離について

2005/10/07 1号機 ＨＣＷ濃縮装置蒸発缶（Ｂ）密度計表示画面不良について

2005/10/07 1号機
ＣＲＤ（Ｓ／Ｎ１０５１、１０６８、１１２９）Ｌ／Ｔに於けるアウトポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合
について

2005/10/07 2号機 タービン本体ＬＰＢ内部車室下半ＧＥＮ側溶接部浸透指示模様について



発見日 号  機 件  名

2005/10/07 2号機
安全保護系検出器要素性能（校正）検査におけるＦＣＳ流量計検査時の検査成績書記載の判定値の
一部誤記について

2005/10/07 2号機 ＲＨＲ（Ａ）系テスタブルチェッキ弁銅管継手部より漏えいについて

2005/10/07 2号機 ＣＩＶ、１弁ＩＳＶ弁体シート面に浸透指示模様について

2005/10/07 2号機 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査のうち漏えい検査時における再計測について

2005/10/07 2号機 ＭＳＩＶ予備弁体（Ｂ２１－Ｆ００３Ｂ）スタンション廻り止め溶接部損傷について

2005/10/07 3号機 ＳＪＡＥ（Ｂ）第１段空気入口弁[Ｎ２１－Ｆ１２１Ｂ］の不具合について

2005/10/07 4号機 ＣＣ系（Ａ）ボール捕集器格子差圧上昇について

2005/10/07 6号機 アラームプリンタ打ち出し不良について

2005/10/07 7号機 電磁弁絶縁抵抗測定値判定基準逸脱について

2005/10/08 1号機 ろ過脱塩器Ａ流量計低圧元弁（Ｇ４１－Ｆ７０９Ｃ）シートパスについて

2005/10/08 2号機 エリア放射線モニタ軽故障警報発生について

2005/10/08 2号機 ＲＷ系制御電源喪失警報発生について

2005/10/08 2号機 Ｄ１１－ＲＡＭ０２４プリアンプの入力信号コネクタについて

2005/10/08 3号機 復水脱塩塔樹脂ストレーナ（H）差圧計[Ｎ２７－ＤＰＴ００６Ｈ]の不具合について

2005/10/08 4号機 ＩＰＢ区域空調機ドレンライン詰まりについて

2005/10/08 5号機 プロセス計算機　　ＯＤ１５機能における誤表示について

2005/10/09 1号機 １／２号機排気筒高光度航空障害灯（上段NO．４）不点について

2005/10/09 3号機 ＴＣＷ　Ｈｘ（Ｃ）のよごれについて

2005/10/09 6号機 ＣＣ系（Ｂ）貝等による詰まりについて

2005/10/09 6号機 ＣＣ系（Ａ）貝分離器（Ａ－２）配管付根部漏えいについて

2005/10/10 1号機 第１給水加熱器（Ｂ）（Ｃ）給水入口弁【Ｎ２１－Ｆ０２９Ｂ／Ｃ】モーターベアリング異音について

2005/10/10 2号機 タービン本体ＬＰＢダイヤフラムＴＢ側１５段下半仕切板欠損について

2005/10/10 5号機 ＯＧ再結合器入口Ｈ２分析計サンプル圧力高について

2005/10/10 5号機 湿分分離区域空調機（Ｂ）ドラムトラップ詰まりについて

2005/10/10 5号機 ＬＰＲＭ５６ー３３Ａ下限頻発について

2005/10/10 6号機 ＣＣ系（Ａ）貝等による詰まりについて

2005/10/11 1号機 Ｒ／Ｂ　ＭＢ４ＦＬ Ａ／Ｈ室　照明器具破損について



発見日 号  機 件  名

2005/10/11 1号機 シャワードレン系収集ポンプ出口流量計指示不良について

2005/10/11 1号機 ＣＦ保持ポンプＣ　吐出圧力計元弁　弁体ピンホ－ルについて

2005/10/11 1号機 ＶＧＬフランジのガスケット当り面不良について

2005/10/11 1号機 燃料移送ポンプ（Ａ）廻りＹ型ストレーナーボルト腐食について

2005/10/11 2号機
第一給水加熱器Ａドレン水位調節弁（加熱器側）ＮＷＬ（Ｎ２２－Ｆ００１Ａ）他のエヤセット用豆ゲージ指
示不良について

2005/10/11 2号機
第二給水加熱器Ａドレンタンク水位（３ＨＴＲＡ）ＮＷＬ（Ｎ２２－Ｆ００２Ｃ）のポジショナーパイロット不良に
ついて

2005/10/11 2号機 定期事業者検査（主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査）成績書誤記について

2005/10/11 2号機 ＳＳＤＳ計算機ＰＩＯ－２筐体天井ファン停止について

2005/10/11 2号機 ＲＳＷ　ポンプ　Ｔ／Ｒ時Ｐ４１－Ｆ０１３Ａ動作について

2005/10/11 2号機 第１１回 第１種機器供用期間中検査時における自動超音波探傷装置の動作不良について

2005/10/11 2号機 スクリーン洗浄ポンプ（Ａ）下部シャフト侵食について

2005/10/11 2号機 スクリーン装置頭軸軸受グリス注入ホース腐食について

2005/10/11 2号機 Ｄ１１－ＲＡＭ０４３Ａ　プリアンプの入力信号コネクターについて

2005/10/11 3号機 ＲＷ中操ページング拡声の不具合について

2005/10/11 3号機 タイマー付きダストサンプラーの不具合に伴う流量不足について

2005/10/11 5号機 Ｈ／Ｂ４Ｂレベル計元弁（Ｆ７１１Ｂ）缶体側フランジ部蒸気リーク発生について

2005/10/11 6号機 循環水ポンプＦＧ００７（Ａ／Ｃ） 内フラッパー固着について

2005/10/11 その他 ６／７号機共用ＲＷ設備ＳＳ系液位記録計Ｋ２１－ＬＲ１０１打点不良について

2005/10/11 その他 水処理制御室　空調設備不具合について

2005/10/12 1号機 ＣＵＷクラッド受タンク（Ｂ）出口ライン洗浄水止め弁シートパスについて

2005/10/12 1号機 ＭＣＣ　１Ｃ－１－１（７Ｂ）の不具合について

2005/10/12 1号機 点検結果報告通知書内注記の誤記について

2005/10/12 1号機 ＲＨＲ系弁シートパスについて

2005/10/12 1号機 Ｃ１２－Ｆ１００入口側継手部からの漏えいについて

2005/10/12 2号機 第１１回　第１種機器供用期間中検査及び第３種機器供用期間中検査記録における誤記について

2005/10/12 2号機 ボール捕集器（Ａ）下流側整流格子ゴムライニング剥離について

2005/10/12 2号機 タービン本体ＬＰＢロータ第１０段ＧＥＮ側４１群シュラウド入口先端部に浸透指示模様について



発見日 号  機 件  名

2005/10/12 2号機 タイマーリレー（Ｎ７２－Ｔ３２１Ｂ）動作不良について

2005/10/12 2号機 タイマーリレー（Ｎ７２－Ｔ３２１Ｃ）動作不良について

2005/10/12 2号機 第１１回　第１種機器供用期間中検査記録における誤記について

2005/10/12 3号機 Ｔ／Ｂ　Ｂ１Ｆ復水器室　ファンネルカバー ひび割れについて

2005/10/12 5号機 第一給水加熱器出口ヘッダ溶存酸素計の不具合について

2005/10/12 6号機 格納容器露点計サンプルポンプ（Ａ）異音について

2005/10/12 6号機 Ｓ／Ｂ加湿器（Ｂ）シリンダ寿命発生について

2005/10/12 6号機 データディスク装置（過渡現象記録装置）＃７故障について

2005/10/12 6号機 ６Ｃ洗浄ポンプグリス注入管の不具合について

2005/10/12 その他 水処理　硫酸貯槽受入弁入口配管フランジ腐食について

2005/10/13 1号機 Ｃ／Ａ中操機械室給気ケーシング腐食について

2005/10/13 1号機 ボール回収器（Ｂ）入口弁　【Ｎ７２－Ｆ０１２Ｂ】　ステム腐食について

2005/10/13 1号機 ボール回収器（Ｂ）出口弁　【Ｎ７２－Ｆ０１３Ｂ】ステム・ボール腐食について

2005/10/13 2号機 主発電機保護継電器表示器破損について

2005/10/13 2号機 スクリーン洗浄水ＦＲＰ配管フランジ腐食について

2005/10/13 2号機 第２給水加熱器ドレン冷却器（Ｂ）円形指示模様について

2005/10/13 2号機 １１－４１－２Ｂ／３Ｂ－Ｍプロセスモニタ機能検査要領書　成績書の誤記について

2005/10/13 2号機 復水浄化ポンプＣ吐出弁　【Ｎ２１－Ｆ００３Ｃ】ストッパーネジの焼付きについて

2005/10/13 2号機 復水ポンプ（Ａ）吐出弁　【Ｎ２１－Ｆ０１８Ａ】モーターベアリング劣化について

2005/10/13 3号機 中操運転員控室入口扉の故障について

2005/10/13 4号機 ＬＣＷ収集ポンプＡメカニカルシール部よりリークについて

2005/10/13 6号機 トラベリングスクリーン（Ｅ）フレームガイドレール部磨耗について

2005/10/13 6号機 バー回転式スクリーン（Ｅ）バスケット用防蝕板外れについて

2005/10/13 RW設備 ＨＣＷ濃縮装置Ｂ密度計第二出口弁（Ｋ１３－Ｆ２６６Ｂ）ハブ（弁棒）不具合について

2005/10/14 1号機 エリア放射線モニタ仮設時の誤接続について

2005/10/14 2号機 給水弁関係アクセサリーラック内エアーリークについて

2005/10/14 2号機 ボール捕集器スクリーンディスタンス損傷および摩耗について



発見日 号  機 件  名

2005/10/14 2号機 ＣＷＰエアーベント配管内面塗装剥離および腐食について

2005/10/14 2号機 ポンプ（Ｃ）吐出弁　【Ｎ２１－Ｆ０１８Ｃ】　モーターベアリング劣化について

2005/10/14 3号機 ＡＯ・ＯＧ自動化パネル「ＳＪＡＥ暖機」ＰＢの不具合について

2005/10/14 5号機 密封油差圧計の不具合について

2005/10/14 6号機 復水器連続洗浄設備Ｂ系大型貝分離器内ゴムライニング剥離について

2005/10/14 7号機 トラベリングスクリーン（Ｃ）フレームガイドレール部磨耗について

2005/10/14 7号機 ＳＡ空気圧縮機（Ａ）２段吐出圧力計指示スティックについて

2005/10/14 7号機 スクリーン装置電動機電源用ケーブル端末処理について

2005/10/15 1号機 補機スクリーン（Ｂ）洗浄水ラインＰＩＳの不具合について

2005/10/15 3号機 ＲＳＷストレーナ（Ａ系）洗浄工程動作不良について

2005/10/15 3号機 高圧タービンリークについて

2005/10/15 5号機 ＨＳＣＲレシ－バタンクＬＳおよび水位計の不具合について

2005/10/16 1号機 Ｇ３１－ＦＩ０３６プロセス配管取り合いフランジ部からのにじみについて

2005/10/16 3号機 Ｔ／Ｄ ＲＦＰ（Ａ）ミニフロー弁開度不良について

2005/10/16 5号機 大湊側補助ボイラー建屋　天井からの雨漏りについて

2005/10/16 6号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）ケーブル留め具の不具合について

2005/10/16 その他 ６／７号機共用ＲＷ設備ＬＣＷ脱塩塔（Ｂ）出口導電率計指示不良について

2005/10/17 1号機 ＲＩＷ熱交換器　＃Ｃ伝熱管減肉について

2005/10/17 1号機 起動停止用第１段ＳＪＡＥ空気入口弁　【Ｎ２１－Ｆ０８７】　弁作動不良について

2005/10/17 2号機 ＢＯＰタイパ打ち出しと決定図書との相違（項目名称等）について

2005/10/17 2号機 Ｎ２１－ＤＰＳ０４５Ａ接点動作不良について

2005/10/17 2号機 ＭＣＣ電源端子ビスのネジ山磨耗について

2005/10/17 4号機 試料採取系（原子炉水）三方ＡＯ切替弁の流路不整合について

2005/10/17 5号機 大湊側補助ボイラー４Ｂサンプリングラック恒温装置ユニサンプ内エアー混入について

2005/10/17 6号機 ＡＶＲマスターおよびＰＳＳマスター自動切替発生について

2005/10/17 7号機 所内蒸気系タービン建屋入口安全弁グランド部リークについて

2005/10/18 2号機 復水器真空ポンプ用封水ポンプインペラ廻り止め用止めネジ取外不可について



発見日 号  機 件  名

2005/10/18 2号機 「ＣＦ／ＣＤ制御装置Ⅱ系故障」発生について

2005/10/18 2号機 Ｎ２１－ＡＯ－Ｆ１４０Ｂ－１付属品減圧弁PI破損について

2005/10/18 2号機 バー回転式・トラベリングスクリーン（Ａ）電動機シャフト部他判定基準逸脱について

2005/10/18 2号機 バー回転式・トラベリングスクリーン排水案内板固定ボルト・ナット腐食について

2005/10/18 2号機 油フィルターポンプ吸込みＹ型ストレーナ変形について

2005/10/18 3号機 ＡＰＲ計算機除外事象について

2005/10/18 3号機 ３Ａヒータ高ＬＣＶ前ドレン弁[Ｎ２２－Ｆ５１１Ａ]シートパスについて

2005/10/18 3号機 湿分分離器Ｂ高ＬＣＶ前ドレン弁[Ｎ２２－Ｆ５２２Ｂ]シートパスについて

2005/10/18 3号機 Ｔ／Ｂ天井クレーンＮｏ．２走行用電動機、基準値逸脱について

2005/10/18 4号機 ＨＣＷ濃縮装置加熱器入口減圧弁（ＰＣＷ－Ｆ１２４）動作不良について

2005/10/18 5号機 スクリーン装置Ｂ号機ＦＲＰバー破損について

2005/10/18 5号機 循環水電気防食装置不具合について

2005/10/18 5号機 大湊側Ｈ／Ｂサンプポンプ移送配管からの廃液リークについて

2005/10/18 6号機 燃料交換機　燃料把握機固定用電磁弁のエアー漏えいについて

2005/10/18 6号機 ＲＷ／Ｂ　ＮＳＤサンプ（Ａ）吐出逆止弁不具合について

2005/10/18 7号機 Ｒ／Ａ・Ｔ／Ａ送風機（Ａ）電動機軸受け不具合について

2005/10/19 1号機 燃料集合体外観検査期間中（準備段階）の水中テレビカメラ装置の不調について

2005/10/19 1号機 Ｈ／Ｂ中和装置硫酸注入配管より希硫酸極微量リークについて

2005/10/19 1号機 発電機固定子冷却系クーラ（Ａ）冷却水入口弁　【Ｐ２２－Ｆ０３６Ａ】　フタネジハメ輪の外れについて

2005/10/19 2号機 Ｂ２１－Ｆ５０２弁棒摺動傷について

2005/10/19 2号機 起動用グランド蒸気圧力調節弁（Ｎ３３－Ｆ００６）他のエヤセット用豆ゲージ指示不良について

2005/10/19 2号機 Ｂ１２－Ｆ００４Ａ弁体指示模様について

2005/10/19 2号機 密封油真空ポンプ（Ｂ）用減速機モーター接地端子不良について

2005/10/19 2号機 Ｃ５１系　ＴＩＰ駆動装置（Ｃ０７４Ａ）内、電磁クラッチのトルク基準値逸脱について

2005/10/19 3号機 キャスクピット内ゴミ発見について

2005/10/19 4号機 ＣＣ系ボール循環ポンプシール水圧力調節弁不具合について

2005/10/19 5号機 所内変圧器５Ａ－１、５Ａ－２電力量Ｂ０Ｐログ打ち出し値不良について



発見日 号  機 件  名

2005/10/19 5号機 本体フレームチェーンガイド摩耗について

2005/10/20 1号機 ＣＦ　Ｎ２６－Ｆ０１１Ｃ リミットスイッチフレキコネクタ折損について

2005/10/20 1号機 Ｒ／Ａ　フラッシュタンクＨＳＣＲポンプ用ＬＳの不具合について

2005/10/20 1号機 ろ過脱塩器Ａ流量計高圧元弁（Ｇ４１－Ｆ７０９Ａ）シートパスについて

2005/10/20 2号機 フレキシブルチューブ脱落について

2005/10/20 2号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）排気弁シート溶接部の浸透指示模様について

2005/10/20 2号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）Ｎｏ．１３ シリンダー燃料高圧管シート面ロー付け部一部欠損について

2005/10/20 2号機 蒸気タービン設備検査（その４）における検査成績書の最小読取値の誤記について

2005/10/20 2号機 蒸気タービン設備検査（その４）における検査要領書記載の検査用計器精度の一部誤記について

2005/10/20 2号機 第一給水加熱器（Ｂ）給水出口弁 【Ｎ２１－Ｆ０２９Ｂ】　ボンネット・ナット座面摩耗について

2005/10/20 3号機 高光度航空障害灯の不具合について

2005/10/20 4号機 ＲＣＩＣ室ＨＣＷファンネル内油流入による不具合について

2005/10/20 4号機 バー回転式スクリーン（Ｂ）スピンドルキャップ劣化について

2005/10/20 5号機 ＳＧＴＳ系排ｶﾞｽ放射線モニタサンプルポンプＡ過負荷トリップについて

2005/10/21 1号機 安全保護系設定値確認検査・実施記録（手順）への記録者氏名の記載不備について

2005/10/21 1号機 ＣＦアニオン樹脂フィ－ダＰＴ指示について

2005/10/21 1号機 ５００ＫＶ　１号母線 黒相（Ｒ相）ＡＭＰ－ＰＤ不具合について

2005/10/21 1号機 ＳＧＴＳ放射線モニタサンプルポンプＡ異音について

2005/10/21 2号機 Ｎ２２－ＬＴ００９Ａ計器元弁（Ｈ）グランドリークについて

2005/10/21 2号機 Ｎ２２－ＬＴ０４３Ａ計器元弁（Ｈ）グランドリークについて

2005/10/21 2号機 Ｎ２２－ＬＳ００７Ｂ計器元弁（Ｈ）グランドリークについて

2005/10/21 4号機 サプレッションプール水温度記録計指示部破損について

2005/10/21 5号機 ＦＥＩ供給装置　電解槽電圧上昇について

2005/10/21 5号機 バウザーオイルフラッシング用フィルタ差圧指示計不具合について

2005/10/21 6号機 スクリーン装置弁ハンドル部銘板及びぶらさがり銘板の不具合について

2005/10/21 7号機 スクリーン装置　バー回転式スクリーン電動機（Ｃ） について

2005/10/21 7号機 スクリーン装置　トラベリングスクリーン電動機（Ｃ） について



発見日 号  機 件  名

2005/10/21 7号機 スクリーン装置弁ハンドル部銘板およびぶらさがり銘板の腐食および脱落について

2005/10/22 1号機 ＬＳＴｒ１ＳＢ温度計（ダイヤル温度計）警報装置用接点の不具合について

2005/10/22 2号機 Ｋ２ Ｄ／Ｇ（Ｂ）排気弁シート歪みについて

2005/10/22 2号機 Ｋ２ ＨＰＣＳ　Ｄ／Ｇ排気管保温材損傷について

2005/10/22 3号機 高速プロセス入力制御装置０３故障について

2005/10/23 1号機 窒素ガス供給装置補給用加温器ヒーター温度（Ｔ３１－ＴＩＳ１０２）の不適合について

2005/10/23 3号機 ＨＳＣＲ系フラシュタンク水位高警報発生について

2005/10/23 5号機 Ａｎ／Ａ ＬＣＷサンプ（Ｂ）液位低等誤警報発生について

2005/10/23 6号機 上部ドライウェルフランジ部雰囲気温度計の不具合について

2005/10/23 7号機 酸素ガスボンベ出口弁Ｓ［Ｆ００１Ｓ］グランドリークについて

2005/10/24 1号機 ＣＷＰ　カップリングカバーササエ、エポキシコーティング剥離について

2005/10/24 1号機 排気筒放射線モニタヒータ制御盤ランプテストＰＢの不具合について

2005/10/24 1号機 ＳＬＣ系封水弁グランド部の不具合について

2005/10/24 2号機 ＲＨＲポンプ（Ａ））モータ上部Ｘ軸振動計ハンチングの不具合について

2005/10/24 2号機 第１１回 第１種機器供用期間中検査記録における誤記について

2005/10/24 2号機 ＲＳＷポンプ（Ｂ）（Ｄ）インペラ他の腐食、磨耗について

2005/10/24 2号機 ドラム缶底部へこみについて

2005/10/24 2号機 Ｎ２７－ＣＥ０４７Vパッキン押えナットかじりについて

2005/10/24 2号機 樹脂投入装置ロードセル用防塵カバー劣化破損について

2005/10/24 2号機 スタックモニタ（Ａ）光伝送装置の電源ＯＦＦ事象について

2005/10/24 2号機 排ガス循環水ポンプ（Ａ）Ｃ／Ｐ取付キ－磨耗について

2005/10/24 3号機 Ｔ／Ｂ　Ｂ１Ｆ連絡通路（３号機側）のジョイント床面からの漏水について

2005/10/24 3号機 ＡＰＲＭ（Ｄ）メータ選択切替スイッチ不良について

2005/10/24 5号機 ＣＲＤポンプ（Ｂ）オイルフィルター取付け部油にじみについて

2005/10/24 5号機 Ｒ／Ｂ大物搬入口Ｂ扉動作不良について

2005/10/24 6号機 ＲＨＲ室各ＨＶＨ　冷却ユニット吸込側フィン詰まりについて

2005/10/24 6号機 ＩＰＢ／Ｚ（Ｂ）ＨＶＨ　冷却ユニット吸込側フィン詰まりについて



発見日 号  機 件  名

2005/10/24 7号機 電磁弁絶縁抵抗測定値判定基準逸脱について

2005/10/25 1号機 ＣＷＰ（Ｃ）　シャフトスリーブにおける廻り止めネジ腐食について

2005/10/25 2号機 Ｍ／Ｄ　ＲＦＰ　（Ａ）油タンクガス抽出機用電動機ブラケットハウジング内摩耗について

2005/10/25 2号機 Ｄ／Ｇ（Ｈ）排気弁シート溶接部の浸透指示模様について

2005/10/25 2号機 主変圧器ＩＰＢ端子箱点検扉ヒンジ部破損について

2005/10/25 3号機 ＡＰＲＭ　Ｃｈ（Ｄ）不具合について

2005/10/25 4号機 原子炉水導電率誤入力について

2005/10/25 5号機 Ｈ／Ｂ４Ａ清缶剤ライン缶体側フランジ部より蒸気及び凝縮水リークについて

2005/10/25 6号機 Ｒ／Ｂ天井クレーン分電盤ＭＣＣＢ動作不良について

2005/10/25 7号機 ＣＷ放水側サイフォンブレーク弁テスト弁Ｂ、Ｃの不具合について

2005/10/26 1号機 Ｄ／Ｇ（Ａ）動弁注油タンクレベル端子台の不具合について

2005/10/26 1号機 Ｐ６１－Ｆ１１５６弁棒曲がりについて

2005/10/26 2号機 監視機能健全性確認検査（その７）設定値の誤りについて

2005/10/26 3号機 ＣＡＭＳ（Ｂ）酸素濃度指示計の不具合について

2005/10/26 7号機 ＲＦＣ軽故障警報発生について

2005/10/27 2号機 ＳＡバックアップ弁入口弁シートパスについて

2005/10/27 4号機 ＲＣＷ　熱交（Ｅ）海水側差圧計指示スティックについて

2005/10/27 4号機 Ｈｘ／Ｂ海水ポンプ分解用天井クレーントリップについて

2005/10/27 6号機
Ｈ１７．４月～８月分の燃料保証記録（Ａ－１フォーム）の熱出力積算値総計、電力積算値総計の誤記
について

2005/10/28 4号機 Ｗ３２－Ｆ１０３Ｃ弁体ナイロンコーティング割れについて

2005/10/28 4号機 トラベリングスクリーン（Ｃ）チェーンガイド摩耗について

2005/10/28 4号機 トリチウムサンプルラック流量異常警報頻発について

2005/10/28 5号機 ＳＤ収集タンク（Ｂ）カナル放出時、「ＲＷ排水放射線モニタサンプル流量低」による工程異常について

2005/10/29 7号機 ＭＳＨ　Ｕシールドレン弁Ａ、Ｊシートパスについて

2005/10/30 1号機 ＤＷポンプ（Ａ）グランド水飛散について



５．不適合管理委員会審議件数

Ａｓ ０

Ａ １

Ｂ １８

Ｃ ４９

Ｄ ４１６

対象外 ５

総　計 ４８９
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