
発見日 号  機 件  名

定期検査中のタービン制御装置内の制御回路の修正について

《概要》
　６月４日に原子炉を起動し、５日より今回の定期検査期間に設備更新したタービン制御装置
の確認試験を行っていたが、同日午後６時頃、当該試験において不調が確認されたことから、
原因を調査した結果、当該装置内の制御回路に誤りを確認した。このため、原子炉起動作業を
中断し、当該制御回路のプログラムを修正することとした。
　その後、当該制御回路の修正が完了し、健全性を確認したことから、７日午前１時10分より
原子炉起動作業を再開した。

《ホームページ掲載》　2007/06/06、2007/06/07
【プレスリリース】
（http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19060601.pdf
 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/19060701-j.html）

発見日 号  機 件  名

2007/05/27 2号機 非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査における吐出圧力計高さの相違について

2007/05/28 6号機 定期事業者検査における原子炉ウェル及びＤ／Ｓプール水のにごりについて

2007/05/28 その他 管理区域内漏えい発生時の第一報の未送信について

2007/05/31 5号機
定期事業者検査「原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査（その２）」における振動方向
の記録間違いについて

2007/06/05 6号機 制御棒取替作業時のロケーション間違い発生について

2007/06/16 1号機 短絡によるＭ／Ｃ １ＳＢ－２（５Ａ）のトリップについて

2007/06/18 6号機 運転日誌における原子炉冷却材浄化系 Ｆ／Ｄ入口導電率データの取り忘れについて

発見日 号  機 件  名

2007/05/07 5号機
定期事業者検査（排気筒検査）における検査要領書提出遅れ及び計画書への記載漏れ及び不備に
ついて

定期検査中の原子炉建屋付属棟（非管理区域）でのけが人の発生について

《ホームページ掲載》　2007/05/21
【プレスリリース】
（http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19052101.pdf）

2007/05/25 6号機 ウェルプラットホーム内マンホール固定ピン損傷他について

2007/05/28 5号機 タービン建屋地下２階の仮置きエリア内油漏えいについて

2007/05/29 1号機
定期事業者検査時の使用前検査対象における定期事業者検査要領書「検査対象範囲」項目への記
載内容の変更について

2007/05/29 1号機 原子炉隔離時冷却系 蒸気加減弁におけるグランドリークについて

不適合管理状況（６月審査分）

２．Ｂグレード　　　　７件

３．Ｃグレード　　　　８２件

１．Ａグレード　　　１件

2007/06/05 2号機

2007/05/18 1号機



発見日 号  機 件  名

2007/05/30 7号機 主蒸気止め弁の不具合について

2007/05/31 1号機 残留熱除去系　弁作動試験における順番間違いについて

2007/05/31 6号機 燃料取扱装置機能検査における検査体制図の不備について

2007/06/01 1号機 プロセス放射線モニタ点検におけるモニタのエラー発生について

2007/06/01 1号機 逃し安全弁ジスク先端部の損傷について

2007/06/01 2号機 定期事業者検査中央制御室非常用循環系機能検査における検査員の指名忘れについて

2007/06/01 2号機 定期事業者検査成績書「中央制御室非常用循環系機能検査」の検査書類不備について

2007/06/01 6号機 タービン建屋地下２階 復水器室北側（管理区域）漏水事象発生について

2007/06/01 その他 平成１８年度内部環境監査結果における廃棄物処理に係る指摘について

2007/06/01 その他 放射性固体物管理支援システムＤＢ内の日付誤りについて

2007/06/02 2号機
蒸気タービン性能検査における保安装置 ［真空低下しゃ断装置作動検査（復水器真空度）］の検査中
断について

2007/06/04 1号機 原子炉水サンプリング室内作業時における個人警報線量計の着用誤りについて

2007/06/04 6号機 第９サイクル マップ登録の手続き不備について

2007/06/04 その他 原子炉主任技術者指示書の紛失について

2007/06/05 1号機 定期事業者検査の事前準備不足について

2007/06/05 2号機
定期事業者検査　気体廃棄物処理系設備検査における要求精度の相違した「検査用計器」の使用に
ついて

2007/06/05 2号機 定期事業者検査　蒸気タービン設備検査における要求精度の相違した「検査用計器」の使用について

2007/06/05 2号機
定期事業者検査　液体廃棄物処理系設備検査における要求精度の相違した「検査用計器」の使用に
ついて

取水口付近（非管理区域）でのけが人の発生について

《ホームページ掲載》　2007/06/07
【プレスリリース】
（http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19060702.pdf）

2007/06/06 6号機 電気油圧式制御装置における電磁弁の出荷前試験・検査での電磁弁からの異音発生について

2007/06/07 1号機 手動探傷機の搬出確認測定時4Ｂq/cm2を超える汚染の発生について

2007/06/07 2号機
搬出物品確認申請書・確認書（Ａ）の審査および当該搬出立会時における搬出物品取扱区分の誤記
確認漏れについて

2007/06/07 6号機 主要弁検査（その３）検査実施中における想定不適合事象発生時の報告不備について

2007/06/07 6号機 地震計重錘の重量測定時における計測器エラーの発生について

2007/06/08 1号機 高圧復水ポンプ（Ｃ）用主油ポンプにおける歯車組合せの不備について

2007/06/08 2号機 主タービン電気油圧式制御装置盤における中間蒸気圧力タービン出力変換関数の設定誤りについて

2007/06/06 3号機



発見日 号  機 件  名

2007/06/08 6号機 ＦＤ４１のプログラムコンペア時におけるエラー発生について

2007/06/09 1号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）（Ｂ）における瞬時再始動要求のメッセージ回路の不成立について

2007/06/10 6号機
残留熱除去系（Ａ）低圧注水モード試験可能逆止弁におけるリミットスイッチ接点配線の不具合につい
て

2007/06/11 6号機 Ｎ２２－ＬＴ－０１３Ａ－２における計器誤差の３倍超えについて

2007/06/11 7号機 高圧油ポンプ（Ａ）におけるモータ電流値の上昇について

2007/06/11 その他 公開データにおける電気出力信号の設定誤りについて

2007/06/12 1号機 MCCユニット取替作業時におけるパワーセンター地絡警報発報について

2007/06/12 5号機 大湊側焼却設備ドラムハンドリング設備における異常警報の発生について

2007/06/12 7号機 作業許可書未受理での作業実施について

2007/06/12 その他 荒浜側洗濯廃液処理設備 廃スラッジドレンタンクレベルの指示値不良について

2007/06/13 2号機
主タービン電気油圧式制御装置・原子炉隔離時冷却系－電気油圧式制御装置制御盤 ソフトウェア健
全性調査実施におけるパラメータの誤設定について

2007/06/13 5号機 肉厚測定検査（その２）における検査要領書の誤記について

2007/06/13 6号機 作業使用物品の搬出確認測定時における4Bq/cm2を超える汚染の発生について

2007/06/13 6号機 高圧炉心注水系ポンプ（C）インペラにおける浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/13 6号機 核計装・プロセスモニタ用電源装置のヒューズ切れについて

定期検査中の原子炉建屋内での水漏れについて

《ホームページ掲載》　2007/06/14
【プレスリリース】
（http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press kk/2007/pdf/19061401.pdf）

2007/06/14 1号機
３次マニュアル「柏崎刈羽原子力発電所１号機タービン設備点検手入れ手引き」におけるページ欠落
について

2007/06/15 2号機 主ﾀｰﾋﾞﾝ電気油圧式制御装置制御盤における弁開度信号偏差大検出設定値変更の未報告について

2007/06/16 1号機 １５４ＫＶ変電所分岐盤電源停止における電源アイソレ箇所の誤りについて

2007/06/16 6号機 原子炉隔離時冷却系における弁作動試験前の電源復旧の作業誤りについて

2007/06/18 3号機 アイソレ未完了での水処理ＭＣＣ（Ａ）の電源停止について

2007/06/18 5号機
定期事業者検査終了後の安全処置復旧手順間違いによる非常用ガス処理系（Ｂ）の自動起動につい
て

2007/06/18 5号機 超音波厚さ計校正用対比試験片の校正記録の誤記について

2007/06/18 その他 新潟県向けデータ伝送の停止について

2007/06/19 5号機 安全処置復旧における主蒸気隔離弁の閉誤動作について

2007/06/19 5号機 気密扉における指の負傷について

2007/06/13 6号機



発見日 号  機 件  名

定期検査中の原子炉建屋内での水漏れについて

《ホームページ掲載》　2007/06/20
【プレスリリース】
（http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19062001.pdf）

2007/06/20 1号機 起動領域モニタ盤の質量超過について

2007/06/20 5号機 作業使用物品の搬出確認測定時における4Bq/㎝2を超える汚染の発生について

2007/06/20 5号機 タービン配管点検における配管の一部の切り込みの確認について

2007/06/20 5号機
「応力改善に伴う原子炉再循環系配管等の非破壊検査（その１）」における検査員の体制確認漏れに
ついて

2007/06/20 6号機 蒸気タービン設備検査（その５）における安全処置の実施ミス（想定事象）について

2007/06/20 6号機 Ｈ１１－Ｐ６７６－４におけるコントローラの(N00-TW11、NOO-TW12)停止について

2007/06/21 2号機 「原子炉隔離時冷却系機能検査」における検査成績書の記載不備について

2007/06/21 6号機 スクラムパイロット電磁弁の作動不良について

2007/06/22 1号機 Ｃ区域への入域時におけるＡＰＤの間違いについて

2007/06/22 4号機 非常用ディーゼル発電機 ４Ａ機関回転速度の指示不良について

2007/06/22 5号機 計器調整時における防火扉の開放について

2007/06/22 5号機 タービン配管点検におけるフィルム番号の相違について

2007/06/22 6号機
原子炉補機冷却系ポンプ（Ａ）（Ｄ）インペラ他の腐食および浸透探傷検査による浸透指示模様の確認
について

2007/06/24 2号機 平均出力領域モニタ機能試験時における機能健全性の確認の不可事象発生について

2007/06/25 6号機 高圧ドレンポンプ（Ａ）並びに電動機潤滑油配管自在継手未復旧状態での油漏れについて

2007/06/25 6号機 ＦＭＣＲＤ作動試験時（３４－１９）におけるアンカップルの発生について

2007/06/26 2号機
主蒸気隔離弁漏えい率検査（停止後）成績書における検査書類の変更管理表作成後の処置の誤りに
ついて

2007/06/26 2号機 廃棄物処理設備長期計画表における保全計画の一部未策定について

2007/06/26 その他 屋外放射線監視装置取替における納入機器の仕様変更連絡の遅れについて

2007/06/27 4号機 復水脱塩塔（Ｃ）入口弁におけるＭＣＣ故障発生について

2007/06/27 6号機 ４８０Ｖ パワーセンター ６Ｅ－１遮断器の投入不能について

2007/06/27 6号機 燃料交換機ステップ更新（燃料移動作業時）の不良について

2007/06/29 1号機 主要弁検査(その２)計器適切性確認の不備について

2007/06/19 6号機



発見日 号  機 件  名

2007/04/26 2号機 借用工具の紛失について

2007/05/07 1号機 温度指示スイッチにおけるキャピラリーの損傷について

2007/05/10 その他 屋外放射線監視用ダストモニタ（DM-3）におけるよう素流量積算計の動作不良について

2007/05/16 1号機 燃料プール冷却浄化系 Ｆ／Ｄ（Ａ）プリコート入口弁の動作不良について

2007/05/17 1号機 高圧炉心スプレイ系 MCC １Hユニット工場立会試験時の耐電圧不良について

2007/05/18 1号機 循環水ポンプ用電動機温度検出器（Ｎ７１－ＴＥ０２４Ｂ）の本体付端子台の割れについて

2007/05/18 1号機 循環水ポンプ用電動機温度検出器（Ｎ７１－ＴＥ０２６Ｂ）の本体付端子台の割れについて

2007/05/18 2号機 原子炉隔離時冷却系　設備定期検査工事における電力借用工具の紛失について

2007/05/18 5号機 自火報改修工事における工具センター借用工具の紛失について

2007/05/21 5号機 ランドリーモニタ（Ｃ）アラーム付４ＣＨ計数装置の動作不良について

2007/05/22 1号機 ITV No.4（原子炉冷却材浄化系再生熱交室）レンズのフォーカス動作不良について

2007/05/22 1号機 主蒸気系配管（ＭＳリード管）の保温材破損について

2007/05/22 3号機
ＭＤ ＲＦＰ／Ｚ空調機（Ｂ）における電動機反負荷側ブラケットハウジング単品の寸法基準値外れにつ
いて

2007/05/23 1号機
非常用ディーゼル発電機　空気圧縮機Ｂ１電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の
判定基準値逸脱について

2007/05/23 1号機 Ｅ１１－Ｆ０４６Ｂにおけるベアリングの劣化について

2007/05/24 1号機 タービン中間止め弁のスタンドストレ－ナ廻り止めピン摩耗について

2007/05/24 1号機 主蒸気止め弁のストレ－ナ溝摩耗について

2007/05/24 1号機 主蒸気隔離弁における弁保温材の劣化について

2007/05/24 6号機 定期検査時の電源切り替えによる中央制御室内LANの停止について

2007/05/25 1号機
非常用ディーゼル発電機　空気圧縮機Ｂ２電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の
判定基準値逸脱について

2007/05/25 1号機 残留熱除去海水系ポンプ（Ｂ）用電動機のローターバーの緩みについて

2007/05/25 1号機 低圧（Ｃ）外部車室上半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/05/25 1号機 低圧（Ｃ）内部車室における水平締め付けナットの浸食について

2007/05/25 1号機 原子炉隔離時冷却系における前軸油面計の油にじみについて

2007/05/25 1号機 タ－ビン＃３、４軸受赤当たり、黒当たり及び目視点検管理値外について

2007/05/25 1号機
第１２回電動機検査（その１）における不適合の１号機第１５回電動機検査（その２）への水平展開につ
いて

４．Ｄグレード　　　５３６件



発見日 号  機 件  名

2007/05/25 1号機
原子炉給水ポンプタービン（A)低圧蒸気加減弁における弁上部連結ロッド部のユニボールおよび連結
ピンの管理値外れについて

2007/05/25 2号機 電動機検査（その1)における不適合の水平展開について

2007/05/25 6号機 抽気蒸気系 湿分分離加熱器胴体ドレン弁の下部クォードリングからの油にじみについて

2007/05/25 6号機 抽気蒸気系　クロスアラウンド管ドレン弁のSPキャップからの油にじみについて

2007/05/25 6号機 低圧タービン排気室スプレー弁バイパス弁の下部クォードリングからの油にじみについて

2007/05/26 1号機 低圧（Ａ）外部車室上半における浸透探傷検査による浸透指示について

2007/05/26 6号機 パッキン押え輪挿入不良について

2007/05/28 1号機 タ－ビン本体＃３，４，７，８軸受カバ－位置決めピンの摩耗について

2007/05/28 1号機
非常用ディーゼル発電機　排気弁（弁座）及び吸気弁（弁体）溶接部の浸透探傷検査による浸透指示
模様について

2007/05/28 1号機 蒸気加減弁レバ－間隙の管理値外について

2007/05/28 1号機 原子炉補機冷却中間ループ系　ポンプ（Ｂ）電動機の端子箱蓋の割れについて

2007/05/28 1号機 原子炉隔離時冷却系真空ポンプにおけるカップリングボルトのゴムの亀裂などについて

2007/05/28 1号機
低圧（Ｃ）内部車室上半ＴＢ側における浸透探傷検査による円形指示、線状指示及び形状不良につい
て

2007/05/28 2号機 Ｈ１１－Ｐ６４０「過渡応答試験盤」の盤内照明不点灯について

2007/05/28 5号機 制御棒駆動機構ポンプ（Ｂ）オイルフィルター上蓋締付ナット部からの油にじみについて

2007/05/28 6号機 BLPスチームガイド締付ボルト廻止めワッシャー浸食について

2007/05/28 6号機 湿分分離加熱器（A）室内におけるメカニカルスナッバーの油にじみについて

2007/05/29 1号機
残留熱除去海水系ポンプB/D吐出圧力計などの点検、交換における計器検出元弁からのシートパス
について

2007/05/29 1号機
補助冷却海水系ポンプB/D吐出圧力計の点検、交換における計器検出元弁からのシートパスについ
て

2007/05/29 1号機 低圧（Ｃ）内部車室上半発電機側における浸透探傷検査検査による浸透指示模様の確認について

2007/05/29 1号機 タービン建屋補機冷却系熱交廻りの圧力計の点検における計器検出元弁からのシートパスについて

2007/05/29 6号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）ガイスリンガーカバー割れについて

2007/05/29 6号機 復水器連続洗浄装置 ブースターポンプ出口圧力元弁Ｃ１他１１台における弁母材等の腐食について

2007/05/29 7号機 スクリーン装置 洗浄ポンプ駆動用電動機（Ｃ）カップリングボルト固着･変形について

2007/05/30 1号機
非常用ディーゼル発電機（Ｂ）清水加熱器ポンプ電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング
寸法の判定基準値逸脱について

2007/05/30 1号機
高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系ポンプ インペラにおける浸透探傷検査による判定基準値
外の浸透指示模様の確認について

2007/05/30 1号機 低圧（Ｃ）ロ－タ着磁計測における管理値外について



発見日 号  機 件  名

2007/05/30 1号機
非常用ディーゼル発電機（Ｂ）潤滑油プライミングポンプ電動機の負荷側エンドブラケットハウジング寸
法の判定基準値逸脱について

2007/05/30 1号機 低圧（Ｃ）ノズルダイヤフラム上半ＴＢ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/05/30 1号機 総合記録装置ブラウン管モニタの不良について

2007/05/30 1号機 新新潟幹線２Ｌ主２保護装置不良の警報発生について

2007/05/30 1号機 電気油圧式制御装置 PSマニホールドの給油元弁グランド部からの油にじみについて

2007/05/30 1号機 Ｅ１１系テスタブルチェッキ弁フレキシブル電線管コネクタ損傷について

2007/05/30 1号機 補機スクリーン（Ｂ）電動機ファンカバーおよびファンの腐食について

2007/05/30 1号機 低圧（Ａ）内部車室上半ＴＢ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/05/30 1号機 主蒸気隔離弁におけるチェーンブロックフレームの変形について

2007/05/30 2号機 検査成績書作成に伴う誤記について

2007/05/30 4号機 原子炉建屋地下３階北西側二重扉工事に伴う自主検査時の破損について

2007/05/30 5号機 高圧炉心スプレイ系ポンプ電気チェーンブロック表示ランプ接触不良について

2007/05/30 5号機 原子炉補機冷却海水系ストレーナブロー弁における閉動作不良について

2007/05/30 6号機 タービン蒸気加減弁＃４差動トランスロッド曲がりについて

2007/05/30 6号機 主タービン内部車室ボルトかじりについて

2007/05/30 6号機 所内蒸気戻り系ラインドレントラップの植込みボルト固着について

2007/05/30 6号機 検出元弁シートパスについて

2007/05/30 6号機 移動式炉内計装系ボール弁における弁体固定ボルトの損傷について

2007/05/30 6号機 デジタル型安全保護系制御システム点検時におけるＲＢＦ基板の故障について

2007/05/30 7号機 原子炉廻り系統プロセス温度記録計チャートつまりによる欠測について

2007/05/30 その他 荒浜側焼却炉空気予熱器メインバーナ炭化生成物発生について

2007/05/31 1号機 非常用補機中間ループ系熱交換器＃Ｂ伝熱管の減肉について

2007/05/31 1号機 低圧（Ｃ）ロ－タレ－シングワイヤ－の浸食について

2007/05/31 1号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 主軸嵌合部のフレッティングについて

2007/05/31 1号機 燃料プール冷却 Ｆ／Ｄ（Ａ） プリコート時における「電動機異常」発生について

2007/05/31 1号機 M/B校正スタックモニタ室空調機（圧縮機）電動機の不具合について

2007/05/31 1号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）機関付動弁注油ポンプ用電動機 口出し線端末部の素線切れについて



発見日 号  機 件  名

2007/05/31 1号機 燃料移送ポンプ（Ｂ１）用電動機 口出し線端末部の素線切れについて

2007/05/31 1号機 排ガス冷凍機・冷却機 容量制御弁からの漏えいについて

2007/05/31 1号機 補機トラベリングスクリーン（Ｂ）負荷側ブラケット内径許容値逸脱について

2007/05/31 1号機 補機バー回転式スクリーン（B）負荷側ブラケット内径許容値逸脱について

2007/05/31 1号機 排ガス冷却機 圧力計元弁からの漏えいについて

2007/05/31 1号機 タ－ビン＃１，２軸受赤当たり、黒当たり及び目視点検管理値外について

2007/05/31 1号機 サーボモータの固着について

2007/05/31 1号機 タ－ビン軸受＃７，８軸受黒当たり及び目視点検管理値外について

2007/05/31 1号機 湿分分離器（B)本格点検 仕切り板マンホール取付ボルトかじりについて

2007/05/31 1号機 低圧（Ａ）内部車室上半ＧＥＮ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/05/31 1号機 湿分分離器（A)多孔板押え板における浸食について

2007/05/31 2号機
非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査時の弁動作検査準備における安全処置に関
する当直との見解の相違について

2007/05/31 3号機 復水脱塩塔出入口導電率記録計の送り不良について

2007/05/31 5号機 蒸気タービン設備検査（その２）の検査要領書改訂について

2007/05/31 5号機 主要制御系機能検査の検査要領書改訂について

2007/05/31 5号機 換気空調補機常用冷却水系主ポンプ(B)用電動機反負荷側エンドブラケット冷却フィン欠損について

2007/05/31 5号機 蒸気タービン性能検査（その２）の検査要領書改訂について

2007/05/31 6号機 復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁の弁棒腐食について

2007/05/31 6号機
復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁弁棒、ボンネット、弁箱ガスケットシール面の腐食につい
て

2007/05/31 6号機 ＥＬＰ－６ＳＡ２ ＣＫＴ－３の絶縁抵抗不良について

2007/05/31 6号機 ＥＬＰ－６ＳＡ２ ＣＫＴ－５の絶縁抵抗不良について

2007/06/01 1号機 車両ドアでの左指負傷について

2007/06/01 1号機 低圧（Ａ）ノズルダイヤフラム水平継手面締付ボルト浸食について

2007/06/01 1号機 低圧（Ｃ）ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻り止めビス浸食について

2007/06/01 1号機 タービン建屋補機冷却系 弁棒先端ネジ部と調整ナットネジ部の摩耗について

2007/06/01 2号機 定期事業者検査（原子炉圧力容器検査）エビデンス集誤記について

2007/06/01 2号機
定期事業者検査「非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査」における検査記録の訂正
について



発見日 号  機 件  名

2007/06/01 2号機 原子炉保護系インターロック機能検査（その２）における検査要領書の誤記について

2007/06/01 5号機 大湊側補助ボイラー制御室における空調機異常について

2007/06/01 5号機 タービン建屋給気処理装置(A)冷温水兼用コイル入口弁後ベント弁からのシートパスについて

2007/06/01 6号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）シリンダーＮｏ１６連接棒ピストンピンメタルの剥離について

2007/06/01 6号機 残留熱除去系ポンプ吐出ライン逆止弁Ｂ 弁体線状指示模様について

2007/06/01 6号機 Ｎ１１－ＬＳ－００５フランジ部、六角ナット及び植込みボルト部のかじり傷について

2007/06/01 6号機 複合中間弁軸受カバー締付ボルトの固着について

2007/06/01 6号機 計装用圧縮空気系 空気圧縮機気水分離器（Ｂ）Ｙ形ストレーナプラグの腐食について

2007/06/01 6号機 水張り弁における弁座傷について

2007/06/01 6号機
原子炉補機冷却系ポンプ(Ｅ)号機インペラ羽付け根における浸透探傷検査による浸透指示模様の確
認について

2007/06/01 6号機 水張り弁におけるエロージョンについて

2007/06/01 7号機 スクリーン装置 洗浄ポンプ駆動用電動機（C）各部計測結果の判定基準逸脱について

2007/06/01 その他 荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタトリチウムサンプリング装置（Ｂ系）故障警報発生について

2007/06/01 その他 貝処理 破砕ポンプＢケーシングピンホールについて

2007/06/02 1号機 低圧（Ｃ）ロ－タレ－シングワイヤ－端部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/02 1号機 バイタルＣＶＣＦ（１Ａ）過渡記録用メモリハイコーダＦＤドライブユニットの故障について

2007/06/02 1号機 湿分分離器（Ａ，Ｂ）器内ボルト廻り止め溶接部の割れについて

2007/06/02 3号機 残留熱除去系燃料プール側出口弁からのシートパスについて

2007/06/02 6号機
原子炉隔離時冷却系タービン リバーシングチャンバー取付けボルト頭部における穴付部の変形につ
いて

2007/06/02 6号機 原子炉給水ポンプタービンB号機LPCVブッシュ内径の摩耗について

2007/06/02 6号機 Ｐ２１-Ｆ０８４Ｂ弁体シート面PTにおける浸透探傷検査による浸透指示模様について

2007/06/02 7号機 アラームタイパ リボン送り不良について

2007/06/03 1号機 燃料域水位計インサービス時の検出元弁復旧忘れについて

2007/06/03 3号機 中央演算処理装置＃０５ システムディスク装置の故障について

2007/06/03 3号機 原子炉再循環系ポンプ(A)(B)温度記録計の印字不良について

2007/06/03 6号機 ＥＬＰ－６ＴＡ１ ＣＫＴ－１３の絶縁抵抗不良について

2007/06/03 6号機 ＥＬＰ－６ＴＡ１ ＣＫＴ－１４の絶縁抵抗不良について



発見日 号  機 件  名

2007/06/04 1号機 低圧（Ａ）ノズルダイヤフラム上半ＧＥＮ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/04 1号機 バー回転式スクリーン(B)本体フレームガイド部の摩耗について

2007/06/04 1号機 蒸気タービン開放検査における検査要領書の誤記について

2007/06/04 1号機 燃料移送ポンプ（Ｂ）用電動機 カップリングの緩みについて

2007/06/04 1号機 補機トラベリングスクリーン（Ｂ）電動機腐食について

2007/06/04 1号機 補機バー回転式スクリーン（Ｂ）電動機腐食について

2007/06/04 1号機 低圧（Ａ）ロ－タレ－シングワイヤ－の一部浸食について

2007/06/04 1号機 スラスト軸受における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/04 1号機 温度検出器における絶縁抵抗の基準値外れについて

2007/06/04 1号機 低圧（Ｃ）内部車室下半ＴＢ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/04 2号機 「プロセスモニタ機能検査」成績書における検査項目の記載漏れについて

2007/06/04 2号機 焼却設備（荒浜側）空気予熱器プロパンガス圧力計ダウンスケールについて

2007/06/04 2号機 スクリーン洗浄ポンプ（Ｂ）グランドリークについて

2007/06/04 3号機 ホットシャワードレン系ろ過器（Ａ）蓋外輪ＬＳ不具合について

2007/06/04 4号機 タービン建屋非放射性ストームドレン移送系サンプポンプ(B)グランドドレンパイプつまりについて

2007/06/04 4号機 制御棒駆動機構　温度記録計打点Noと温度選択表示Noズレについて

2007/06/04 5号機 原子炉建屋付属棟地下２階南西エレベータ前水道水配管における水滴下について

2007/06/04 5号機 N３３－ＬＳ－０４２におけるブロー弁の詰まりについて

2007/06/04 6号機 主タービン内部車室ボルト固着について

2007/06/04 6号機 Ｅ１１－ＭＯ－Ｆ００１Ｂ電動弁本体側コネクタ取り付け部エルボ破損について

2007/06/04 6号機 残留熱除去系Ｔ／Ｃ弁Ｆ００６Ａリードスイッチ電線被覆の劣化について

2007/06/04 6号機 バイタルＣＶＣＦ(A)MCCB#52Rにおける警報スイッチの金具の変形について

2007/06/04 6号機 非常用ディーゼル発電機 潤滑油補給ポンプ（Ｂ）電動機口出しケーブル圧着端子部脱落について

2007/06/04 6号機 Ｒ４３系軽油タンク廻り(B)点検弁、サビによる腐食及び減肉等について

2007/06/04 6号機 主蒸気系 蒸気加減弁（１）シート前ドレン弁他３台におけるギアドリミットスイッチの油にじみについて

2007/06/05 1号機 デジタルカメラ持込許可証紛失について

2007/06/05 1号機 圧力計及び圧力指示スイッチ計器元弁からのシートパスについて



発見日 号  機 件  名

2007/06/05 1号機 所内空気圧縮機（Ｂ）中間冷却器安全弁動作不良について

2007/06/05 1号機 原子炉冷却材浄化系除洗コネクション元弁の動作不良について

2007/06/05 1号機 作動トランスユニボール間隙大について

2007/06/05 1号機 差圧指示計本体側プロセス接続部におけるリークについて

2007/06/05 1号機 非常用ディーゼル発電機（Ｈ）清水加熱器ポンプ軸受嵌合部における寸法許容値からの逸脱について

2007/06/05 1号機 低圧タービン（Ｃ）内部車室下半ＧＥＮ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/05 1号機
低圧タービン（Ｃ）内部車室下半ＧＥＮ側スプレ－配管における浸透探傷検査による浸透指示模様の
確認について

2007/06/05 4号機 原子炉補機冷却系 熱交換器(Ｆ)海水側差圧上昇について

2007/06/05 4号機 原子炉補機冷却系 熱交換器(Ｂ)海水側差圧上昇について

2007/06/05 4号機 原子炉補機冷却系 熱交換器(Ｄ)海水側差圧上昇について

2007/06/05 5号機
非常用ディーゼル発電機(B)/Z送風機(A)インペラボス内径･シャフト外形及び嵌合寸法許容値からの
逸脱について

2007/06/05 5号機 復水ポンプ（Ｃ）用電動機下部油面レベルの許容値からの逸脱について

2007/06/05 6号機 Ｎ２１－ＴＩＣ－１７３Ｃ電源スイッチ（トグルスイッチ）不良について

2007/06/05 6号機 Ｎ２１－ＤＰＩＳ－１３１Ｂ電源スイッチ（トグルスイッチ）不良について

2007/06/05 6号機 Ｎ２１－ＦＩ－１７８電源スイッチ（トグルスイッチ）不良について

2007/06/05 6号機 LP-Bダイヤフラムサポートライナー用ボルト折損について

2007/06/05 6号機 B低圧外部車室PT結果におけるきず指示模様について

2007/06/05 6号機 Ｕ５１－ ＮＯ．２３テレビカメラ画像に赤みについて

2007/06/05 6号機 パワーセンタ　接地装置における内部配線の絶縁不良について

2007/06/05 6号機 ボールブースターポンプにおけるベースボルトの腐食について

2007/06/05 7号機 中央制御室加湿器Ａ－Ａの不具合について

2007/06/06 1号機 高圧炉心スプレイ系ポンプインペラナット固着について

2007/06/06 1号機 低圧（Ａ）ノズルダイヤフラム下半ＴＢ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/06 1号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）における軽油タンク配管サポートストッパーの腐食について

2007/06/06 1号機 Ｎ３６系 弁ブッシュの腐食について

2007/06/06 2号機
焼却設備（荒浜側）炉底蓋シール用コンプレッサ（Ａ）におけるオイルミストリムーバーの動作不良につ
いて

2007/06/06 3号機 雑用水系弁類 閉塞・シートパスについて



発見日 号  機 件  名

2007/06/06 5号機 主要制御系機能検査の検査要領書の改訂について

2007/06/06 6号機 定期事業者検査成績書の記載漏れについて

2007/06/06 6号機 復水脱塩装置　復水脱塩塔樹脂移送管フロ－グラスのウインドーガラス損傷について

2007/06/06 6号機 Ｕ５１－ＮＯ．１１テレビカメラアイリス機構不良について

2007/06/06 6号機 高電導度廃液系　濃縮装置所内蒸気戻り系導電率計指示ハンチングについて

2007/06/06 6号機 復水器水室点検におけるブラシ清掃時のブラシ詰まりについて

2007/06/06 6号機 計算機用ＣＶＣＦ（Ａ）リレー＃８０ＢＧにおけるカバーの破損について

2007/06/06 6号機 Ｐ４１－Ｆ５０１Ｅ／Ｆ５０４Ｂ 弁体、弁座咬み傷について

2007/06/06 6号機
復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁Ｂ１におけるボンネットガスケットシール面、パッキン押え
輪の腐食について

2007/06/06 6号機 復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁B2における弁棒、パッキン押え輪の腐食について

2007/06/06 6号機 燃料移送ポンプ（Ｂ）電動機における外扇ファンのひび割れについて

2007/06/06 6号機 ESクロスアラウンド管ドレン弁（G）におけるギアドリミットスイッチの油にじみについて

2007/06/06 6号機 ボール捕集器差圧計元弁におけるボールの腐食について

2007/06/06 6号機 ボール回収器入口三方弁における腐食について

2007/06/06 6号機 主油ポンプ軸受におけるオイルギャップび公差外れについて

2007/06/06 7号機 原子炉区域・タービン建屋区域 排風機Ｃにおけるサクションベーン駆動部のピン摩耗について

2007/06/07 1号機 気中照明具におけるポリカーボネイド板の変色について

2007/06/07 1号機 Ｐ２２系弁における弁体の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/07 1号機 低圧（Ａ）ノズルダイヤフラム下半ＧＥＮ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/07 1号機 Ｃ／Ａ蒸気発生器における圧力スイッチの接断差制度の逸脱について

2007/06/07 1号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）における潤滑油フィルター切替コック軸封部の油漏洩について

2007/06/07 1号機 計装用空気圧縮機（Ｂ）高圧側シリンダ部における微少リークについて

2007/06/07 1号機 原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器（Ａ）トスフィルター「シーケンス異常」警報発生について

2007/06/07 1号機 逃し安全弁ジスクセンター部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/07 1号機 逃し安全弁ステム先端部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/07 1号機 Ｐ２２－FS００７Cにおけるカムの磨耗について

2007/06/07 1号機 低圧タービン（Ａ）内部車室下半ＴＢ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について



発見日 号  機 件  名

2007/06/07 2号機
定期事業者検査　原子炉隔離時冷却系設備検査における検査手順等の周知実施記録の実施内容
の誤記について

2007/06/07 2号機 原子炉補機冷却海水系ポンプ(Ｂ)におけるグランドリークについて

2007/06/07 3号機 原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系サンプ（Ａ）ポンプ（Ｃ）におけるグランドリークについて

2007/06/07 5号機 復水脱塩装置系における空気作動弁駆動部からのエア－リ－クについて

2007/06/07 5号機 復水脱塩装置(C)塔における空気作動弁付属エア－バルブの動作不良について

2007/06/07 6号機 復水ろ過装置系における弁からのグランドリ－クについて

2007/06/07 6号機
原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ｃ）（Ｆ）（刻印Ｇ，Ｈ） インペラ他の腐食、浸透探傷検査による浸透指示
模様の確認について

2007/06/07 6号機 原子炉冷却材浄化系 Ｆ／Ｄ（Ｂ）エレメントの損傷について

2007/06/07 6号機 低圧内部車室（上半）における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/07 6号機 携行品モニタからの放射線測定器の管理区域外への持ち出しについて

2007/06/07 7号機 原子炉給水系サンプリングラック内における計器の不良について

2007/06/07 7号機 原子炉グラブサンプリングラック内における計器の不良について

2007/06/08 1号機 Ｐ２２系弁における弁座シート面の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/08 1号機 面積式流量計におけるマイクロスイッチの動作不良について

2007/06/08 1号機 タービン建屋補機冷却系における弁箱内部のエロージョンについて

2007/06/08 1号機 低圧タービン（Ａ）内部車室下半ＧＥＮ側における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/08 2号機 制御棒のドリフト発生について

2007/06/08 3号機 ホットシャワードレン系ろ過器Ａにおける出口流量調節弁電空変換器の異常発生について

2007/06/08 4号機 ほう酸水注入系ポンプ（Ａ）グランドの過熱について

2007/06/08 5号機 ダイヤルゲージにおける背面取付部の破損について

2007/06/08 5号機 第１２回定期事業者検査要領書の改訂不備について

2007/06/08 5号機 主要制御系機能検査の検査要領書の改訂について

2007/06/08 6号機 T２２－ME０１１A-１におけるセンサー台座のひび割れについて

2007/06/08 6号機 格納容器弁間における検査圧力割れについて

2007/06/08 6号機 ボール捕集器におけるディスタンスリングの摩耗について

2007/06/08 6号機
原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 主油タンクガス抽出機(Ｃ)電動機ブラケットハウジングの不良
について

2007/06/08 6号機 ブースタポンプ電動機ローターフィン変形およびローター打痕について



発見日 号  機 件  名

2007/06/08 6号機 計算機用ＣＶＣＦ（Ａ）直流電流計の判定基準逸脱について

2007/06/08 6号機 総合インターロック検査（その２）における検査要領書の要領書番号の間違いについて

2007/06/08 6号機
補助蒸気系 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)高圧蒸気入口弁リークオフ弁の配管詰りにつ
いて

2007/06/08 6号機 電動駆動原子炉給水ポンプ カップリング側シール水温度調節弁バイパス弁の弁体割れについて

2007/06/08 6号機
原子炉内蔵型再循環ポンプ－静止型可変周波数電源装置 E号機におけるアイソレータ判定基準逸
脱について

2007/06/08 6号機 ボール捕集器（Ｂ）仕切板のライニング剥離について

2007/06/09 1号機 低圧（Ａ）ロ－タレ－シングワイヤ－端部における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/09 4号機 発電機軸接地装置軸の電圧上昇について

2007/06/09 4号機 計器（Ｐ２４－ＤＰＩ－１２６Ｄ）の指示不良について

2007/06/09 5号機 所内蒸気戻り系移送ポンプ（Ａ）におけるグランドリークについて

2007/06/09 6号機
給水加熱器ドレン系 グランド蒸気蒸化器ドレンタンク水位調節弁におけるプラグステムねじ込み部の
ゆるみについて

2007/06/09 6号機 軸受メタル（No.５，６）における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/09 6号機 低圧ダイヤフラム(上半）における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/09 6号機
原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ｂ）ケーシング上半における浸透探傷検査による浸透指示模様の
確認について

2007/06/09 6号機 低圧タービン（Ｂ）ダイヤフラムにおける浸食について

2007/06/09 6号機 ボール循環ポンプおよびブースターポンプの腐食について

2007/06/10 1号機 取水口，放水口温度記録計 Ｎｏ５の乱点について

2007/06/10 2号機 復水器（A) ホットウェル出口導電率指示におけるダウンスケールについて

2007/06/10 6号機 ６６ｋＶ ＧＩＳ 油圧ポンプユニットからの異音について

2007/06/10 6号機 発電機断路器の動作時間の増加について

2007/06/10 7号機 発電機固定子巻線出口冷却水温度指示のハンチングについて

2007/06/11 1号機 高圧タ－ビン前部芯棒着磁の管理値逸脱について

2007/06/11 1号機 バー回転式・トラベリングスクリーン(B)本体フレーム用陽極棒の消耗について

2007/06/11 1号機 トラベリングスクリーン(A)洗浄水弁におけるシートリングの亀裂について

2007/06/11 1号機
原子炉冷却材浄化系 プリコートタンク攪拌機用電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング
寸法の判定基準値逸脱について

2007/06/11 1号機 ｢主蒸気隔離弁 F003A(外側)振動｣振動検出器用ケーブルの折損について

2007/06/11 1号機 Ｂ３１－Ｆ５１３Ｇにおける弁座の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について



発見日 号  機 件  名

2007/06/11 1号機 タービン建屋補機冷却系 弁駆動部のロックナット緩みについて

2007/06/11 1号機 Ｎ２１系における弁棒の腐食について

2007/06/11 1号機 Ｎ３６系における弁連結アーム部ロールベアリングのロール脱落について

2007/06/11 3号機 海水熱交換器建屋 非放射性ストームドレン移送系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について

2007/06/11 3号機 MCC操作ハンドルの破損について

2007/06/11 4号機 格納容器雰囲気モニタチャート打点機構の動作不良について

2007/06/11 5号機 原子炉補機冷却系ポンプ（Ｂ）入口温度記録計打点の乱点について

2007/06/11 5号機 蒸気タービン性能検査（その２）検査書類の変更管理について

2007/06/11 5号機 ＩＨＳＩ施工記録の治具記載もれについて

2007/06/11 5号機 主要制御系機能検査の検査要領書の改訂について

2007/06/11 5号機 安全弁検査（その３）の検査要領書の改訂について

2007/06/11 5号機 主要弁検査（その３）の検査要領書の改訂について

2007/06/11 5号機 蒸気タービン設備検査（その１）の検査要領書の改訂について

2007/06/11 6号機 調節弁（Ｎ２１－Ｆ２３７Ａ）他2台のシートリングの損傷について

2007/06/11 6号機 ＳＳＡ本体締付ネジ部からのリークについて

2007/06/11 6号機 計器ドレン弁における弁体のエロージョンについて

2007/06/11 6号機 復水ろ過装置のZ13基板(アナログ出力)からの未出力について

2007/06/11 6号機
非常用ディーゼル発電機（Ｂ）インターロック検査（冷却水喪失）時ＬＯＣＡ信号模擬投入における警報
未発生について

2007/06/11 6号機 低圧タービン（B)ダイヤフラム下半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/11 6号機 給水加熱器ドレン系調節弁の豆ゲージ（エヤセット用)の指示不良について

2007/06/11 6号機 検査要領書の手順における良否判定ステップの欠如について

2007/06/11 6号機 計器内部における発錆について

2007/06/11 6号機 Ｃ１２－ＰＩ１３１における計器精度判定値逸脱（３倍超え）について

2007/06/11 6号機 原子炉建屋オペフロ天井クレーンの走行不可事象について

2007/06/11 6号機 抽気蒸気系クロスアラウンド管ドレン弁(E)ギアドリミットスイッチの油にじみについて

2007/06/11 6号機 プロセス計算機ＣＰＵ４における基板の故障について

2007/06/11 6号機 Ｎ７２系ライニング弁における弁棒の腐食について



発見日 号  機 件  名

2007/06/11 7号機 非常用ディーゼル発電機(C)空気だめドレン弁におけるグランドリークについて

2007/06/11 7号機 バー回転式スクリーン電動機（Ｆ）各部計測結果における判定基準の逸脱について

2007/06/11 7号機 ＭＣＲ（Ａ）給気フィルタの破損について

2007/06/11 その他 水処理 No.3純水装置OH塔内確認窓からのリークについて

2007/06/12 1号機 非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機(C)グリース注入用ニップルの破損について

2007/06/12 1号機
原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ｂ）油タンクガス抽出機（Ｂ１）用電動機の固定子巻線の絶縁劣化
について

2007/06/12 1号機 電解コンデンサの液漏れについて

2007/06/12 1号機 タービン建屋補機冷却系 弁（Ｐ２２－Ｆ５１３Ｃ）における弁体・弁棒の腐食について

2007/06/12 1号機 高圧ノズルダイヤフラム下半ＧＥＮ側における欠損の確認について

2007/06/12 1号機 Ｂ３１－Ｆ５１３Ｇにおける弁棒の傷について

2007/06/12 2号機 発電機固定子巻線出口冷却水温度指示における乱点について

2007/06/12 2号機 主蒸気逃がし安全弁（Ｑ）におけるシートリークについて

2007/06/12 3号機 復水器連続洗浄装置（Ｂ）系ボール回収率の低下について

2007/06/12 3号機 ＨＮＣＷ冷凍機（Ｄ）バイパス弁モーター連結ボルトおよびカップリングピンの折損について

2007/06/12 5号機 大湊側Ｈ／Ｂ給水ポンプ（Ｄ）吐出圧力計の指示不良について

2007/06/12 6号機 湿分分離加熱器(A)室における空調機送風機(A)電動機の不具合について

2007/06/12 6号機 ＳＧＴＳフィルタ装置銘板の記載事項の誤記について

2007/06/12 6号機 循環水ポンプ（Ｂ）インペラの浸透探傷検査による判定基準外指示模様の確認について

2007/06/12 6号機 循環水ポンプ（Ｂ）インペラの腐食について

2007/06/12 6号機 Ｃ１２－ＳＯ－Ｆ０４４における継手部の損傷について

2007/06/12 6号機 Ｎ２２系 水張り弁における弁座の傷について

2007/06/12 6号機 記録計チャートインク切れによる欠測について

2007/06/12 6号機 Ｅ５１－Ｆ０５８弁におけるボルト・ナットの焼付について

2007/06/12 7号機 スクリーン装置 洗浄ポンプ駆動用電動機(C) 電動機本体と主端子箱とりあい部品の腐食について

2007/06/13 1号機 高圧復水ポンプ羽根車の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/13 1号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）における固定子楔の緩みについて

2007/06/13 1号機 ６６ｋＶ ＧＩＳ北側開閉所 甲母線 ＧＩＳガス圧監視装置の不具合について



発見日 号  機 件  名

2007/06/13 1号機 Ｐ４１－ＰＩ０１５Ａ用ダンプナ固着および詰まりについて

2007/06/13 1号機 Ｐ４６－ＰＩ１０１、Ｐ４６－ＰＴ１０１用検出元弁におけるシートパスについて

2007/06/13 1号機 Ｐ４１－ＰＩ００５Ｃ用ダンプナ固着および詰まりについて

2007/06/13 2号機 焼却設備（荒浜側）焼却炉炉底蓋におけるリミットスイッチの不良について

2007/06/13 2号機 放水口温度指示の乱点について

2007/06/13 5号機 主タービン油冷却器油充填弁のシートパスについて

2007/06/13 6号機 MCR給気処理装置（B)フィルタの破れについて

2007/06/13 6号機 励磁装置トランスデューサーカード内部品の亀裂について

2007/06/13 6号機 アキュームレータにおける内部リークについて

2007/06/13 6号機 低圧タービン（B)内部車室下半における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/13 6号機 原子炉補機冷却水系ポンプ検査における検査実施責任者の要件確認リストの記載不備について

2007/06/13 6号機 スタンド締付用水圧ナットにおける二ップル切損について

2007/06/13 6号機 計装用圧縮空気系除湿装置（Ｂ）ＩＡ入口弁からの漏洩について

2007/06/13 6号機 ３Aヒータ管台側配管における防熱板すり傷について

2007/06/13 6号機 湿分分離加熱器（B)胴体における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/13 6号機 プロセス計算機ＣＰＵ３におけるＡＣＰ０基板の不具合について

2007/06/13 その他 鏡町地点における積算線量計素子の紛失について

2007/06/13 その他 貝処理 破砕貝洗浄水（処理水）ＰＩラインにおけるピンホールについて

2007/06/14 1号機 弁（Ｐ４１－F０５７）の当り不良について

2007/06/14 1号機 定期事業者検査（監視機能健全性確認検査（その１））における検査中断について

2007/06/14 1号機 真空破壊弁検査における弁体シート面の打痕他について

2007/06/14 1号機 所内蒸気系 所内蒸気ライン原子炉建屋供給止め弁におけるシートパスについて

2007/06/14 1号機 主変圧器故障時間計（1号機中操設置：500kVオシロ起動(3)点検）の動作不良について

2007/06/14 1号機 Ｐ４６－PT１０１およびＰ４６－PI１０１における計器入口弁のシートパスについて

2007/06/14 1号機 弁（Ｂ３１－F５１４H）における弁棒の傷について

2007/06/14 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ）における高圧蒸気加減弁の傷の確認について

2007/06/14 1号機 低圧（Ａ，Ｃ）ノズルダイヤフラムにおけるスチ－ムジョイント面のかじり傷について



発見日 号  機 件  名

2007/06/14 1号機 制御棒駆動機構ポンプ（Ａ）ＭＯＰ軸受メタルの浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/14 5号機 「検査実施責任者及び検査員の指名に関する記録」の不備について

2007/06/14 5号機 主要制御系機能検査検査要領書の改訂について

2007/06/14 6号機 HO弁のステム曲がりについて

2007/06/14 6号機 ブースタポンプ（Ｂ－２）電動機におけるローターフィン変形およびローター打痕について

2007/06/14 6号機 低圧ノズルダイヤフラム締付ボルトにおけるボルトの伸びについて

2007/06/14 6号機 復水器連続洗浄装置ポンプ出口圧力計元弁Ｃ１における弁棒の腐食について

2007/06/14 6号機 ＲＩＰ－ＭＧ（Ａ）制御盤における基板単品の不良について

2007/06/14 6号機
原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ｂ） ダイヤフラムにおける浸透探傷検査による浸透指示模様の確
認について

2007/06/14 6号機 主蒸気止め弁#４における上蓋締付用水圧ナットからの漏洩について

2007/06/14 6号機 ＦＭＣＲＤボルト脱着機用空気制御装置エアフィルタ（ＦＩＬ－２）ドレン排出口劣化について

2007/06/14 6号機 復水器連続洗浄装置 貝分離装置Ｃ１ドレン弁他1台におけるフランジ面他の腐食について

2007/06/14 6号機 ＦＭＣＲＤボルト脱着機内エアーモータギヤカップリング部Ｃ型止め輪変形による脱輪について

2007/06/14 6号機 計器（Ｒ１３－ＴＳ００３Ａ，Ｂ，Ｃ）の動作不良並びに切断差精度外事象について

2007/06/14 6号機 ＦＭＣＲＤボルト脱着機コネクターケーブル内浸水について

2007/06/14 6号機 プロセス計算機ＣＰＵ５におけるメモリシングルビットエラーの発生について

2007/06/14 6号機 タービン建屋補機冷却系ポンプ（Ｂ）アジャストリング及びキーの摩耗について

2007/06/14 6号機 CCTA注入元弁Ｃ１他1台における弁棒の腐食について

2007/06/14 7号機 水素ガス減圧弁Ａ前弁のグランドリークについて

2007/06/15 1号機 低圧（Ａ）内部車室下半ヒ－トバッフル板および止め金具の浸食、浮き上がり、脱落、緩みについて

2007/06/15 1号機 タービン建屋 サイリスタ盤室空調機ファン１・２の不具合について

2007/06/15 3号機 所内用圧縮空気系 圧縮機(B)冷却水の流量低下について

2007/06/15 5号機
タービン設備工事監理委託業務、スクリーン装置（Ａ）他点検における作業許可書の期限切れについ
て

2007/06/15 5号機 湿分分離器区域(A)空調機冷却コイルドレンラインにおける排水不良について

2007/06/15 5号機 原子炉建屋１Ｆ 北西エアロックの動作不良について

2007/06/15 5号機 空気抽出系ーＦ０１６Ａ用スピードコントローラのエアーリークについて

2007/06/15 6号機 電気油圧式制御装置ラインフィルター（Ｂ１）におけるフィルターケースからの油にじみについて



発見日 号  機 件  名

2007/06/15 6号機
循環水系 復水器水室水抜きサンプ水位調節弁におけるプラグ・シートリングのシート面噛み込み傷に
ついて

2007/06/15 6号機 ＦＭＣＲＤボルト脱着機排水具「下完了位置」リミットスイッチの破損について

2007/06/15 6号機 プロセス計算機用地震記録装置の故障について

2007/06/15 6号機 弁（Ｇ３１－F０１２）におけるパッキンはめ輪の割れについて

2007/06/15 6号機 プロセス計算機ＨＰＴ－９筐体内ＫＡＴＣＡ２基板の故障について

2007/06/15 6号機 プロセス計算機におけるＭＴ０の故障について

2007/06/16 5号機 大湊側焼却設備廃棄物投入ボックス上部扉電磁弁からのエアリークについて

2007/06/16 5号機 主要制御系機能検査 検査実施中の想定不適合発生について

2007/06/16 6号機 高電導度廃液系脱塩塔入口導電率指示のハンチング事象発生について

2007/06/16 6号機 復水補給水系調節弁エヤセットのブリード過多と豆ゲージの指示不良について

2007/06/16 6号機 抽気逆止弁におけるロッドの磨耗について

2007/06/16 その他 ダストモニタにおけるポンプの停止について

2007/06/17 4号機 原子炉隔離時冷却系真空タンクにおけるＬＧの汚れについて

2007/06/17 6号機 Ｌ／Ｎ５８－１９におけるＳＩＰケーブル（赤）の引き抜け事象について

2007/06/17 6号機 ＦＭＣＲＤ（Ｓ／Ｎ９２－１７８）上部ガイドの摺動について

2007/06/18 1号機 制御棒監視操作モジュール  制御棒挿入／制御棒引抜スイッチの動作不良について

2007/06/18 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン（A)における低圧蒸気加減弁の弁体の不具合について

2007/06/18 1号機 組み合わせ中間弁弁箱における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/18 1号機 主蒸気外側隔離弁Ｃにおけるフレキの損傷について

2007/06/18 1号機 弁（Ｐ５１－F１１１５）におけるシートパスについて

2007/06/18 1号機 非常用ディーゼル発電機(B，H)系燃料移送ライン流量計の腐食について

2007/06/18 1号機 面積式流量計におけるリンク機構（主軸部）のガタつきについて

2007/06/18 1号機 原子炉冷却材浄化系 Ｆ／Ｄ エレメント超音波洗浄装置の動作不良について

2007/06/18 1号機 湿分分離器（Ａ）溶接線における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/18 2号機 タービン建屋側所内蒸気系安全弁におけるシートパスについて

2007/06/18 3号機 ホットシャワードレン系収集ポンプ吐出ろ過装置側ラインドレン配管の閉塞について

2007/06/18 4号機 ＣＲＤ流量安定化弁出口流量計ドレン弁のシートパスについて



発見日 号  機 件  名

2007/06/18 5号機 原子炉区域排風機（Ａ）カップリング部(ボス内径およびシャフト外形)寸法の一部許容値逸脱について

2007/06/18 5号機 作業員名簿の追加提出漏れについて

2007/06/18 5号機 サービス建屋 HNCW冷凍機(C)凝縮器における冷却水出入口差圧計の指示不良について

2007/06/18 5号機 主要制御系機能検査 想定不適合発生時における検査実施責任者への報告不備について

2007/06/18 6号機 肉厚測定検査（その２）検査要領書の改訂について

2007/06/18 6号機 ＢＬＰジョイントシールド用スプリングワッシャーの変形について

2007/06/18 6号機 原子炉建屋 大物搬入口外側扉のパッキンの不具合について

2007/06/18 6号機 プロセス計算機ＣＰＵ７におけるＬＩＯＰ基板の不具合について

2007/06/18 6号機 ＭＵＷＰ止弁におけるステム曲がりについて

2007/06/18 6号機 プロセス計算機ファーストヒット表示器の表示不良について

2007/06/18 6号機 抽気蒸気系 第３抽気管ドレン弁（Ｃ）【N36-F058C】弁座シート面割れ

2007/06/18 6号機 蒸気タービン設備検査（その２）検査要領書の改訂について

2007/06/19 1号機 超音波探傷器の作業中のバッテリー切れについて

2007/06/19 1号機 「５号母線分離装置不良」警報の発生について

2007/06/19 1号機 Ｐ４１系 弁（Ｐ４１－Ｆ０４１）における弁座シート面の腐食について

2007/06/19 1号機 Ｐ４１系 弁（Ｐ４１－Ｆ０７４）における弁体・弁棒の腐食について

2007/06/19 1号機 低圧タービン（Ｃ）内部車室下半ヒ－トバッフル板および止金具の浸食について

2007/06/19 1号機 面積式流量計マイクロスイッチの磨耗について

2007/06/19 1号機 スクラム地震計機器設計仕様書の誤記について

2007/06/19 4号機 サプレッションプール水温度記録計の打点不良について

2007/06/19 5号機 原子炉補機冷却海水系（Ｂ）系統圧力の上昇について

2007/06/19 5号機 ＨＥＣＷ（Ｂ）機器室ファンネルラインの詰まりについて

2007/06/19 6号機 弁（Ｎ２２－Ｆ７４３Ｂ）のグランドリークについて

2007/06/19 6号機 湿分分離加熱器（Ｂ）胴体における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/19 6号機 軸受メタル（№５，６）における浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/19 6号機 ＯＧホールドアップ塔室空調機(B)用電動機負荷側シャフトジャーナル部の判定基準逸脱について

2007/06/19 6号機 Ｎ２６系，Ｎ２７系流量積算計計器電源のスイッチ動作不良について



発見日 号  機 件  名

2007/06/19 6号機 残留熱除去系軸振動増幅器におけるケーブル端末の損傷について

2007/06/19 その他 貝処理 分級装置のピンホールについて

2007/06/20 1号機 ＣＶＣＦ盤移動搬出作業中における誘導灯・照明器具の破損について

2007/06/20 1号機 弁（Ｂ３１－Ｆ５１３Ｆ）における弁座の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/20 1号機 原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器#C伝熱管の減肉について

2007/06/20 1号機 所内用圧縮空気系圧縮機(B)廻り弁の固着について

2007/06/20 1号機 記録計（Ｄ１１－ＲＲ６５３）サーボモータの動作不良について

2007/06/20 1号機
原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ） ＬＰ－ＣＶ油筒スイッチボックスにおけるブッシュの摩耗につい
て

2007/06/20 2号機 原子炉水グラブサンプリングラック減圧機構グランド部のにじみについて

2007/06/20 4号機 循環水ポンプ建屋　天井クレーン非常停止ボタンの破損について

2007/06/20 5号機 蒸気タービン設備検査（その２）検査要領書の改訂について

2007/06/20 5号機 プロセス計算機 ＰＩ／Ｏ盤ＡＩ基板コネクタ部の接触不良について

2007/06/20 6号機 コールドラボ入口扉の鍵破損について

2007/06/20 6号機 主タービン第３軸受振動検出器の感度不良について

2007/06/20 6号機 主タービンスラスト軸受摩耗位置検出器（A)の感度不良について

2007/06/20 6号機 高圧炉心注水系ポンプ分解検査における検査成績書の不備について

2007/06/20 6号機 Ｎ７２系ボール弁の腐食について

2007/06/20 6号機 弁（Ｎ２２－Ｆ４６２）における弁体のクラックについて

2007/06/20 7号機 コントロール建屋 常用電気品区域送風機（Ｂ）保温材の剥がれについて

2007/06/21 1号機 主機トラベリングスクリーン（Ｆ）電動機カップリングのはめあい許容値逸脱について

2007/06/21 1号機 主機バー回転式スクリーン（Ｆ）電動機ファンのはめあい許容値の逸脱について

2007/06/21 1号機 計器（Ｐ２２－ＰＴ００３）の精度逸脱について

2007/06/21 1号機 電動駆動原子炉給水ポンプ(A) Ｃ側水平方向振動計におけるPOWERランプの不点灯について

2007/06/21 1号機 主機スクリーン洗浄ポンプ（Ａ）電動機ファンのはめあい許容値の逸脱について

2007/06/21 1号機 高圧車室ランニングバランス取付用閉止プラグ間隙の設計値逸脱について

2007/06/21 1号機 管理区域内の空気中放射性物質（ダスト）濃度測定における電源不良について

2007/06/21 2号機
原子炉隔離時冷却系機能検査のエビデンス集「検査用計器等の確認結果（様式ー１）」の誤記等につ
いて



発見日 号  機 件  名

2007/06/21 2号機 タービン建屋 弁グランド部漏えい水温度記録計における紙送りの動作不良について

2007/06/21 3号機 ホットシャワードレン系受ポンプＢにおける吐出逆止弁の動作不良について

2007/06/21 3号機 弁（Ｇ４１－Ｆ０１２/Ｇ４１－Ｆ０３１）における弁体および弁座の傷について

2007/06/21 5号機 主要制御系機能検査における検査要領書の改訂について

2007/06/21 5号機 海水熱交換器建屋 サブドレン２におけるポンプ１のトリップについて

2007/06/21 6号機 ドライウェル露点計センサー鏡面の傷について

2007/06/21 6号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）における機関付清水ポンプシャフトの摩耗について

2007/06/21 6号機 パワーセンター６Ｅ－１（５Ｃ）における盤内ポジションスイッチの復帰不良について

2007/06/21 6号機 弁（Ｐ４１－Ｆ５７０Ｃ／Ｆ，Ｆ５７２Ｆ）における弁座、弁棒の腐食および割れについて

2007/06/21 6号機 弁（Ｐ４２－ＤＰＴ０１２Ａ，Ｂ）のシートリークについて

2007/06/21 その他 ６／７号機ＲＷ電子計算機におけるＣＲＴ表示装置７の電源投入不可について

2007/06/22 1号機 H／B ３Aにおける水面計左側蒸気弁の動作不良について

2007/06/22 1号機
原子炉給水ポンプ駆動用タービン（A）高圧主蒸気止め弁リークホルダーにおけるボルトネジ部の細り
について

2007/06/22 1号機
原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ）低圧主蒸気止め弁における上蓋締め付けボルト座面の傷につ
いて

2007/06/22 1号機 記録計（P91-CRS610）におけるレスポンスタイムの測定値基準外について

2007/06/22 1号機 入力切替スイッチ（警報用）の不具合について

2007/06/22 2号機 焼却炉（荒浜側）空気予熱器メインバーナへのカーボン付着について

2007/06/22 4号機 ＨＮＣＷ冷凍機（Ｃ）（Ｄ）室における雨水の滴下について

2007/06/22 5号機 ドレントラップのエアリークについて

2007/06/22 5号機 蒸気タービン設備検査（その２）における検査要領書の改訂について

2007/06/22 5号機 肉厚測定検査(その2)における測定ﾎﾟｲﾝﾄNo.相違について

2007/06/22 5号機 主要弁検査(その3)における検査要領書の改訂について

2007/06/22 5号機 蒸気タービン設備検査(その1)における検査要領書の改訂について

2007/06/22 5号機 安全弁検査（その３）における検査要領書の改訂について

2007/06/22 5号機 中央制御室食堂における吊り天井の損傷について

2007/06/22 6号機 監視機能健全性確認検査（その１）における要領書の改訂について

2007/06/22 6号機 蒸気タービン設備検査（その５）における要領書の改訂について



発見日 号  機 件  名

2007/06/22 6号機 タプロゲブースターポンプにおける圧力検出用配管のニップルネジ部の腐食について

2007/06/22 6号機 大型表示盤ＳＲＮＭ（Ｌ）レンジの指示不良について

2007/06/22 7号機 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器減容処理委託における ドラム缶の変形について

2007/06/23 1号機 計器（Ｐ２１－ＬＴ１１５）の校正前における計器精度誤差の逸脱について

2007/06/23 1号機 主タービン第８軸受における振動プローブの曲がりについて

2007/06/24 3号機 スクリーンストレーナ（Ａ）におけるドレン逆止弁の動作不良について

2007/06/24 3号機 燃料取替機主ホイストレオナード盤における換気扇ファン１の動作不良について

2007/06/24 6号機 安全保護系検出器要素性能（校正）検査における検査要領書の改訂について

2007/06/25 1号機 「ＲＷ計算機 軽故障」警報の発生について

2007/06/25 1号機 タービン建屋－原子炉建屋 ３ｍギャップエリアにおけるタバコの吸いがらの発見について

2007/06/25 1号機 循環水系配管#ABC系における取放水管内面塗装（ミゼロン）の剥離について

2007/06/25 1号機 主油タンクガス抽出機（Ａ）電動機の軸受部はめあい寸法の判定基準値逸脱について

2007/06/25 1号機 主油タンクガス抽出機（Ａ）電動機の固定子巻線の絶縁劣化（ピンホール）について

2007/06/25 1号機 チャンバーフランジ用ボルトのかじりについて

2007/06/25 2号機 焼却設備（荒浜側）におけるＣＲＴ－１の故障発生について

2007/06/25 5号機 高圧給水加熱器（Ａ）室におけるＩＴＶカメラの映像不良について

2007/06/25 5号機 中性子源領域モニタ（Ｃ）検出器引抜き時における指示不良について

2007/06/25 5号機 ホットシャワードレン系ろ過器（Ａ）出口水質の悪化について

2007/06/25 5号機 ホットシャワードレン系ろ過器（Ｂ）出口水質の悪化について

2007/06/25 5号機 原子炉建屋 地下１階 二重扉の動作不良について

2007/06/25 6号機
ＩＴＶ制御架におけるＡＶＲ２出力電圧測定値の精度逸脱およびＡＶＲ１，２出力電圧の調整不可につい
て

2007/06/25 6号機
復水器（Ｃ）タービンバイパス蒸気ダンパーにおける浸透探傷検査による浸透指示模様の確認につい
て

2007/06/25 6号機 ＨＯ弁における弁体の傷について

2007/06/25 6号機 残留熱除去系Hx（Ｃ）水室におけるボルトかじりについて

2007/06/25 6号機 低圧復水ポンプ（６Ｃ）における電動機カップリング振れ（面）の許容値逸脱について

2007/06/25 6号機
低圧タービン排気室スプレー弁後弁における弁座シート面の浸透探傷検査による浸透指示模様の確
認について

2007/06/26 1号機 碍洗・変防盤ＩＴＶ垂直操作スイッチの破損について



発見日 号  機 件  名

2007/06/26 2号機 換気空調系機器点検の点検計画と調達内容の不一致について

2007/06/26 3号機 換気空調系機器点検の点検計画と調達内容の不一致について

2007/06/26 3号機 弁（Ｇ４１－Ｆ００５Ｂ）における弁体のクラックについて

2007/06/26 3号機 所内蒸気戻り系フラッシュタンクにおける水位計装ラインの詰まりについて

2007/06/26 5号機 主スクリーン北側ＩＴＶ映像の不良について

2007/06/26 5号機 MG/Z送風機(A)の不具合について

2007/06/26 5号機 スクリーン洗浄ポンプ(Ｃ)におけるフレキシブルチューブ、コネクタ接続部の損傷について

2007/06/26 6号機 Ｋ－６ ボール捕集器駆動部（Ａ－１）開度計チェーン切れ

2007/06/26 6号機 原子炉補機冷却海水系配管付属オリフィスの腐食について

2007/06/26 6号機 弁（Ｎ３６－Ｆ０４９Ｂ）における弁体出口側の浸透探傷検査による浸透指示模様の確認について

2007/06/26 その他 電動機検査における監視用計器記載漏れおよび検査助勢員の役割の不明確について

2007/06/27 1号機 ＲＷ計算機ＣＲＴにおける不具合について

2007/06/27 1号機 液体廃棄物処理設備排水放射線モニタにおけるサンプルポンプＡの軸封部破損について

2007/06/27 5号機 ホットシャワードレン系タンクサンプリングシンクにおけるドレンラインの閉塞について

2007/06/27 5号機 給・復水系設備検査（その１）における検査要領書の改訂について

2007/06/27 5号機 プロセスモニタ機能検査（その１）における検査要領書の改訂について

2007/06/27 6号機 弁（Ｂ２１－Ｆ０５１Ｂ）におけるブッシュの減肉について

2007/06/27 6号機 プロセスモニタ機能検査におけの検査要領書の改訂について

2007/06/27 6号機 圧力抑制室内へのヘルメットの落下について

2007/06/27 7号機 酸素ガス圧力調整弁からのガス漏洩について

2007/06/28 3号機 回路No.6配管温度用熱電対（濃廃タンクB循環配管）における異常温度について

2007/06/28 3号機 回路No.7配管温度用熱電対（濃廃タンクA出口配管）における異常温度について

2007/06/28 4号機 「FPC F/D出口導電率高」警報発生について

2007/06/28 5号機 定期事業者検査における検査体制図の作成漏れについて



Ａｓ ０

Ａ １

Ｂ ７

Ｃ ８２

Ｄ ５３６

対象外 ２

総　計 ６２８

５．不適合管理委員会審議件数


