
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２７年　６月　１日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

4   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード

1 2号機
換気空調系コントロール建屋電気品室給気処理装置において、給気処理装置コンクリート架
台より結露水の漏えい（汚染なし）が認められたため、当該漏えい箇所を修理。

－

H27.10.16再審議に
て、給気処理装置内
部からの漏えいでは
なく、外壁等の結露水
であることを確認した
ため削除。

2 4号機
所内低圧電源設備配電盤（モーターコントロールセンター）４Ｄ－１－７（５Ｂ）において、過負
荷継電器リセットボタンに変形が認められたため、当該リセットボタンを交換。

ＧⅢ

3
1･2号廃棄物

処理設備
試料採取系濃縮廃液タンク（Ａ）サンプリング配管において、配管詰まり（サンプリング水が流
れない）が認められたため、当該配管を点検・清掃。

ＧⅢ

4
1･2号廃棄物

処理設備

廃棄物処理建屋送風機室内特別危険物作業において、作業申請期間（平成２７年６月１日～
平成２７年７月８日）より前に作業を行った（平成２７年５月２８日実施）ことが認められたため
対応検討。なお、当該申請書は、当初平成２６年１２月３日～平成２７年３月１０日であった
が、作業期間を延長した。

ＧⅡ

区分　Ⅱ：

区分　Ⅲ：

そ の 他：

平成２７年度　不適合管理委員会報告情報（平成２７年　６月　１日（月）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

区分　Ⅰ：


