
平成19年4月分の公表区分Ⅰおよび区分Ⅲの不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ　 ：該当なし

区分Ⅱ　：―

区分ⅢＡ：該当なし

区分ⅢＢ：１件

発生日 不適合件名

　１号機試掘坑でのけが人の発生について

１号試掘坑内において、作業員が作業場へ向かう斜坑を通行中、斜坑の天井
を覆っていた雨だれよけのトタン板が外れて垂れ下がっていることに気づかず
に、トタン板に衝突して唇に裂傷を負ったため、病院へ業務車両にて搬送し
た。
　診察の結果、２週間程度の通院治療と診断された。
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