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１．はじめに 
 本報告書は、平成２８年９月２８日に北陸電力株式会社志賀 2 号機で発生した原子

炉建屋内に雨水が流入した事象について、原子力規制委員会より、平成２８年１１月

１６日に指示文書「北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の原子炉建屋内に雨水

が流入した事象に係る対応について（指示）」（原規規発第 1611162 号）（以下「指示

文書」という。）が発出されている。 
 本報告書は、柏崎刈羽原子力発電所及び福島第二原子力発電所における調査結果を

報告するものである。 
 

２．指示事項 

２．１ 平成２８年１１月１６日付け指示文書 

  福島第二原子力発電所 1～４号炉，柏崎刈羽原子力発電所１～７号炉のうち、発

電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針（研究開発段階発電用原子炉に係

る発電用原子炉施設に準用する場合を含む。）に定める重要度の特に高い安全機能を

有する構築物、系統及び機器並びに当該安全機能を果たすために直接又は間接に必

要とする構築物、系統及び機器を内包する建屋についての貫通部から建屋内部への

水の浸入を防ぐ措置の現況について、平成２８年１２月２６日までに報告すること。 

 

２．２ 今回の指示に基づく具体的な調査事項 

（１）地表面上の貫通部 

①調査対象建屋において、現在、外部溢水に対する当該建屋への水の浸入防止措置

は、地表面上高さ何 cm まで措置がなされているか。（建屋の場所によって地表面

上の高さが変化する場合には、建屋の場所毎に回答を求める。） 

②「①」で示した地表面上の高さを決定した根拠（建屋の場所によって地表面上の

高さが変化する場合には、建屋の場所毎に回答を求める。） 

③地表面から「①」で示した地表面上高さまでに存在する建屋の各貫通部の状況（貫

通させている設備、貫通部がある建屋内部側の部屋に設置されている安全機能を

有する機器・系統）と各貫通部からの溢水浸入に対する防護措置の内容（水密化

の有無、貫通部の水密化以外の安全機能を有する機器・系統を被水・浸水から防

護する措置）。 

④「③」において、水の浸入を防ぐ措置をしていない貫通部については、当該貫通

部から浸入した水の影響を受ける可能性のある安全機能を有する機器・系統。 

具体的には、今回の調査では以下のいずれかの要件に該当する機器・系統 
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・「③」において、水の浸入を防ぐ措置をしていないと回答した調査対象建屋貫通

部の当該建屋内開口部が存在する階の床面上に設置されている安全機能を有す

る機器・系統。ただし、被水により機能喪失を防ぐ措置をしているものを除く。 

また、当該貫通部の当該建屋内開口部が存在する部屋の床面から内部溢水対策

により区画分離されている床面に設置されている機器・系統も除く。 

 

（２）地表面以下の貫通部 

①調査対象の発電用原子炉施設又は再処理施設（以下「プラント」という。）が、現

在、洪水発生を想定した設計となっている場合には、外部溢水に対してプラント

の安全性を確保するための現行の防護措置を調査 

②調査対象のプラントが、現在、洪水発生を想定した設計となっていない場合、以

下の点について調査 

a.調査対象建屋の地下部にある当該建屋外部から当該建屋内部への貫通部の箇所 

b.「a.」の各貫通部を通じて調査対象建屋内への水の浸入を防ぐ措置 

c.「b.」において、水の浸入を防ぐ措置をしていない貫通部については、当該貫通 

部から浸入した水の影響を受ける可能性のある安全機能を有する機器・系統 

具体的には、今回の調査では以下のいずれかの要件に該当する機器・系統 

・「b.」において、水の浸入を防ぐ措置をしていないと回答した調査対象建屋

貫通部の当該建屋内開口部下の壁面に設置されている安全機能を有する機

器・系統。ただし、被水により機能喪失を防ぐ措置をしているものを除く。 

・「b.」において、水の浸入を防ぐ措置をしていないと回答した調査対象建屋

貫通部の当該建屋内開口部が存在する階の床面上に設置されている安全機

能を有する機器・系統。ただし、被水により機能喪失を防ぐ措置をしている

ものを除く。また、当該貫通部の当該建屋内開口部が存在する部屋の床面か

ら内部溢水対策により区画分離されている床面に設置されている機器・系統

も除く。 

 

 

３．調査対象 

 柏崎刈羽原子力発電所及び福島第二原子力発電所における発電用軽水型原子炉施設

に関する安全設計審査指針に定める重要度の特に高い安全機能を有する設備を設置し 
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ている建屋及びそれに隣接する建屋からの水の浸入を考慮し、調査対象建屋を下記表

１の通りとする。 

（添付資料－１，添付資料－２） 

 

表１ 調査対象プラント及び調査対象建屋 

発電所名 プラント名 調査対象建屋名 

柏崎刈羽原子力発電所 

１～５号機 原子炉建屋，タービン建屋，海水熱交換器建屋 

６・７号機 
原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋 

廃棄物処理建屋 

福島第二原子力発電所 

１号機 
原子炉建屋，タービン建屋，海水熱交換器建屋 

コントロール建屋，チャコール建屋 

２号機 
原子炉建屋，タービン建屋，海水熱交換器建屋 

コントロール建屋 

３・４号機 
原子炉建屋，タービン建屋，海水熱交換器建屋 

コントロール建屋，チャコール建屋 

共通 モニタ建屋 

 

４．調査方法 

  ３．に示した調査対象建屋の地表面上及び地表面下の外壁にある貫通部を抽出し、

それらの貫通部について水の浸入を防止するための措置が施されていることを確認

する。 

水の浸入を防止するための措置の確認にあたっては、以下に示す２つの措置のう

ち、どちらか一方が施されていれば当該貫通部から調査対象建屋への水の浸入はな

いと判断する。 

 

①当該貫通部において水密性のある止水処理が施されていること 

  貫通部における止水処理としては、水密性のあるモルタル・シリコンシー

ル・ラバーブーツ・鉄板閉止・水密扉等による措置を施している。 

②当該貫通部において水密性のある止水処理は施されていないが、床面から当

該貫通部までの水の上昇を防止するための措置が施されていること 

  ①で止水処理がなされていない場合において、貫通部まで水の上昇を防止

する措置として排水ポンプ及び貫通部外側（トレンチ）における止水処理が

なされていること。 

  （添付資料－３） 
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５．調査結果 

５．１ 地表面上の調査結果 

（１）地表面上の建屋への貫通部 

  調査対象建屋の地表面からの水の浸入防止措置高さは、各建屋の１階床面の高さ

のうち最も低い位置を選定した。その結果、水の浸入防止措置高さは、柏崎刈羽原

子力発電所では地表面から 300mm、福島第二原子力発電所では地表面から 200mm の

高さに最も低い建屋１階床面を設定している。 

  このため、柏崎刈羽原子力発電所は地表面から 300mm、福島第二原子力発電所は

地表面から200mm の範囲にある貫通部の調査を行うとともに、確認された貫通部に

おける水の浸入を防止するための措置の状況を確認した。 

（添付資料－４） 

 

  柏崎刈羽原子力発電所１～７号機の地表面上の貫通部について調査を実施した結

果、調査対象建屋の地表面上に貫通部がないことから、安全機能を有する機器・系

統に影響を与えないことを確認した。 

福島第二原子力発電所１～４号機の地表面上の貫通部について調査を実施した結

果、１～３号機においては表２の通り５箇所の貫通部が確認され、４号機には地表

面上に貫通部がないことを確認した。 

福島第二原子力発電所１～３号機において地表面上で確認された貫通部について

は、外部からの水の浸入を防止する措置が実施されていることを確認した。 

福島第二原子力発電所１～４号機の地表面上に安全機能を有する機器・系統に影

響を与える貫通部はないことを確認した。 

 

（添付資料－５） 

 

表２ 福島第二原子力発電所の地表面上の貫通部調査結果 

プラント名 

地表面上にある

貫通部の箇所数 

水の浸入を防止する貫

通部措置 未実施箇所

数 

安全機能を有する機器・系

統への影響箇所数 

福島第二 

原子力発電

所 

１号機 1 0 0 

２号機 2 0 0 

３号機 2 0 0 

４号機 0 － － 

合計 5 0 0 
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５．２ 地表面下の調査結果 

（１）洪水を想定した設計状況 

建設時の設置許可では、洪水に対して以下のとおり評価している。 

 

【柏崎刈羽原子力発電所（6/7 号機設置許可抜粋）】 

敷地は、日本海と柏崎平野に囲まれた西山丘陵の日本海に面するなだらかな砂

丘に位置している。近傍河川としては、敷地背面の平野部を北東から南西に流れ

る別山川と敷地南西約５㎞で別山川を合流して日本海に注ぐ鯖石川がある。更に

これより南西約３㎞に柏崎市街地を通って日本海に注ぐ鵜川がある。なお、東方

約２０㎞に信濃川がある。敷地及びその付近は砂丘砂で覆われており、敷地内の

地下水は、この砂丘砂を透水層として専ら降雨によってかん養されている。地下

水の大半は、砂丘内を伏流として直接海に流出する。なお、地形及び表流水の状

況から判断して、洪水により原子炉施設等が影響を受けることはない。 

 

【福島第二原子力発電所（3/4 号機設置許可抜粋）】 

発電所敷地内の表流水は、小さな渓流として丘陵から海へ注いでいる。また、

地下水は、地質調査のため掘削した試掘坑内の状況から判断すると、敷地内一円

に少量の地下水が存在する。なお、地形及び表流水の状況から判断して、洪水に

より原子炉施設等が影響を受けることはない。発電所付近の河川としては、敷地

南側境界に才連川、北側境界付近に二級河川の紅葉川がある。これらの河川の流

量は少量であり、洪水時にも地形の状況から判断して敷地が影響を受けることは

ない。 

 

以上のとおり設置許可上における洪水に対する設計では、各発電所とも洪水に

よる影響はないと評価していることから原子炉施設に影響が及ぶ設計となっては

いない。 

 

（２）貫通部調査 

敷地を考慮すると洪水によって影響を受けないが、洪水を想定し調査対象建屋の

地下部にある建屋外部から内部へ通じる貫通部の調査を実施するとともに抽出され

た貫通部に対して水の浸入を防止するための措置が施されているか確認を行った。 

柏崎刈羽原子力発電所１～７号機については，全ての調査が完了し、調査対象建
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屋内に650 箇所の貫通部が確認された。650 箇所のうち、77箇所の貫通部について

は、貫通部において水密性のある止水処理がなされていなかったが、貫通部の外側

において水の上昇を防止するための措置が実施されている。 

このため、柏崎刈羽原子力発電所１～７号機については、安全機能を有する機器・

系統に影響を与える貫通部はないことを確認した。 

 

福島第二原子力発電所１～４号機については、調査対象建屋内に 974 箇所の貫通

部が確認された。そのうち、67箇所の貫通部については、調査対象の貫通部が高所

等の理由から現在調査中であり調査が完了次第報告を実施する。 

127 箇所の貫通部については、貫通部において水密性のある止水処理がなされて

いなかったが、そのうち 108 箇所の貫通部の外側において水の上昇を防止するため

の措置が実施されている。残りの19箇所の貫通部の外側については、水の上昇を防

止するための措置が実施されていないため、調査対象建屋に水が浸入する可能性が

あるが、当該貫通部が設置されているエリアに安全機能を有する機器・系統が存在

しない。なお、当該の19箇所については、対策として今後止水処理を実施する。 

従って、福島第二原子力発電所１～４号機については、安全機能を有する機器・

系統に影響を与える貫通部はないことを確認した。 

 

柏崎刈羽原子力発電所１～７号機及び福島第二原子力発電所１～４号機の貫通部

の調査結果について表３に示す。 

（添付資料－６，添付資料－７） 
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表３ 柏崎刈羽原子力発電所及び福島第二原子力発電所の地表面下の貫通部調査結果 

プラント名 

地表面下に

ある貫通部

の箇所数 

水の浸入を防止

する貫通部措置 

未実施箇所数 

貫通部措置以外でも水

の浸入を防ぐ措置が講

じられていない箇所数 

安全機能を有する

機器・系統への影響

箇所数 

柏崎刈羽

原子力 

発電所 

１号機 179 9 0 0 

２号機 55 10 0 0 

３号機 53 23 0 0 

４号機 53 10 0 0 

５号機 183 18 0 0 

６号機 49 1 0 0 

７号機 54 4 0 0 

共通 24 2 0 0 

合計 650 77 0 0 

福島第二

原子力 

発電所 

１号機 272(13) 59 7 0 

２号機 193 7 0 0 

３号機 331(54) 49 9 0 

４号機 178 12 3 0 

合計 974(67) 127 19 0 

＊：（）については地表面下にある貫通部のうち現在調査中の箇所数を示す。 

 

 

６．まとめ 

 柏崎刈羽原子力発電所については、調査対象建屋の地表面上及び地表面下において

調査対象建屋へ水が浸入する可能性がある貫通部がないことを確認した。 

福島第二原子力発電所については、調査対象建屋の地表面上の貫通部において水が

浸入する可能性がある貫通部がないことを確認した。また、地表面下の一部の貫通部

においては調査対象建屋に水が浸入する可能性があるが、当該貫通部が設置されてい

るエリアに安全機能を有する機器・系統が存在しないことを確認した。 

なお、福島第二原子力発電所については、今回報告できなかった調査範囲について、

平成２９年３月末までに別途調査結果を報告する。 

 

 

以上 
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囲
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添付資料－３ 
 

抽出された貫通部から調査対象建屋への水の浸入を防止する措置について 
 

１．貫通部から調査対象建屋への水の浸入を防止するための措置 
  貫通部から調査対象建屋への水の侵入を防止するための措置としては，以下の２つの 
措置がある。 

  ①貫通部における止水処理 
  ②貫通部までの水の上昇を防止する措置 
 
  以降に上記２つの措置を示す。 
 
２．貫通部における止水処理 
  貫通部における止水処理としては，水密性のあるモルタル・シリコンシール・ラバー

ブーツ・鉄板閉止等と、人員通行用の水密扉がある。 
 今回の調査においては，上記の止水処理が貫通部で施工されているか確認をしている。 
 以下にこれらの措置例を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

① モルタル 

 

②シリコンシール 

 

③ラバーブーツ 

 

④鉄板閉止（閉止板も同様） 
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３．貫通部までの水の上昇を防止するための措置 
  ２．に示した貫通部での止水処理が施されていない場合でも，貫通口まで水が上昇し 
なければ調査対象建屋への水の流入は防止できる。 
 以下に貫通部までの水の上昇を防止するための具体例を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 

① トレンチ等の構築物 

 

②排水ポンプの設置 

 

⑤水密扉 

 

⑥閉止キャップ 
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T1201367
四角形

T1201367
四角形



号機 対象建屋 地表面高さ 床高さ
浸入防止高さ
が30cm以上

原子炉建屋 5,000 5,300 〇

タービン建屋 5,000 5,300 〇

海水熱交換器建屋 5,000 5,300 〇

原子炉建屋 5,000 5,300 〇

タービン建屋 5,000 5,300 〇

海水熱交換器建屋 5,000 5,300 〇

原子炉建屋 5,000 5,300 〇

タービン建屋 5,000 5,300 〇

海水熱交換器建屋 5,000 5,300 〇

原子炉建屋 5,000 5,300 〇

タービン建屋 5,000 5,300 〇

海水熱交換器建屋 5,000 5,300 〇

（注）地表面高さ、床高さはT.M.S.L.表記

1

2

3

4

水の浸水防止を考慮している地表面からの高さ
（柏崎刈羽原子力発電所1号機～4号機）

1号機
タービン建屋 2号機

タービン建屋

3号機
タービン建屋

4号機
タービン建屋

1号機
原子炉建屋

2号機
原子炉建屋

3号機
原子炉建屋

4号機
原子炉建屋

1号機
海水熱交換器建屋

2号機
海水熱交換器建屋

3号機
海水熱交換器建屋

4号機
海水熱交換器建屋

添付資料－４
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号機 対象建屋 地表面高さ 床高さ
浸入防止高さ
が30cm以上

原子炉建屋 12,000 12,300 〇

タービン建屋 12,000 12,300 〇

海水熱交換器建屋 12,000 12,300 〇

原子炉建屋 12,000 12,300 〇

タービン建屋 12,000 12,300 〇

原子炉建屋 12,000 12,300 〇

タービン建屋 12,000 12,300 〇

共通 コントロール建屋 12,000 12,300 〇

共通 廃棄物処理建屋 12,000 12,300 〇

（注）地表面高さ、床高さはT.M.S.L.表記

水の浸水防止を考慮している地表面からの高さ
（柏崎刈羽原子力発電所5号機～7号機）

5

6

7

7号機
タービン建屋

5号機
タービン建屋

6号機
タービン建屋

7号機
原子炉建屋

6号機
原子炉建屋 5号機

原子炉建屋

5号機
海水熱交換器

建屋

廃棄物

処理建屋

コントロール

建屋

14



号機 対象建屋 地表面高さ 床高さ
浸入防止高さ
が20cm以上

原子炉建屋 12,000 12,200 〇

タービン建屋 12,000 12,200 〇

チャコール建屋 12,000 12,200 〇

海水熱交換器建屋 4,000 4,200 〇

原子炉建屋 12,000 12,200 〇

タービン建屋 12,000 12,200 〇

海水熱交換器建屋 4,000 4,200 〇

1/2号
共通

コントロール建屋 12,000 12,200 〇

原子炉建屋 12,000 12,200 〇

タービン建屋 12,000 12,200 〇

海水熱交換器建屋 4,000 4,200 〇

原子炉建屋 12,000 12,200 〇

タービン建屋 12,000 12,200 〇

海水熱交換器建屋 4,000 4,200 〇

チャコール建屋 12,000 12,200 〇

コントロール建屋 12,000 12,200 〇

共通 モニタ建屋 33,000 33,200 〇

（注）地表面高さ、床高さはO.P.表記

4

3/4号
共通

水の浸水防止を考慮している地表面からの高さ
（福島第二原子力発電所１号機～４号機）

1

2

3

１号機
チャコール

建屋

モニタ建屋

２号機
タービン建屋

２号機
原子炉建屋

１号機
タービン建屋

１号機
原子炉建屋

１／２号機

コントロール
建屋

４号機
海水熱交換器建屋

３号機
海水熱交換器建屋

２号機
海水熱交換器建屋

１号機
海水熱交換器建屋

４号機
タービン建屋

４号機
原子炉建屋

３／４号機
コントロール

建屋

３／４号機
チャコール
建屋

３号機
タービン建屋

３号機
原子炉建屋
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1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

１
Ｆ

予
備
穴

フ
ラ
ン
ジ
閉
止

－
－

－

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
上
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

添付資料－５
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貫
通
部
の
種
類

1
２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

予
備
穴

フ
ラ
ン
ジ
閉
止

―
―

―

2
２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

予
備
穴

フ
ラ
ン
ジ
閉
止

―
―

―

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

Ｎ
ｏ
．

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
上
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統
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N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
２
Ｆ
－
３
海
水
熱
交
換
器
建
屋

１
Ｆ

予
備
穴

フ
ラ
ン
ジ
閉
止

－
－

－

2
２
Ｆ
－
３
海
水
熱
交
換
器
建
屋

１
Ｆ

予
備
穴

フ
ラ
ン
ジ
閉
止

－
－

－

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
上
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
0

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
2

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
4
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

添付資料－６
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

2
0

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
3

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
7

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
8

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
9

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
0

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
1

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
2

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
3

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
4

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
5

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
6

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
7

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

3
9

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
１

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

21



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

5
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

5
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

6
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

6
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

6
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

7
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
シ
ャ
フ

ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差

確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸

水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

7
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
シ
ャ
フ

ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差

確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸

水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

7
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
シ
ャ
フ

ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差

確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸

水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

7
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

サ
ー
ビ
ス
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉

下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

22



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

7
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

サ
ー
ビ
ス
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉

下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

7
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

8
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

8
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

8
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

23



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

9
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

9
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

9
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

9
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
0
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
0
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
0
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
0
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
1
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

人
員
通
行
開
口
部

水
密
扉

－
－

－

1
2
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
3
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
3
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
3
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
8

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
9

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
0

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
1

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

26



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
5
2

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
3

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル
・
鉄
板
閉
止

－
－

－

1
5
4

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

Ｔ
ト
レ
ン
チ
に
接
続
す
る
各
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，

各
建
屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の

段
差
確
保
，
Ｔ
ト
レ
ン
チ
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に

よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
5
5

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
シ
ャ
フ

ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差

確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸

水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
5
6

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト

入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確

保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水

防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
5
7

Ｋ
Ｋ
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

サ
ー
ビ
ス
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉

下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。

－
－

1
5
8

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
5
9

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
0

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
1

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
2

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
3

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
4

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
5

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
6

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
7

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
6
8

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
9

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
7
0

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
1

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
2

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
3

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
4

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
5

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
6

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
7

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
8

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
9

Ｋ
Ｋ
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

無
し

固
化
材
タ
ン
ク
用
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
は

無
い
が
，
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
3
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
3
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
3
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
3
F

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
0

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

主
排
気
ダ
ク
ト
ト
レ
ン
チ
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン
チ
機
器
搬
入
口

上
蓋
と
シ
ー
ル
テ
ー
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

1
1

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
2

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
6

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

1
9

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0

Ｋ
Ｋ
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
1

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
2

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
3

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
6

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
7

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
8

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
9

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
0

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

3
1

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
2

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
3

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
4

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
5

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

30



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

3
6

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
7

Ｋ
Ｋ
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル
・
鉄
板
閉
止

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
9

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
5

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
6

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

4
7

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
9

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
0

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
1

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
2

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
3

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
4

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

31



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

5
5

Ｋ
Ｋ
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
2
F

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
３

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル
・
鉄
板
閉
止

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
6

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

1
8

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

1
9

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

2
0

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

2
1

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

2
2

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

2
3

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

相
分
離
母
線
・
相
非
分
割
母
線
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ

る
こ
と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下

構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。

－
－

2
4

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
5

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
6

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
7

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
8

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
9

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
0

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
1

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

3
2

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
3

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
4

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
5

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
6

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

所
内
変
圧
器
ケ
ー
ブ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ

と
，
シ
ャ
フ
ト
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
確
保
，
シ
ャ
フ
ト
躯
体
は
地
下
構
造
（
密

閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
7

Ｋ
Ｋ
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル
・
鉄
板
閉
止

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

無
し

取
水
電
源
室
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
室
入
口
扉
下
端

は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン
チ

躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

3
9

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
5

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

4
6

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

取
水
電
源
室
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
室
入
口
扉
下
端

は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン
チ

躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

4
7

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
9

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
0

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
1

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
2

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
3

Ｋ
Ｋ
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

空
調
ダ
ク
ト

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

モ
ニ
タ
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下
端

は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン
チ

躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

9
Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

主
排
気
ダ
ク
ト
ト
レ
ン
チ
入
口
上
蓋
の
水
密
性
は
無
い

が
，
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措

置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
0

Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

主
排
気
ダ
ク
ト
ト
レ
ン
チ
入
口
上
蓋
の
水
密
性
は
無
い

が
，
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措

置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
1

Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2

Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
４

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル
・
鉄
板
閉
止

－
－

－

1
6

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
8

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
9

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
0

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
1

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
2

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
3

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
5

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
6

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
7

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
8

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
9

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
0

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
1

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
ピ
ッ
ト
入

口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

3
2

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
ピ
ッ
ト
入

口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

3
3

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
ピ
ッ
ト
入

口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

3
4

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
ピ
ッ
ト
入

口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
に
よ

り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

3
5

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

薬
液
タ
ン
ク
ト
レ
ン
チ
上
蓋
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
漏
え
い
検
知
器
を

設
置
し
て
い
る
。

－
－

3
6

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

薬
液
タ
ン
ク
ト
レ
ン
チ
上
蓋
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以

上
の
段
差
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
漏
え
い
検
知
器
を

設
置
し
て
い
る
。

－
－

3
7

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
9

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル
・
鉄
板
閉
止

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
5

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
6

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

4
7

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
9

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
0

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
1

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
2

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
3

Ｋ
Ｋ
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
0

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

空
調
ダ
ク
ト

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
6

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
8

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
9

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

2
0

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
1

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
2

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
3

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
3

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
4

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
5

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
6

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
7

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

3
9

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

モ
ニ
タ
建
屋
内
の
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
ト
レ
ン
チ
入

口
に
水
密
扉
設
置
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン
チ
上
蓋
と
止
水

テ
ー
プ
に
よ
る
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

4
5

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

モ
ニ
タ
建
屋
内
の
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
ト
レ
ン
チ
入

口
に
水
密
扉
設
置
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
は
地
上
部
よ
り

3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン
チ
上
蓋
と
止
水

テ
ー
プ
に
よ
る
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

4
6

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
7

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
9

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
0

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
1

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
2

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
3

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
4

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
5

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
6

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

5
7

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
8

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
9

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
0

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
1

Ｋ
Ｋ
５

原
子
炉
建
屋

B
1
F

予
備
穴

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

6
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
9

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
0

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
1

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

7
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
9

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
0

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
1

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
9

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
0

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
1

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

9
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
9

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
0

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
1

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
0
9

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
0

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
1

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

45



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
1
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
2
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
9

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
0

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
1

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
2

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ン
ベ
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下

端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン

チ
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設

置
し
て
い
る
。

－
－

1
2
3

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
4

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
2
5

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
2
6

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
7

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ン
ベ
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下

端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
確
保
，
ト
レ
ン

チ
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設

置
し
て
い
る
。

－
－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
2
8

Ｋ
Ｋ
５

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
9

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
0

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
1

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
2

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
3

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
4

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
5

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
6

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
7

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
8

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
9

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4
0

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4
1

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
2

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
3

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
4

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
5

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
4
6

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4
7

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4
8

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4
9

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
0

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
1

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
2

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
3

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
4

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
5

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
6

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
7

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
8

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
9

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
0

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
1

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
2

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

循
環
水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
ピ
ッ
ト
は
屋
根
無
し
で
あ
る

が
，
ピ
ッ
ト
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
3

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
6
4

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
5

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
6

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
7

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
8

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6
9

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

ボ
ー
ル
捕
集
器
ピ
ッ
ト
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建

屋
入
口
扉
下
端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
の
段
差

と
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
上
蓋
の
水
密
性
が
無
い
が
，
建
屋

内
並
び
に
ト
レ
ン
チ
内
の
排
水
ポ
ン
プ
に
よ
り
浸
水
防

護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
7
0

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

電
線
管

無
し

海
水
配
管
用
パ
イ
プ
ス
ペ
ー
ス
は
地
下
構
造
（
密
閉
）

に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
7
1

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
2

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
3

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
4

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
5

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
6

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
7

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

49



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
５
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

1
7
8

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
9

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8
0

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

1
F

（
半
地
下
）

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8
1

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

人
員
通
行
開
口
部

水
密
扉

－
－

－

1
8
2

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

人
員
通
行
開
口
部

水
密
扉

－
－

－

1
8
3

Ｋ
Ｋ
５

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
2
F

人
員
通
行
開
口
部

水
密
扉

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
0

Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1

Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2

Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
６

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

軽
油
タ
ン
ク
燃
料
移
送
ト
レ
ン
チ
入
口
は
上
蓋
と
地
上

部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
堰
設
置
，
躯
体
は
地
下
構
造

（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
6

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
8

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
9

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
６
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
６
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

2
0

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
1

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
2

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
3

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
5

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
6

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
7

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
8

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
9

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
3

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
4

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
5

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
6

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
7

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

52



N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
６
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

3
9

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
5

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
6

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

点
検
口

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
7

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
9

Ｋ
Ｋ
６

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

軽
油
タ
ン
ク
燃
料
移
送
ト
レ
ン
チ
入
口
は
上
蓋
と
地
上

部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
堰
設
置
，
躯
体
は
地
下
構
造

（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
1

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

軽
油
タ
ン
ク
燃
料
移
送
ト
レ
ン
チ
入
口
は
上
蓋
と
地
上

部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
堰
設
置
，
躯
体
は
地
下
構
造

（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水
防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

1
2

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

2
0

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1

Ｋ
Ｋ
７

原
子
炉
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
3

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
4

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
5

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
6

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
0

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

3
3

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
4

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
5

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
6

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
7

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
8

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
７
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

3
9

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
0

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
1

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
2

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
3

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
4

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
5

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
6

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
7

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
8

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ン
ベ
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下

端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
段
差
，
及
び
建
屋
内
ト

レ
ン
チ
入
口
約
1
5
0
m
m
堰
の
合
計
3
0
0
m
m
以
上
確

保
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水

防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

4
9

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

ボ
ン
ベ
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下

端
は
地
上
部
よ
り
約
2
0
0
m
m
段
差
，
及
び
建
屋
内
ト

レ
ン
チ
入
口
約
1
5
0
m
m
堰
の
合
計
3
0
0
m
m
以
上
確

保
，
ト
レ
ン
チ
躯
体
は
地
下
構
造
（
密
閉
）
に
よ
り
浸
水

防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
，
万
が
一
の
漏
水
に
対
し
て
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
。

－
－

5
0

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
1

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
2

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
3

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
4

Ｋ
Ｋ
７

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
Ｋ
Ｋ
３
／
４
共
用

サ
ー
ビ
ス
建
屋

B
2
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

サ
ー
ビ
ス
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下

端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
に
よ
り
浸
水

防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

2
Ｋ
Ｋ
３
／
４
共
用

サ
ー
ビ
ス
建
屋

B
2
F

人
員
通
行
開
口
部

無
し

サ
ー
ビ
ス
建
屋
に
屋
根
が
あ
る
こ
と
，
建
屋
入
口
扉
下

端
は
地
上
部
よ
り
3
0
0
m
m
以
上
の
段
差
に
よ
り
浸
水

防
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
－

3
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
2
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
2
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
2
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
2
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
0
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
2
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
3
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
4
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
5
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

B
1
F

人
員
通
行
開
口
部

水
密
扉

－
－

－

1
8
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
3
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
共
用
設
備
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統
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N
o
.

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に
設
置

さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

備
考

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
共
用
設
備
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
9
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
3
F

配
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ
・
シ
ー

ル
テ
ー
プ

－
－

－

2
0
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
3
F

配
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ
・
シ
ー

ル
テ
ー
プ

－
－

－

2
1
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
3
F

配
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ
・
シ
ー

ル
テ
ー
プ

－
－

－

2
2
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
3
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4
Ｋ
Ｋ
６
／
７
共
用

廃
棄
物
処
理
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－
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1
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

6
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

7
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

8
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
0
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
2
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
3
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
4
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
5
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
8
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
9
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

2
0
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

2
1
２
Ｆ
－
１

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

2
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考
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福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

2
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

3
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

3
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

4
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

4
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

4
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

5
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

6
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

6
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

6
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

6
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

7
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

7
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

7
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

7
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

61



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

8
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

8
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
0
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
0
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

62



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

1
0
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
2
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
2
1
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
2
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
3
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
4
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
2
5
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
6
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
7
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
8
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
9
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
3
0
２
Ｆ
－
１

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
3
1
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
3
2
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
3
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
3
4
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
3
5
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

63
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貫
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一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

1
3
6
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
3
7
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
3
8
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
3
9
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
4
0
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
4
1
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
4
2
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
4
3
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
4
4
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
4
5
２
Ｆ
－
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
4
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
4
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
4
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
5
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
5
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
5
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
5
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
5
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
6
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
6
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

64
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一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

1
6
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
6
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
6
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
7
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
7
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
7
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
7
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
8
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
8
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
8
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
8
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

65



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

1
9
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
9
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
9
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
0
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
0
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
0
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
0
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
0
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－
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福
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二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

2
1
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
1
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
1
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
2
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
2
1
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
2
2
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
2
3
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
2
4
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
2
5
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
2
6
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
2
7
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
2
8
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2
9
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
0
２
Ｆ
－
１

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
1
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
2
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
3
3
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
3
4
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
5
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
6
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
7
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
3
8
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
3
9
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
4
0
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
4
1
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
4
2
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4
3
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

67
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地
表
面
下
の
貫
通
部
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査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

2
4
4
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
4
5
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4
6
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4
7
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
4
8
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
4
9
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
5
0
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
1
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
2
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
3
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
5
4
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
5
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
6
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5
7
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5
8
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5
9
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
0
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
1
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
2
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
3
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
4
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
5
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
6
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
7
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
8
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
6
9
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
7
0
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

添付資料－７－
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福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の
種
類

N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

2
7
1
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
7
2
２
Ｆ
－
１

チ
ャ
コ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－
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1
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

2
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

3
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

5
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

8
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

9
２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

2
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

2
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

2
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

2
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

2
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

2
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

2
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

2
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類
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福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

2
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

2
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

―
―

―

3
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

―
―

―

3
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

3
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

3
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

3
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

3
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

3
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

3
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

3
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

3
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

4
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

4
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

5
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

5
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

5
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

5
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

5
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

71



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

5
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

5
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

5
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

5
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

5
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

6
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

6
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

6
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

6
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

6
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
6

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
7

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

7
8

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

7
9

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

8
0

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

8
1

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

72



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
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一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

8
2

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

8
3

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

8
4

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

8
5

２
Ｆ
－
２

タ
ー
ビ
ン
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

8
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

8
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

8
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

8
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

9
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

9
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

9
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

9
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

9
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

9
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

9
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

9
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

9
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

9
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
0
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
0
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
0
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
0
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
0
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
0
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
0
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
0
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
0
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―
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島
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子
力
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地
表
面
下
の
貫
通
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調
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果
一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

1
0
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
1
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
1
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
1
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
1
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
2
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
2
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
2
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―

1
2
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
2
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

予
備
穴

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
2
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
2
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
2
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
2
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
2
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
3
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
3
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
3
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
3
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―

1
3
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―

1
3
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―
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表
面
下
の
貫
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覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

1
3
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
3
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
3
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
3
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
4
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
4
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
4
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
4
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
4
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
4
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
4
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
4
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
4
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
4
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
5
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―

1
5
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―

1
5
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5
5

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
5
6

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5
7

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5
8

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
5
9

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
6
0

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
6
1

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
6
2

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

75



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

1
6
3

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

電
線
管

無
し

排
水
溝

―
―

1
6
4

２
Ｆ
－
２

海
水
熱
交
換
器
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
6
5

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
6
6

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
6
7

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
6
8

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
6
9

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
7
0

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
7
1

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
7
2

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
7
3

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
7
4

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
7
5

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
7
6

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
7
7

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
7
8

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
7
9

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
8
0

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

―
―

―

1
8
1

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
1
F

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

―
―

―

1
8
2

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

モ
ル
タ
ル

―
―

―

1
8
3

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
8
4

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
8
5

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
8
6

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
8
7

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
8
8

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
8
9

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

76



福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
２
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

Ｎ
ｏ
．

備
考

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

1
9
0

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
9
1

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
9
2

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

1
9
3

２
Ｆ
－
２

原
子
炉
建
屋

B
2
F

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

―
―

―

77



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

1
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
6
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
7
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
8
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
9
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
0
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
1
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
2
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

2
3
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

2
4
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
5
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
6
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

2
7
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

78



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

2
8
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
9
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

3
0
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
1
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
2
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
3
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
4
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

3
5
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
6
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
7
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
8
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

3
9
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
0
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
1
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
2
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

4
3
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
4
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
5
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
6
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
7
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
8
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

4
9
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
0
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
1
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
2
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
3
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
4
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

79



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

5
5
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
6
２
Ｆ
－
３

原
子
炉
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

5
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

5
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

6
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

6
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

6
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

6
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

6
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

6
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

6
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

7
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

7
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

7
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

調
査
中

－
－

－

7
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

7
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

80



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

8
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

9
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

9
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

9
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

9
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
0
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
0
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
0
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
0
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
0
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
0
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
0
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
0
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
0
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

81



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

1
0
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

1
1
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
1
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
1
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
1
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
1
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
1
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
2
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
2
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

1
2
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
2
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
3
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
3
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
3
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

82



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

1
3
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
3
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
4
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
5
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
5
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
5
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
6
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

鉄
板
閉
止

－
－

－

83



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

1
6
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
6
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
6
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
0
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
1
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
2
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
3
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
4
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
5
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
6
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
7
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
7
8
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
7
9
２
Ｆ
－
３

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

調
査
中

－
－

－

1
8
0
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
8
1
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
8
2
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
8
3
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
8
4
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
8
5
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8
6
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8
7
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8
8
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
8
9
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

84



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

1
9
0
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
9
1
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
9
2
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
9
3
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
9
4
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
9
5
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
9
6
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
9
7
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

1
9
8
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

1
9
9
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
0
0
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
0
1
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
0
2
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
0
3
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
0
4
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
0
5
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
0
6
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
0
7
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
0
8
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
0
9
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

外
部
か
ら
の
浸
水
経
路
な
し

－
－

2
1
0
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
1
1
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

閉
止
キ
ャ
ッ
プ

－
－

－

2
1
2
２
Ｆ
－
３

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
1
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
1
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

85



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

2
1
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
2
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
2
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
2
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
2
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
2
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
2
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

2
3
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
3
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
3
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
3
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
3
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
3
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
3
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
3
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
4
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
4
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
4
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

86



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

2
4
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
4
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
4
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
4
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
5
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
5
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
5
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
5
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
5
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
5
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
5
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
5
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
6
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
6
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

（
仮
設
）
排
水
ポ
ン
プ

－
－

2
6
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
6
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
6
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

空
調
ダ
ク
ト

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
6
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
6
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
6
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
6
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
6
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
7
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

87



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

2
7
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

2
7
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
7
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
8
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

88



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

2
9
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
9
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
0
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
0
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
1
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
2
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
3
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
4
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

89



N
o
.
プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

貫
通
部
の
種
類

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の

浸
入
を
防
ぐ
措
置
の

有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
３
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

備
考

3
2
5
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
6
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

排
水
溝

－
－

3
2
7
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

排
水
溝

－
－

3
2
8
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
2
9
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
3
0
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
3
1
２
Ｆ
－
３

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

90



1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

2
3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

2
5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

91



当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

2
7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

2
9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

3
3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

予
備
穴

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

3
7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

3
9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

4
3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

4
4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

4
5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

4
6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

4
8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

4
9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

92



当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

5
3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

5
4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

5
8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

5
9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
2
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

6
3
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

6
4
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
5
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

外
側
か
ら
の
浸
入
経
路
な
し

－
－

6
6
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
7
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
8
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

6
9
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

7
0
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

7
1
２
Ｆ
－
４

タ
ー
ビ
ン
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

7
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

7
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

7
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

7
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

7
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

7
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

93



当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

7
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

8
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

8
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

8
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

9
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

9
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

9
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

9
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

9
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

9
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

－
－

－

9
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

9
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

9
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

9
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
0
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

1
0
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

1
0
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

94



当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

1
0
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
0
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

－
－

－

1
1
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
1
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
1
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
2
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

－
－

－

1
2
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
2
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
2
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

95



当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

1
3
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

－
－

－

1
3
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

－
－

－

1
3
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

1
4
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

予
備
穴

シ
ー
ル
プ
レ
ー
ト

-
－

－

1
4
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
3
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
4
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
5
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
6
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
7
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
8
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
4
9
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
5
0
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

埋
込
電
線
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
5
1
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
5
2
２
Ｆ
－
４

海
水
熱
交
換
器
建
屋

Ｂ
１
Ｆ

電
線
管

無
し

無
し

無
し

無
し

ク
ラ
ス
３
の
み

1
5
3
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
5
4
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
5
5
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
5
6
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

96



当
該
建
屋
内
開
口
部
が
存
在
す
る
階
の
床
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

備
考

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
４
号
機
　
地
表
面
下
の
貫
通
部
調
査
結
果
一
覧
表

Ｎ
ｏ
．

貫
通
部
の
箇
所
並
び
に
種
類

貫
通
部
か
ら
の
水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置

の
有
無
及
び
種
類

水
の
浸
入
を
防
ぐ
措
置
を
し
て
い
な
い
貫
通
部
よ
り
浸
入
し
た
水
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
の
あ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の

止
水
処
理
の

有
無
及
び
種
類

貫
通
部
外
側
で
の
水
の
浸
入
を

防
ぐ
措
置
の
有
無
及
び
種
類

当
該
建
屋
内
開
口
部
下
の
壁
面
に

設
置
さ
れ
て
い
る
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
・
系
統

貫
通
部
の
種
類

プ
ラ
ン
ト
名

建
屋
名

階
数

1
5
7
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
5
8
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

-
－

－

1
5
9
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

-
－

－

1
6
0
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
6
1
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
6
2
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

-
－

－

1
6
3
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

ラ
バ
ー
ブ
ー
ツ

-
－

－

1
6
4
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

鉄
板
閉
止

-
－

－

1
6
5
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
6
6
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
6
7
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
6
8
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
6
9
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
7
0
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
7
1
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
7
2
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

モ
ル
タ
ル

-
－

－

1
7
3
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
7
4
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－

－

1
7
5
２
Ｆ
－
４

原
子
炉
建
屋

Ｂ
２
Ｆ

配
管

シ
リ
コ
ン
シ
ー
ル

-
－
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